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vRE´SUME´
Ce me´moire propose de nouvelles me´thodologies pour re´aliser deux types d’e´valuations
de la se´curite´ sismique d’un barrage-poids : dans un premier temps, des e´le´ments innovants
sont de´veloppe´s pour e´tudier le glissement du barrage occasionne´ par le comportement non-
line´aire a` l’interface barrage-fondation, dans un second temps, l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration
sismique au sein d’un barrage-poids est caracte´rise´e au moyen de la me´thode des spectres de
plancher, au regard des hypothe`ses conside´re´es pour l’interaction ﬂuide-structure.
Les e´le´ments d’interface spe´cialement conc¸us dans ce me´moire permettent au barrage de
glisser et de se balancer au-dessus de sa fondation, tout en respectant le crite`re de rupture de
Mohr-Coulomb, incluant les eﬀets de la cohe´sion et de la re´sistance a` la traction. La me´tho-
dologie correspondante est pre´sente´e de sorte a` pouvoir eˆtre imple´mente´e dans des logiciels
commerciaux couramment utilise´es par l’inge´nieur en structures. Par la suite, les e´le´ments
de´veloppe´s sont utilise´s pour e´tudier la sensibilite´ de la re´ponse sismique d’un barrage-poids
au Que´bec a` plusieurs hypothe`ses de mode´lisation de l’interface barrage-fondation. Les re´-
sultats des analyses sont examine´s en terme de la re´partition des contraintes, du facteur de
se´curite´ au glissement, de la longueur de ﬁssuration et du de´placement re´siduel a` l’interface
barrage-fondation. Finalement, une discussion est propose´e concernant le gain des analyses
line´aires compare´es aux me´thodes d’analyse simpliﬁe´es, pour e´valuer la se´curite´ sismique d’un
barrage-poids.
Ce me´moire pre´sente aussi une analyse originale de la sensibilite´ de l’ampliﬁcation dyna-
mique au sein des barrages-poids soumis a` des se´ismes aux diﬀe´rentes hypothe`ses de mode´li-
sation du re´servoir retenu. La caracte´risation de cette ampliﬁcation, au moyen des spectres de
plancher, est importante pour e´tudier le comportement des structures secondaires supporte´es
par le barrage-poids. Les spectres de plancher sont obtenus selon deux approches applique´es
a` des syste`mes barrage-re´servoir ayant des ge´ome´tries diﬀe´rentes, et soumis a` diverses solli-
citations sismiques horizontales variant par leur contenu fre´quentiel. L’une des approches est
analytique, et l’autre emploie la me´thode des e´le´ments ﬁnis. Les spectres de plancher ainsi
obtenus sont examine´s pour e´valuer l’impact de la ge´ome´trie du re´servoir, de la compressibi-
lite´ de l’eau, de l’absorption des ondes sismiques au fond du re´servoir et du nombre de modes
du barrage sec (i.e. sans eau) a` conside´rer pour l’e´tude.
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ABSTRACT
This work proposes two new methodologies to perform seismic safety assessment of
gravity-dams. First, special non-linear nite elements are developed to study the sliding
of the dam due to non-linear behavior at the dam-rock interface. Secondly, seismic oor
acceleration demands within gravity dams are analyzed using oor response spectra, taking
into account various modeling assumptions of uid-structure interaction.
The special interface elements developed in this work allow the dam to slide and rock
over its foundation while obeying Mohr-Coulomb failure criterium including cohesion and
tensile strength at the interface. The methodology is presented so that the proposed inter-
face elements can be eciently implemented by practicing engineers in a commercial software.
Subsequently, the developed interface elements are used to investigate the sensitivity of the
seismic response of an existing gravity dam (located in Quebec) to various non-linear model-
ing assumptions. The gravity dam is subjected to various seismic inputs with horizontal and
vertical components. The non-linear response of the dam is examined through stress distri-
butions, sliding safety factors, cracking lengths and residual displacements at the dam-rock
interface. Finally, a discussion comparing non-linear analyses to simplied methodologies to
assess the safety of a gravity dam is provided.
The thesis also presents an original investigation of the sensitivity of oor acceleration
demands in gravity dams to various modeling assumptions of the impounded reservoir. Such
oor acceleration demands are crucial for the assessment of the seismic vulnerability of dam-
supported appurtenant structures. Two approaches are proposed to obtain oor acceleration
demands: analytical and coupled dam-reservoir nite element models. The models are sub-
jected to various ground motions and the resulting oor acceleration demands are examined
to investigate the eects of reservoir geometry, water compressibility, reservoir bottom wave
absorption and dam higher vibration modes.
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μr Module de Bulk
νs Coeﬃcient de poisson du be´ton
ω Fre´quence naturelle d’excitation
ωn Fre´quence naturelle du mode n
ψ1 Ge´ome´trie du premier mode
ψ
(x)
j x–composante de la j
e ge´ome´trie modale du barrage au point P
ψn n
e ge´ome´trie modale
ρr Masse volumique de l’eau
ρs Masse volumique du be´ton
σ Contrainte normale a` l’interface
τ Contrainte de cisaillement a` l’interface
ξd Amortissement modal du barrage
ξs Amortissement modal du syste`me secondaire
ζr Rapport conditionnant le glissement de type I
1 Vecteur colonne de meˆme dimension que U, contenant un lorsqu’un
degre´ translationnel de liberte´ correspond a` une direction de l’excitation




Les ruptures de barrages hydro-e´lectrique sont des e´ve´nements de´vastateurs tant e´cono-
miquement qu’humainement. En Ame´rique du Nord, de nombreux barrages poids en be´ton
ont e´te´ mis en service voila` plus de 70 ans, alors que les normes de l’e´poque ne permettaient
pas de satisfaire nos crite`res contemporains de se´curite´ (Gouvernement du Que´bec, 2002).
Une grande part de ces ouvrages se situe dans des zones a` sismicite´ mode´re´e a` e´leve´e. Aussi,
il est impe´ratif d’e´valuer leur re´ponse dynamique sous l’eﬀet des sollicitations sismiques ca-
racte´ristiques de ces re´gions.
L’e´valuation avec pre´cision des interactions entre la fondation, le barrage et le re´servoir
est cruciale pour satisfaire la suˆrete´ sismique d’un barrage. Un nombre important de publi-
cations s’y consacre depuis le travail pionnier de Westergaard, dans les anne´es 1930, portant
sur le projet du barrage Hoover (Westergaard, 1933). Des e´ve´nements tels aux barrages de
Hsifengkiang en Chine (1962), Koyna en Inde (1967) ou Shih-Kang a` Taiwan (1999) nous rap-
pellent l’importance critique des simulations nume´riques pour pre´dire les re´ponses sismiques
d’un syste`me complexe couplant le barrage, la fondation et le re´servoir.
Dans ce contexte, plusieurs socie´te´s productrices d’e´lectricite´ ont choisi, durant la seconde
moitie´ du vingtie`me sie`cle, de re´e´valuer la se´curite´ de leurs ouvrages hydrauliques en adaptant
la me´thode de l’approche progressive pour l’e´valuation sismique (USACE, 1999). Celle-ci, ju-
mele´e a` des crite`res de performance de´ﬁnis selon un ordre de dommages acceptables, classe
les types d’analyses en 4 niveaux (Ghrib et al., 1997) :
– Niveau I : Me´thode pseudo-statique ;
– Niveau II : Me´thode pseudo-dynamique ;
– Niveau III : Me´thodes dynamiques transitoires line´aires (fre´quentielles et temporelles) ;
– Niveau IV : Me´thodes dynamiques transitoires non-line´aires (temporelles avec endom-
magement conside´re´).
Plus le niveau d’analyse est e´leve´, plus le nombre d’hypothe`ses a` conside´rer est impor-
2tant, et plus ce type d’analyse fournit des re´sultats quantiﬁe´s (tels les de´placements re´siduels
qui ne sont disponibles qu’au niveau IV). Cependant, les analyses de niveau supe´rieur, plus
comple`tes, sont aussi beaucoup plus complexes. Il s’agit donc de trouver le niveau ade´quat
pour de´montrer la se´curite´ de l’ouvrage. Par ailleurs, les me´thodes de niveau I et II, naturel-
lement les plus utilise´es en pratique, de´pendent de parame`tres (ge´ome´triques et me´caniques)
dont l’e´valuation ou la simpliﬁcation sont souvent mal maˆıtrise´es. Les analyses de niveau
supe´rieure servent donc aussi a` e´tudier l’impact de ces facteurs.
A chaque niveau, diﬀe´rentes me´thodes d’analyse peuvent eˆtre conside´re´es : celles-ci peuvent
eˆtre analytiques ou nume´riques, dans le domaine fre´quentiel ou temporel et peuvent tenir
compte de diﬀe´rentes hypothe`ses tel la ﬂexibilite´ du barrage, la compressibilite´ de l’eau, l’ab-
sorption lie´e a` la se´dimentation du re´servoir, la plastiﬁcation des joints ou de la ﬁssuration
du be´ton, etc. (Tinawi et al., 2000, Bouaanani et al., 2002). Parmi ces techniques, la me´thode
des e´le´ments ﬁnis est de plus en plus populaire (Bouaanani et Lu, 2009).
Il est aussi essentiel de de´ﬁnir le type de de´faillance e´tudie´ au long de l’approche progres-
sive. Le mode de rupture structural le plus probable, au sein d’un barrage poids a` ge´ome´trie
re´gulie`re, est le glissement des blocs de be´ton les uns sur les autres ainsi qu’a` l’interface
barrage-fondation (ICOLD, 1983). Il est notamment inﬂuence´ par l’ampliﬁcation dynamique
structurale, pouvant alors causer des dommages signiﬁcatifs. Toutefois, un autre type de de´-
faillance apparaˆıt couramment au sein des barrages-poids : les e´quipements et les structures
secondaires supporte´s par l’ouvrage (tels des parapets, des vannes ou des grues) peuvent eˆtre
se´ve`rement aﬀecte´s par la sollicitation sismique ampliﬁe´e (USCOLD, 2000, Matsumoto et al.,
2011). Aussi, de nombreux choix cruciaux doivent eˆtre eﬀectue´s par l’inge´nieur en structure
quant aux hypothe`ses, aux types d’analyses et aux modes de rupture e´tudie´s pour l’e´valuation
sismique d’un barrage-poids, sans pour autant disposer de la documentation approprie´e.
1.2 Proble´matiques
De nombreuses e´tudes et observations ante´rieures ont tente´ de caracte´riser l’inﬂuence des
parame`tres physiques de l’interface barrage-fondation sur le glissement d’un barrage-poids.
Cependant, la plupart des me´thodes propose´es dans la litte´rature restent diﬃcilement em-
ployables de manie`re routinie`re par l’inge´nieur en structures. Aussi, pour une analyse de
stabilite´ au glissement d’un barrage-poids, la plupart des normes recommandent l’utilisation
de la me´thode gravitaire aux niveaux I et II. Contrairement a` la me´thode des e´le´ments ﬁ-
nis, celle-ci ne permet pas de mode´liser de manie`re de´taille´e l’eﬀet de la fondation (USBR,
32009). La me´thode gravitaire suppose une distribution line´aire des contraintes normales a` la
base (FERC, 2002), ce qui ne´cessite une interface de fondation simpliﬁe´e en un plan unique
(FRCOLD, 2008). Il est reconnu que cette simpliﬁcation est arbitraire et probablement assez
impre´cise, toutefois la majorite´ des codes attestent la validite´ de cette me´thode pour des
barrages a` ge´ome´trie re´gulie`re (FERC 2002, USBR, 2009). Il est e´galement inte´ressant de
s’interroger sur l’eﬀet de l’irre´gularite´ ge´ome´trique de la fondation en e´tudiant les simpliﬁca-
tions possibles.
Une certaine incertitude demeure sur les valeurs des parame`tres physiques (la cohe´sion et
la re´sistance a` la traction dans ce cas-ci) prises a` l’interface barrage-fondation, ainsi que leurs
eﬀets. En se plac¸ant du coˆte´ conservateur, les normes supposent des valeurs de cohe´sion et de
re´sistance a` la traction nulles (ICOLD, 2004). Or, certaines e´tudes de terrain montrent que
ces parame`tres peuvent prendre des valeurs pouvant aller jusqu’a` 1 et 2 MPa, respectivement
(Lo et al., 1991).
En e´tudiant les parame`tres inﬂuenc¸ant le glissement re´siduel d’un barrage-poids, ce me´-
moire se penchera e´galement sur l’impact de la composante sismique verticale. Cet eﬀet a
de´ja` e´te´ clairement de´montre´ dans le cas d’autres structures typiques de ge´nie civil soumises
a` des analyses non-line´aires (Kim et Elnashai, 2008, Shrestha, 2009).
Par ailleurs, la stabilite´ du barrage ainsi que la se´curite´ de ses syste`mes secondaire sont tre`s
sensibles a` l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration sismique au sein d’une structure hydraulique dont
l’e´tendue a e´te´ de´montre´e par des e´tudes pre´ce´dentes (Wieland et Malla, 2000). En outre, de
nombreuses recherches ont e´te´ mene´es pour prendre en compte l’eﬀet de l’interaction-ﬂuide
structure. Ainsi, plusieurs approches, analytiques ou nume´riques, ont e´te´ propose´es depuis la
formulation de Westergaard (1933), pour tenir compte de la de´formabilite´ du barrage, de la
compressibilite´ de l’eau, de la ge´ome´trie et de l’amortissement duˆ a` la se´dimentation au fond
du re´servoir (Chopra, 1970, Fenves et Chopra, 1984, Humar et Jablonski, 1988, Bouaanani
et Lu, 2009). Il est a` pre´sent accepte´ que l’e´valuation pre´cise de la charge hydro-dynamique
est essentielle pour l’e´valuation sismique. Certaines normes imposent la prise en compte de
l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration sismique au sein des barrages, pour l’e´tude des syste`mes se-
condaires s’y rattachant (ICOLD, 2010). Pourtant, a` ce jour, aucune e´tude n’a e´te´ mene´e
sur la sensibilite´ des syste`mes secondaires a` ces hypothe`ses portant sur l’interaction ﬂuide-
structure.
Ce me´moire e´tudie les proble´matiques suivantes :
4– Comment conside´rer de manie`re simpliﬁe´e les parame`tres caracte´risant les non-line´arite´s
a` l’interface barrage-fondation, en utilisant un logiciel accessible, pour une e´valuation
de la stabilite´ au glissement dynamique d’un barrage-poids ?
– Quelles hypothe`ses portant sur l’interaction ﬂuide-structure doit-on prendre en compte
pour e´valuer eﬃcacement l’ampliﬁcation de l’excitation sismique au sein d’un barrage-
poids ?
1.3 Objectifs de recherche
Les objectifs de ce me´moire de maˆıtrise sont :
– de de´velopper des mode`les prenant en compte le comportement non-line´aire de l’in-
terface barrage-fondation sous l’eﬀet d’un se´isme, avec pre´sence d’irre´gularite´s ge´ome´-
triques, de cohe´sion et de re´sistance a` la traction ;
– de caracte´riser les mode`les d’e´le´ments ﬁnis employant l’interaction ﬂuide-structure et
de proposer en conse´quence une formulation analytique prenant en compte de cette
interaction ;
– d’appliquer les mode`les et les me´thodes de´veloppe´s a` des cas pratiques d’analyse de
stabilite´ et de spectres de plancher (trois barrages-poids diﬀe´rents conside´re´s au long
de ce me´moire).
A` l’issue de ce me´moire, des recommandations seront fournies :
– quant a` l’inﬂuence et la simpliﬁcation de plusieurs parame`tres, notamment a` l’interface
barrage-fondation, pour une e´valuation de la stabilite´ sismique et pour le glissement
re´siduel d’un barrage-poids ;
– quant aux hypothe`ses a` prendre en compte sur l’interaction ﬂuide-structure sur l’am-
pliﬁcation de l’acce´le´ration sismique au sein d’un barrage-poids.
Une discussion sera aussi produite quant a` la pertinence de l’emploi de me´thodes sophis-
tique´es telles des analyses non-line´aires.
1.4 Me´thodologie
Pour prendre en compte le comportement non-line´aire de l’interface barrage-fondation,
des e´le´ments ﬁnis ont e´te´ spe´cialement de´veloppe´s pour mode´liser la friction, la cohe´sion
5et la re´sistance a` la traction au niveau de cette dernie`re. Ceux-ci permettent de conside´rer
de manie`re simpliﬁe´e ces parame`tres en utilisant exclusivement un logiciel commercial com-
mun. Ils s’appuient donc sur une me´thodologie applicable par l’inge´nieur en structure. Apre`s
validation de leur comportement, ils ont e´te´ mis en application sur un mode`le d’un barrage-
poids existant, e´tudie´ en e´tant soumis aux composantes horizontale et verticale de plusieurs
se´ismes. Ce dernier est donc compose´ de mate´riaux line´aires e´lastiques et les non-line´arite´s se
localisent au joint barrage-fondation, utilisant des e´le´ments ﬁnis cite´s ci-dessus. A` l’interface
barrage-fondation, le mode`le de friction de Mohr-Coulomb est employe´ car il est le crite`re
de rupture le plus commune´ment employe´ pour les analyses de stabilite´ des barrages (FR-
COLD, 2008, USBR, 1977). Les re´sultats de ces analyses non-line´aires permettent alors de
caracte´riser les crite`res de performance du Facteur de Se´curite´ au Glissement (le FSG, calcule´
au moyen d’un algorithme spe´ciﬁque) et du de´placement re´siduel au regard des parame`tres
pre´sente´s dans la section pre´ce´dente.
Le second objectif utilise deux me´thodes d’analyses dynamiques line´aires : l’une base´e sur
une mode´lisation par e´le´ments ﬁnis (ADINA, 2011) et l’autre analytique. Dans les deux cas,
les re´sultats sont combine´s avec la me´thode des spectres de plancher qui permet d’e´valuer
l’acce´le´ration sismique maximale subit par un syste`me secondaire supporte´ par le barrage-
poids (Singh, 1975). Aﬁn de caracte´riser l’impact des hypothe`ses portant sur l’interaction-
ﬂuide structure sur l’ampliﬁcation dynamique, une nouvelle me´thode fre´quentielle est aussi
de´veloppe´e.
1.5 Organisation du me´moire
Cette introduction permet donc de pre´senter la proble´matique pose´e par ce me´moire
ainsi que son contexte et les objectifs qu’il poursuit. Celui-ci se de´compose alors en quatre
sections a` la suite de ce chapitre. Ainsi, le chapitre 2 constitue la revue de la litte´rature qui
rappelle l’historique des e´tudes sismiques sur les barrages poids, permettant d’introduire les
me´thodes d’analyse existantes employe´es dans ce me´moire. Le chapitre 3 re´pond a` l’objectif de
formuler des recommandations sur la prise en compte de l’irre´gularite´ de la fondation et de la
composante sismique verticale dans le cas d’analyses de stabilite´ au glissement. Pour se faire,
des e´le´ments spe´ciﬁques mode´lisant l’interface non-line´aire barrage-fondation sont de´veloppe´s
et mis en application sur plusieurs mode`les. Le chapitre 4 e´tudie les hypothe`ses a` prendre
en compte sur l’interaction ﬂuide-structure pour le calcul de l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration
sismique au sein d’un barrage-poids, notamment au moyen des spectres de plancher. Le
the`me aborde´ par ce chapitre a fait l’objet d’un article soumis a` une revue internationale.
6Cet article est pre´sente´ en Annexe A. Enﬁn, le chapitre 5 discute de l’emploi de me´thodes
d’analyses avance´es au regard de celles commune´ment employe´es. Apre`s la conclusion du
me´moire, plusieurs annexes sont pre´sente´es.
7CHAPITRE 2
REVUE DE LITTE´RATURE
2.1 Impact de la sismicite´ sur les barrages-poids
2.1.1 Bref historique au travers d’exemples
Ainsi qu’e´voque´ pre´ce´demment en introduction, l’e´valuation sismique des barrages est une
e´tape cruciale dans la ve´riﬁcation de leur se´curite´, dont de´pendent des enjeux tant humains
qu’e´conomiques. Plusieurs e´ve`nements passe´s sont notamment la` pour nous le rappeler. Avant
2006, seulement une vingtaine de barrages en be´ton ont subit une acce´le´ration supe´rieure a`
0.2 g (Alliard, 2006). Toutefois, parmis ceux-ci, un certain nombre voyaient leur crite`res de
dimensionnement infe´rieurs aux eﬀorts sismiques supporte´s. Aussi, plusieurs exemples de bar-
rages ayant subits des de´gats sont disponibles, dont certains sont pre´sente´s a` la suite.
Ainsi, le barrage a` contreforts de Hsingfengkiang (situe´ en Chine, haut de 150 m) a subit
en 1962 plusieurs sollicitations sismiques provoque´es par son re´servoir, dont la plus forte eu
une magnitude (sur l’e´chelle de Richter) de 6.1. Plusieurs ﬁssures horizontales, en haut des
contreforts, sur la face aval du barrage, ont e´te´ alors constate´es suite a` cet e´ve`nement (Gupta
et Ramaseshan, 1992).
Le barrage poids de Konya, en Inde, haut de 104 m, constitue aussi un autre exemple. Il
fut, en eﬀet, endommage´ suite a` un se´isme de magnitude 6.3, probablement duˆ au remplissage
de son re´servoir. Les acce´le´rations de pointe au roc (APR) furent de 0.51 g horizontalement
et de 0.36 g verticalement. Suite a` cette sollicitation, des ﬁssures longitudinales, pre`s de la
creˆte, sur les deux faces du barrage, sont apparues. Celui-ci a, en eﬀet, e´te´ conc¸u graˆce a` une
analyse pseudo-statique, et des analyses nume´riques re´alise´es depuis ont de´montre´ que cette
zone de ﬁssuration fut une zone critique ou` les contraintes en traction ont de´passe´ de plus
de trois fois la re´sistance du be´ton de masse. Ces meˆmes analyses ont, aussi, montre´, qu’avec
les me´thodes de conception contemporaines, ce barrage n’aurait pas subit de dommages. Des
de´placements entre monolithes le long de joints verticaux ont e´te´ aussi releve´s (Gupta et
Ramaseshan, 1992, ICOLD, 2001).
L’exemple du barrage en be´ton a` contreforts de Seﬁd Rud, haut de 105 m, en Iran, est
notable car il a subit un se´isme, en 1990, d’une magnitude de 7.5. Il fut, notamment, soumis
8a` une acce´le´ration au sol de 0.7 g du fait de sa proximite´ avec l’e´picentre (5 km). En de´pit
de la violence de la secousse sismique, et malgre´ qu’il fut dimensionne´ pour une acce´le´ra-
tion de 0.25 g en pseudo-statique, la performance de la structure fut assez satisfaisante. Les
dommages releve´s furent un glissement de 20 mm entre la fondation et la creˆte de l’ouvrage,
l’apparition de ﬁssures horizontales au niveau des joints be´ton-be´ton proches du sommet et
le glissement le long de joints verticaux entre monolithes - allant jusqu’a` 50 mm (USCOLD,
2000, ICOLD, 2001).
Enﬁn, le seul exemple, a` ce jour, de rupture de barrage suite a` un tremblement de terre
est celui de Shih Kang, construit en 1976, haut de 25 m, a` Taiwan (se´isme de Chi Chi, en
1999, de magnitude 7.6). Toutefois la rupture fut induite par un mouvement diﬀe´rentiel de
7.7 m d’une faille situe´e directement sous le barrage, et non par l’acce´le´ration au sol qui fut de
0.56 g. En eﬀet, le reste du barrage n’ayant pas e´te´ touche´ par ce de´placement a subit tre`s peu
de de´gats (quelques ﬁssures horizontales ne remettant pas en cause l’inte´grite´ de l’ouvrage).
Il est notable que cette rupture n’a provoque´ aucune perte de vie humaine : l’ensemble des 2.7
millions m3 d’eau du re´servoir ont e´te´ eﬃcacement draine´s par le canal aval (Alliard, 2006).
Ne´anmoins cet e´ve`nement constitue un se´rieux avertissement quant aux conse´quences de la
rupture d’un barrage.
2.1.2 Me´canismes de rupture obsserve´s sous un se´isme
L’ensemble des e´ve`nements survenus durant un se´isme est riche d’enseignements pour la
recherche et la conception de barrages-poids. Ainsi, trois types majeurs de dommages struc-
turels ont pu eˆtre releve´s :
– des ﬁssures horizontales au niveau des interfaces be´ton-be´ton (joints de reprise) et
barrage-fondation, induisant a` ce niveau des glissements ;
– des ﬁssures verticales entre deux monolithes d’un meˆme barrage, provoquant des de´-
placements diﬀe´rentiels ;
– des ouvertures de joints impliquant des e´coulements d’eau.
Ces dommages sont d’excellents indicateurs sur les modes de de´faillance structuraux pos-
sibles d’un barrage-poids suite a` un se´isme. Ceux-ci ont, alors, permis d’e´laborer des me´thodes
d’analyses adapte´es pour concevoir et anticiper le comportement d’ouvrages hydrauliques.
Ainsi, les glissements observe´s entre monolithes indiquent un comportement plutoˆt auto-
nome de ceux-ci, et autorisent la mode´lisation, notamment en deux dimensions, de chacun
d’entre eux de manie`re inde´pendante (USACE, 2003).
9Par ailleurs, trois modes de rupture structuraux, a` la base des crite`res de conception des
barrages poids, sont de´duits des observations ante´rieures : le glissement horizontal des blocs
de be´ton les uns sur les autres (a` e´viter, tole´re´ seulement si des analyses pousse´es de´montrent
qu’il reste minimal), le renversement d’un monolithe et le de´passement des contraintes ad-
missibles (aux interfaces et dans les blocs).
Du fait de l’impulsivite´ des secousses sismiques, la possibilite´ d’un renversement demeure
extreˆmement faible : il est commune´ment admis que le mode de rupture structural le plus
probable, au sein d’un barrage poids a` ge´ome´trie re´gulie`re, durant un tremblement de terre,
est le glissement aux interfaces be´ton-be´ton et barrage-fondation (ICOLD, 1983). Ainsi, seul
ce type de de´faillance structurale sera e´tudie´ au long de ce me´moire, notamment au niveau
de l’interface barrage-fondation qui constitue ge´ne´ralement le lieu le plus fragile de l’ouvrage
- voir Chapitre 3 (Lo et Grass, 1994).
Le glissement au niveau d’un plan de rupture (correspondant a` un joint), dans la tre`s
large majorite´ des codes, est e´tudie´ au moyen du Facteur de Se´curite´ au Glissement (FSG,
SSF en anglais). Ce facteur peut eˆtre calcule´ tant par des analyses pseudo-dynamiques
que dynamiques temporelles : il ne ne´cessite pas de mode`les non-line´aires pour eˆtre de´ter-
mine´ (voir section suivante). Introduisant W le poids du barrage, U la re´sultante verticale
des sous-pressions, Hs la re´sultante horizontale des pressions hydrostatiques, Hd la re´sul-
tante horizontale des pressions hydrodynamiques, EQH et EQV les forces d’inerties sismiques
respectivement horizontales et verticales, φ l’angle de friction, c la cohe´sion et A l’aire non-
ﬁssure´e sur le plan de rupture e´tudie´, le FSG est ge´ne´ralement donne´ dans la litte´rature par
(USACE, 1999, OFEG, 2002) :
FSG =
(W − U − EQV) tan(φ) + cA
EQH +Hd +Hs
(2.1)
Le FSG correspond, en fait, au rapport des forces stabilisantes et de la cohe´sion sur les
forces destabilisantes. Tant que le FSG est supe´rieur a` 1, les forces late´rales exerce´es sont
suppose´ment insuﬃsantes pour provoquer un glissement a` l’interface qui obe´it, alors, au cri-
te`re de rupture de Mohr-Coulomb. Toutefois, pour tenir compte de diverses incertitudes, la
plupart des codes recommandent une marge de se´curite´ par rapport au FSG (ICOLD, 2004).
Ne´anmoins, les de´gats structurels ne furent pas les seuls releve´s sur les ouvrages hydrau-
liques apre`s un tremblement de terre. L’ampliﬁcation du signal sismique au sein de la structure
10
peut, en eﬀet, provoquer des dommages signiﬁcatifs tant sur la structure que sur les syste`mes
secondaires rattache´s au barrage. Celle-ci a de´ja` e´te´ releve´e durant des tremblements de terre
passe´s. Ainsi, durant le se´isme du Saguenay au Que´bec, les enregistrements situe´s sur trois
sites de barrages diﬀe´rents ont montre´ une ampliﬁcation a` la creˆte de l’acce´le´ration au sol
allant de 7 a` 15 fois (Rainer et Dascal, 1991). En outre, Wieland et Malla (2000) ont re´alise´
une analyse 3D d’un barrage en arc haut de 45m : ils ont trouve´ un facteur d’ampliﬁcation
de l’APR de 3.8 dans la galerie supe´rieure, et d’environs 8 a` la creˆte. Des spectres de plancher
ont e´te´ aussi employe´s aﬁn de ge´ne´rer des acce´le´rogrammes adapte´s pour conduire des ana-
lyses sur la partie supe´rieure ﬁssure´e du barrage (Wieland et Malla, 2000). L’ampliﬁcation de
l’APR a e´te´ aussi mise en e´vidence par des essais de plaque vibrante (Donlon et Hall, 1991,
Lin et al., 1993, Tinawi et al., 2000).
L’e´valuation de l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration suivant la hauteur de l’ouvrage est donc
cruciale et, si durant la plupart des se´ismes, les dommages au barrage en lui-meˆme demeurent
tre`s limite´s, les e´quipements supporte´s en hauteur sont souvent tre`s touche´s par celle-ci. Ainsi,
de nombreuses de´faillances de murs, parapets ou vannes furent remarque´es apre`s un tremble-
ment de terre (USCOLD, 2000, Matsumoto et al., 2011). Ceci nous ame`ne a` perfectionner les
me´thodes permettant leur conception comme propose´ dans le Chapitre 4 de ce me´moire. En
eﬀet, certaines normes contemporaines spe´ciﬁent clairement la ne´cessite´ de prendre en consi-
de´ration l’ampliﬁcation de la sollicitation au sol (ICOLD, 2010). Pour autant, l’ampliﬁcation
de l’acce´le´ration sismique est encore trop rarement prise en compte dans le dimensionnement
de syste`mes secondaires sur un barrage-poids.
2.2 E´tat de l’art de l’analyse sismique des barrages-poids
2.2.1 Me´thode de l’analyse progressive
L’identiﬁcation des modes de de´faillance ayant e´te´ faite dans la section pre´ce´dente, il
revient alors a` l’inge´nieur de choisir une approche de´montrant ou inﬁrmant, au moyen de
simulations nume´riques, la surete´ sismique du barrage-poids vis a` vis de ceux-ci. Il convient,
ici, de trouver un compromis entre exigence de surete´, diﬃculte´ de l’analyse eﬀectue´e et
qualite´ des re´sultats obtenus. Dans ce cadre, la me´thode de l’analyse progressive propose de
classer en quatres niveaux les types de simulations nume´riques possibles de sorte a` ce que
l’inge´nieur commence au niveau le plus faible (le plus simple) et s’arreˆte de`s que le niveau
atteint permet de satisfaire les crite`res de surete´ (Ghrib et al., 1997). Si le niveau le plus
e´leve´, le IV, ne de´montre pas la se´curite´ des ouvrages, alors des mesures de re´habilitation
doivent eˆtre prises pour les ouvrages existants. Cette approche a e´te´ reprise par de nombreuses
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normes (USACE, 1999, FERC, 2002). Les diﬀe´rents niveaux sont pre´sente´s a` la suite. Notons
qu’un classement pre´liminaire des barrages suivant le risque sismique encouru (hauteur de
l’ouvrage, intensite´ de la sismicite´ probable sur le site) doit eˆtre re´alise´ (Niveau 0).
Pre´ambule : ge´ne´ralite´s sur les me´thodes de simulation nume´rique
Diﬀe´rentes me´thodes de simulation nume´riques sont disponibles pour chaque niveau d’ana-
lyse. Du fait de sa simplicite´, l’analyse gravitaire, recommande´e par les normes, est la plus
souvent employe´e, meˆme si elle n’est utilisable qu’aux niveaux I et II (pseudo-statique et
pseudo-dynamique). Le logiciel CADAM (Leclerc et al., 2003) en est un exemple. Celle-ci as-
sume une distribution line´aire des contraintes normales sur un plan de rupture (FERC, 2002),
hypothe`se raisonnable si la ge´ome´trie du barrage est standard, ce qui permet d’y de´duire la
longueur de ﬁssuration et le FSG (voir a` la suite, niveaux I et II). Pour cela, comme e´crit en
introduction, la me´thode gravitaire simpliﬁe la ge´ome´trie du plan de rupture, associe´ a` un
joint, en une ligne droite, notamment a` l’interface barrage-fondation souvent irre´gulie`re (FR-
COLD, 2008, USBR, 2009). En revanche, la me´thode des e´le´ments ﬁnis permet de mode´liser
l’ensemble des de´tails ge´ome´triques du barrage-poids e´tudie´ (ADINA, 2011). Cependant, son
utilisation se limite ge´ne´ralement aux niveaux III et IV, du fait de l’expertise et de l’inves-
tissement ﬁnancier ne´cessaires a` son emploi. Aussi, l’eﬀet de l’irre´gularite´ ge´ome´trique de la
fondation (en e´tudiant les simpliﬁcations possibles) sera aborde´e au long de cette e´tude, tout
en discutant du gain de l’utilisation de techniques et de niveaux de mode´lisation avance´s.
D’autres me´thodes analytiques ou a` base de diﬀe´rences ﬁnies peuvent aussi eˆtre employe´es
(Fenves et Chopra, 1984, Fronteddu, 1997, Bouaanani et Lu, 2009).
Niveau I : analyse pseudo-statique
L’analyse pseudo-statique constitue une premie`re e´valuation de la stabilite´ d’un barrage-
poids en be´ton. Ne prenant pas en compte la ﬂexibilite´ de la structure, la plupart des normes
imposent qu’elle soit comple´te´e par des analyses de niveau supe´rieur. Cette analyse se divise
en deux e´tapes (FERC, 2002).
Dans un premier temps, l’analyse de contrainte de´termine la longueur de ﬁssuration a` l’in-
terface roc-be´ton et les contraintes maximales. Pour cela, l’acce´le´ration sismique applique´e au
syste`me est e´gale, horizontalement, a` l’APR, et verticalement, a` 2/3 de l’APR. En eﬀet, un
se´isme peut eˆtre conside´re´ comme une se´rie d’impulsions d’acce´le´rations courtes. Une seule
de ces impulsions suﬃt pour induire une ﬁssuration. Aussi, pour l’analyse de contrainte, le
barrage est soumis a` l’impulsion maximale que peut subir le barrage (a` ce niveau, l’APR
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pour la composante horizontale), nomme´e acce´le´ration de pointe. En revanche, l’acce´le´ration
de pointe ne suﬃra pas a` provoquer le glissement de l’ouvrage : un chargement sismique plus
long, donc moins intense, sera ne´cessaire (CDSA, 1995) : l’acce´le´ration soutenue.
Les pressions hydrodynamiques (re´actions dynamiques du re´servoir sur le barrage) sont
calcule´es a` l’aide de la formulation de Westergaard. Le calcul des sous-pressions est pre´sente´
au cours du Chapitre 3. Quelque soit le niveau d’analyse, elles sont suppose´s constantes du-
rant le se´isme (ANCOLD, 2006, FERC, 2002, CDA, 2006).
L’acce´le´ration soutenue est, elle, prise a` 2/3 de l’APR dans l’ouest canadien et a` 1/2 de
l’APR dans l’est canadien. Ces distinctions proviennent de la diﬀe´rence de contenu fre´quentiel
des se´ismes entre ces deux re´gions (Tinawi et al., 1998). L’ensemble des charges calcule´es avec
l’acce´le´ration soutenue est utilise´ pour l’analyse de stabilite´ au glissement le long des plans
de rupture en calculant le FSG.
Niveau II : analyse pseudo-dynamique : prise en compte de l’ampliﬁcation du
signal sismique au sein de la structure
L’analyse pseudo-dynamique reprend les deux meˆmes e´tapes que l’analyse de niveau I,
tout en tenant compte de la ﬂexibilite´ de l’ouvrage. Plus conservatrice, elle tient compte de
l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration sismique au sein du barrage et de l’inﬂuence de l’interaction
ﬂuide-structure sur cette dernie`re qui, comme vu pre´ce´demment, a une importance critique
pour la surete´ de l’ouvrage.
En se basant sur la me´thode simpliﬁe´e de re´ponse spectrale (Fenves et Chopra, 1984,
Fenves et Chopra, 1985) qui tient compte de l’inﬂuence de l’interaction ﬂuide-structure sur la
pe´riode fondamentale du barrage, l’analyse de niveau II e´value la re´ponse line´aire, maximale,
de la section du barrage poids, dans son mode fondamental de vibration, et en extrait la
pe´riode propre.
De´ﬁnissant T1 la pe´riode du premier mode ψ1 du barrage poids, l’acce´le´ration ampliﬁe´e
au sein de la structure est donc obtenue par combinaison de ψ1 et de As(T1), l’acce´le´ra-
tion associe´e a` T1 sur le spectre sismique du site de l’ouvrage. La contribution des modes
supe´rieurs est re´alise´e par correction statique : ils sont conside´re´s rigides et l’APR leur est
associe´e (Fenves et Chopra, 1984, Fenves et Chopra, 1985). Les pe´riodes de vibration d’un
barrage e´tant ge´ne´ralement bien distinctes, la me´thode de combinaison modale SRSS peut
eˆtre employe´e.
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De meˆme que pour l’analyse de niveau I, la me´thode pseudo-dynamique se divise en deux
e´tapes, une analyse de contraintes et une analyse de stabilite´ employant respectivement une
acce´le´ration de pointe et une acce´le´ration soutenue. La premie`re correspond a` l’acce´le´ration
ampliﬁe´e dynamiquement de´crite ci-dessus. La seconde correspond a` 2/3 pour l’ouest ou 1/2
pour l’est canadien de l’acce´le´ration de pointe.
Si le caracte`re impulsif du se´isme est pris en compte aux niveaux I et II pour l’analyse
de stabilite´, cette approche demeure tre`s conservatrice dans le cas du pseudo-dynamique. En
eﬀet, en cas de glissement, aucune indication n’est donne´e sur l’importance ge´ome´trique et
temporelle de celui-ci. Des e´tudes de niveau 3 ou 4 doivent eˆtre re´alise´es pour obtenir ces
informations et leur implication pour la se´curite´ du barrage.
Niveau III : analyse dynamique line´aire (fre´quentielle ou temporelle)
L’analyse de niveau III est dynamique, line´aire et peut eˆtre fre´quentielle ou temporelle
(Fenves et Chopra, 1984, Bouaanani et Lu, 2009). Plus complexe que les niveaux pre´ce´dents,
elle tient compte de la temporalite´ du tremblement de terre. Ainsi, un e´ve`nement violent, im-
pulsif, n’aura pas le meˆme impact que s’il est de longue dure´e. Le syste`me barrage-fondation-
re´servoir, dont les mate´riaux demeurent dans le domaine line´aire e´lastique, est soumis a` une
sollicitation sismique au sol (correspondant aux caracte´ristiques du spectre sismique du site)
pouvant contenir deux composantes inde´pendantes : verticale et horizontale. Un mode`le nu-
me´rique ou analytique de´termine alors la re´ponse durant le temps de l’ouvrage (acce´le´ration,
force, pression, ...). Notons, par ailleurs, que l’e´tude de syste`mes secondaires, dans le cadre
de baˆtiments multi-e´tage´s, se fait ge´ne´ralement au moyen d’analyses dynamiques line´aires.
Aussi, le niveau III sera employe´ pour ge´ne´rer des spectres de planchers sur un barrage-poids
au Chapitre 3.
Niveau IV : analyse dynamique non-line´aire
Si les re´sultats d’une analyse dynamique line´aire (niveau III) indique que la structure
subit probablement des dommages signiﬁcatifs (FSG re´gulie`rement infe´rieur a` 1, contraintes
admissible souvent exce´de´es, ...), une analyse non-line´aire (impe´rativement temporelle) sera
ne´cessaire pour conﬁrmer, ou inﬁrmer, l’instabilite´ du barrage-poids e´tudie´ sous l’eﬀet d’un
se´isme majeur (USACE, 1999). Cette dernie`re permet notamment d’estimer quantitativement
les glissements aux plans de rupture. De plus, une forte ﬁssuration a` une interface be´ton-be´ton
ou barrage-fondation peut induire une redistribution des contraintes : les re´sultats de l’analyse
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de niveau III peuvent alors eˆtre fausse´s. Toutefois, l’emploi d’analyses non-line´aires demande
beaucoup de pre´cautions et d’expertise pour la mode´lisation et l’interpre´tation. Elles sont en
eﬀet tre`s sensibles aux hypothe`ses de simulation retenues, au contenu fre´quentiel sismique et
aux conditions initiales (Uchita et al., 2005). Aussi, si les dommages pre´dits sur la structure
semblent mineurs, une interpre´tation directe des re´sultats d’une analyse de niveau III peut,
potentiellement, suﬃr a` statuer sur la stabilite´ de l’ouvrage. Ce sujet sera, notamment, discute´
par la suite, dans ce me´moire.
2.2.2 Mode´lisation de l’interaction ﬂuide-structure
Les pressions hydrodynamiques, et de manie`re plus ge´ne´rale, l’interaction ﬂuide-structure,
jouent un roˆle essentiel dans l’estimation de la stabilite´ et de l’ampliﬁcation des acce´le´rations
au sein d’un barrage poids soumis a` un tremblement de terre. De nombreuses recherches ont
e´te´ mene´es pour prendre en compte cet eﬀet et plusieurs approches ont e´te´ propose´es depuis
la formulation de Westergaard (Chopra, 1970, Fenves et Chopra, 1984, Humar et Jablonski,
1988, Bouaanani et Lu, 2009). S’e´tant perfectionne´s au ﬁl des anne´es, les mode`les de barrage-
re´servoir permettent a` pre´sent de prendre en compte divers facteurs dont l’impact n’est pas
toujours bien appre´hende´e par l’inge´nieur : la de´formabilite´ du barrage, la compressibilite´ de
l’eau, la ge´ome´trie du re´servoir et l’amortissement duˆ a` la se´dimentation. Parmis tous ces
mode`les, les trois pre´sente´s a` la suite ont e´te´ retenus pour la poursuite de cette e´tude.
Formulation de Westergaard
Encore aujourd’hui, la grande majorite´ des simulations nume´riques, notamment pour les
analyses de niveau IV, conside`rent la formulation de Westergaard (USACE, 2003). Meˆme si
sa simplicite´ ne permet pas de conside´rer les facteurs e´nume´re´s ci-dessus, sa facilite´ de mise en
place en font toujours une re´fe´rence. C’est pourquoi cette formulation de l’interaction ﬂuide-
structure sera conside´re´e par l’ensemble des mode`les pre´sente´s dans les chapitres ci-apre`s. De
plus, elle peut eˆtre utilise´e pour tous les niveaux d’analyse et supporte relativement bien les
grands de´placements dus aux non-line´arite´s.
Les pressions hydrodynamiques, dues a` la composante horizontale du se´isme, sont inte´-
gre´es dans un mode`le nume´rique ou analytique, discre´tise´ en nœuds, au moyen de l’ajout de
masses. Aussi, de´signant ρr la masse volumique de l’eau et WL le niveau de la surface du re´-
servoir, en chaque nœuds i de l’interface ﬂuide-structure, dont la hauteur vaut zi et le volume








WL(WL − zi) (2.2)
Mode`le analytique du re´servoir semi-inﬁni
Selon cette me´thode, seul le monolithe en be´ton du barrage doit eˆtre mode´lise´ au moyen
d’e´le´ments ﬁnis. En eﬀet, elle ne´cessite la re´ponse modale de la structure de l’ouvrage sans
re´servoir (cette re´ponse peut aussi s’obtenir au moyen d’un ”stick-model”). L’eﬀet du re´servoir
est lui mode´lise´ analytiquement.
Dans le cas de cette formulation, le re´servoir est assume´ rectangulaire. La re´ponse en
acce´le´ration, u¨P, en un point P donne´ du barrage (soumis a` une sollicitation au sol u¨g) peut






j (xP, yP) Z¨j(t) (2.3)
ou` Ns est le nombre de modes du barrage inclu dans l’analyse, ψ
(x)
j est la x–composante du
j th contour de mode du barrage, pris aux coordonne´es (xP, yP) du point P, et Z¨j est la de´rive´e















Avec ta correspondant a` la dure´e du signal sismique applique´ au syste`me. Le vecteur Z¯
venant des coordonne´es ge´ne´ralise´es Z¯j, j=1 . . .ms ,ne´cessaires a` l’Eq. (2.4) peut eˆtre obtenu
en re´solvant le syste`me d’e´quation suivant :
S¯ Z¯ = Q¯ (2.6)
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n (0, y) dy (2.8)
ou` δnj correspond au symbole de Kronecker, ω a` la fre´quence d’excitation, ηd le facteur
hyste´re´tique d’amortissement du barrage, suppose´ constant, ωn la fre´quence de vibration cor-
respondant au mode structural ψn, p¯0 la Fonction de Re´ponse en Fre´quences (FRF) pour la
pression hydrodynamique, due a` l’acce´le´ration au sol, a` la face amont du barrage conside´re´
rigide, p¯j la FRF pour la pression hydrodynamique, due a` l’acce´le´ration horizontale ψ
(x)
j (0, y)
de la face amont du barrage et Hr la hauteur constante de la surface du re´servoir.
Les pressions hydrodynamiques sont de´termine´es analytiquement en re´solvant l’e´quation
de Helmholtz et en associant les conditions au frontie`res suivantes : (i) une condition de surface
libre du re´servoir, (ii) une condition a` l’interface ﬂuide-structure impliquant la compatibilite´
entre les pressions hydrodynamiques et les de´placements normaux a` cette dernie`re, (iii) une
condition aux frontie`res a` l’amont du re´servoir pour mode´liser la non-re´ﬂection des ondes
sismiques a` l’inﬁni et (iv) une condition aux frontie`res au fond du re´servoir pour approxi-
mativement prendre en compte la dissipation d’e´nergie due a` la se´dimentation, amortissant
partiellement les ondes de compressions sismiques incidentes, caracte´rise´e par un coeﬃcient α
variant de α=0 pour une absorption totale a` α=1 pour une re´ﬂection totale (Fenves et Cho-
pra, 1984, Bouaanani et Lu, 2009).
Cette formulation analytique est donc de type dynamique fre´quentielle (niveau III). Il
est notable qu’en principe une e´tude de convergence doit eˆtre conduite aﬁn de de´terminer le
nombre suﬃsant de modes Ns a` inclure dans l’analyse. Cette formulation sera notamment
utilise´e par la suite pour e´tudier l’eﬀet du nombre de modes pris dans une analyse de niveau III
sur le calcul des spectres de plancher.
Me´thode des e´le´ments ﬁnis : formulation Φ− U
Une dernie`re me´thode de mode´lisation du syste`me couplant barrage et re´servoir est em-
ploye´e au long de ce rapport : la me´thode des e´le´ments ﬁnis nous permet d’obtenir ce syste`me
graˆce a` la formulation Φ − U . Pour ce mode`le, le barrage et le re´servoir sont inte´gralement
mode´lise´s au moyen d’e´le´ments respectivement de contrainte plane et de ”potential-based
ﬂuid”. Le re´servoir est tronque´ a` une certaine distance Lr de la face amont du barrage, suf-
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ﬁsament grande pour e´liminer le re´ﬂe´chissement des ondes sismiques a` l’amont du re´servoir.
L’interaction ﬂuide-structure est simule´e graˆce a` des e´le´ments spe´ciﬁques a` l’interface entre le
barrage et le re´servoir. Les vibrations du barrage provoquent des mouvements d’eau normaux
a` l’interface, et la pression induite s’ajoute comme pression hydrodynamique. La formulation
Φ−U , dont les variables s’expriment en terme de de´placements U dans le domaine solide et
en terme de potentiels de vitesse Φ dans le re´servoir, assume que le ﬂuide est non visqueux,
irrotationnel et compressible ou incompressible. Elle pre´suppose aussi que les de´placements
au niveau de l’interface ﬂuide-structure demeurent petits.
Une documentation comple`te est pre´sente dans la litte´rature sur le de´tail de la formu-
lation Φ − U (Everstine, 1981, Bouaanani et Lu, 2009). Un bref re´sume´ de cette dernie`re
est donne´ a` la suite. En supposant ve´rife´es les pre´ce´dentes hypothe`ses, φ dans le re´servoir







ou` Cr est la vitesse des ondes de compression dans l’eau. L’utilisation de la formulation
Φ − U satisfait notamment les conditions de surface libre, de compatibilite´ a` l’interface
barrage-re´servoir soumise aux vibrations (Fenves et Chopra, 1984, Bouaanani et Lu, 2009),
de non-re´ﬂection des ondes a` la face amont du re´servoir (Sommerﬁeld, 1949, Zienkiewicz et
Newton, 1969, Bouaanani et Lu, 2009, ADINA, 2011) et de dissipation d’e´nergie a` l’interface
re´servoir-fondation par l’absorption partielle des ondes sismiques normales incidentes (Hall et
Chopra, 1982, Fenves et Chopra, 1984, Bouaanani et Lu, 2009). Les deux dernie`res conditions
peuvent eˆtre mode´lise´es par des e´le´ments ﬁnis place´s a` la face amont du re´servoir ou par des
amortisseurs visqueux place´s au fond du re´servoir.
































ou` U et Φ sont des vecteurs correspondant, respectivement, aux de´placements relatifs et aux
potentiels de ﬂuide nodaux, Mdd et Kdd sont, respectivement, les matrices de masse struc-
turale et de rigidite´, Cdd la matrice d’amortissement de la structure du barrage (de´termine´e
au moyen de l’amortissement de Rayleigh e´quivalent a` l’amortissement hyste´re´tique ηd), Mrr
et Krr, respectivement, les matrices potentielle et d’e´nergie cine´tique du re´servoir, Crd la ma-
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trice couplant le potentiel de vitesse avec les de´placements sur l’interface barrage-re´servoir, Crr
la matrice correspondant a` l’amortissement duˆ a` la dissipation d’e´nergie a` la base ou a` la
face amont du re´servoir, u¨g et u˙g les acce´le´rations et vitesses au sol exerce´es et 1 un vecteur
colonne de meˆme dimension que U, contenant un lorsqu’un degre´ translationnel de liberte´
correspond a` une direction de l’excitation sismique, et ze´ro sinon.
La solution de l’e´quation (2.10) permet d’obtenir la re´ponse selon le temps du barrage,
notamment les acce´le´rations u¨P a` n’importe quel point P auquel une structure secondaire
peut-eˆtre ﬁxe´e. Cette formulation est plus lourde nume´riquement que la formulation ana-
lytique pre´ce´dente, mais pre´sente l’avantage de pouvoir mode´liser une ge´ome´trie pre´cise du
re´servoir et d’eˆtre employable pour une analyse de niveau IV, tant que les de´placements re´-
siduels demeurent petits (cependant, en cas de grands de´placements, la rupture de l’ouvrage
serait de´montre´e).
2.2.3 Inﬂuence de la composante verticale sismique
Plusieurs formulations ont e´te´ de´veloppe´es aﬁn de prendre en compte diﬀe´rentes hypo-
the`ses lie´es a` l’interaction ﬂuide-structure. Certaines d’entre elles peuvent avoir une inﬂuence
pre´ponde´rante sur la re´ponse dynamique du barrage-poids. Aussi, il est essentiel de correcte-
ment e´valuer l’impact de chaque facteur avant de le simpliﬁer dans une simulation nume´rique.
La rigidite´ et la re´sistance d’un barrage poids e´tant extreˆmement grandes dans la direction
perpendiculaire a` l’interface barrage-fondation, l’impact de la composante sismique verticale
est souvent ne´glige´e. Pourtant, certaines e´tudes ont de´montre´ que l’ampliﬁcation de cette
dernie`re au sein de l’ouvrage peut-eˆtre du meˆme ordre que celle de la composante horizontale
(USACE, 2003).
De plus, l’eﬀet de la composante verticale a de´ja` e´te´ clairement de´montre´ dans le cas de
structures typiques du ge´nie civil (Bozorgnia et al., 1998, Christopoulos et al., 2003, 2008,
Kim et Elnashai, 2008, Shrestha, 2009). Plus spe´ciﬁquement, une formulation analytique
propose´e par Yan et al. (1996) montre que la composante verticale inﬂuence la re´ponse en
glissement de blocs quelconques sur une surface incline´e. Aussi, ce me´moire e´valuera l’impact
de la composante verticale sur le glissement d’un barrage poids suivant l’irre´gularite´ de la
fondation.
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2.3 Mode´lisation de la stabilite´ au glissement d’un barrage-poids
2.3.1 Mode´lisation des joints de rupture
Une mode´lisation permettant le comportement non-line´aire d’un ouvrage hydraulique de-
vrait prendre en compte l’ensemble des sources de non-line´arite´ contribuant signiﬁcativement
a` la re´ponse de ce dernier. Cependant, les moyens techniques permettant la mise en œuvre
d’un tel mode`le incluant aussi l’interaction ﬂuide-structure et l’ensemble des hypothe`ses s’y
rattachant demeurent tre`s diﬃcilement abordables dans la majorite´ des cas (USACE, 1999).
Aussi, seuls quelques aspects du comportement non-line´aire sont ge´ne´ralement aborde´s, tel
l’ouverture des joints de contraction dans les barrages en arc, les ﬁssurations dues a` la trac-
tion dans les barrages-poids ou le glissement de blocs de be´tons. Cependant, le principal
aspect limitant des analyses de niveau IV est le manque de connaissances sur les proprie´te´s
non-line´aires des mate´riaux et des jointures sous un comportement dynamique, spe´ciﬁques
a` chaque site de barrage. Une section, a` la suite, illustre cette proble´matique concernant les
caracte´ristiques me´caniques employe´s dans le me´moire ci-apre`s.
Les premiers mode`les non-line´aires de barrage-poids ont e´te´ employe´s pour pre´dire les
zones ﬁssure´es et ainsi, au moyen de crite`res spe´ciﬁques, e´valuer la performance sismique
de l’ouvrage e´tudie´ (USACE, 2003). Ainsi, la ﬁssuration e´tait obtenue en comparant les
contraintes normales au sein de la structure avec la re´sistance a` la traction du be´ton.
Ces mode`les ont permis de pre´dire la localisation la plus probable des ﬁssures : celles-ci
debutent ge´ne´ralement soit a` la base du barrage, soit vers la creˆte, au niveau du changement
de pente de la face avale du barrage, dans les deux cas le plus souvent d’amont vers aval
(Le´ger et Leclerc, 1996). Notons que ces re´sultats sont conformes aux observations eﬀectue´es
sur des ouvrages existants soumis a` une sollicitation sismique.
La de´termination des contraintes sur ces plans de ﬁssuration (qui correspondent soit a`
l’interface barrage-fondation, soit aux joints be´ton-be´ton en hauteur) permet alors une ana-
lyse de stabilite´ pour e´valuer la possibilite´ de glissement des blocs de be´ton les uns sur les
autres (FERC, 2002, OFEG, 2002). A` partir des contraintes obtenues sur la zone de fragilite´,
une estimation du glissement peut aussi eˆtre de´termine´e en proce´dant a` l’inte´gration des
e´quations d’e´quilibres, en conside´rant le barrage comme un bloc rigide (Chopra et Zhang,
1991).
Ceci permet alors d’introduire les mode`les constitutifs de joints, technique reprise au cours
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de ce me´moire. Ceux-ci mode´lisent le barrage-poids e´tudie´ comme une se´rie de blocs en be´ton,
au comportement line´aire, superpose´s les uns au dessus des autres, l’ensemble du syste`me
reposant sur la fondation. Les jointures simule´es peuvent eˆtre, alors, situe´es seulement a`
l’interface barrage-fondation ou bien au niveau de chaque joint de reprise (Alliard et Le´ger,
2008). Les joints sont les zones de comportement non-line´aires et peuvent suivre plusieurs
crite`res de rupture plus ou moins sophistique´s tel le crite`re de Hoeck-Brown (Hoek et Brown,
1997, Ellingwood et Tekie, 2001) ou le mode`le empirique de Tassioss et Vintzeleou (1987).
Toutefois la tre`s large majorite´ des mode`les constitutifs de joint empruntent le crite`re de
Mohr-Coulomb repris par l’ensemble des normes.
2.3.2 Utilisation du crite`re de Mohr-Coulomb
Les mode`les non-line´aires de ce me´moire utilisent le mode`le de friction de Mohr-Coulomb.
En eﬀet, il s’agit du crite`re de rupture au glissement le plus commune´ment employe´ pour les
analyses de stabilite´ des barrages (USBR, 1977, FRCOLD, 2008). Il est notamment ne´cessaire
pour le calcul du FSG de´veloppe´ initialement pour les analyses gravitaires.
Mode`les ante´rieurs utilisant Mohr-Coulomb
Quelques mode`les non-line´aires ante´rieurs, utilisant le crite`re de Mohr-Coulomb, sont
pre´sente´s a` la suite. Ainsi, Basili et Nuit (2011) proposent une me´thodologie simpliﬁe´e pour
estimer le glissement possible d’un barrage poids induit par une sollicitation sismique. Le
barrage est mode´lise´ par un syste`me a` un degre´ de liberte´ e´lastique et l’interface barrage-
fondation est mode´lise´e au moyen du crite`re de Mohr-Coulomb incluant une cohe´sion et un
angle de friction (respectivement c et φ). Aucun soule`vement n’est conside´re´ dans ce mode`le.
L’interaction ﬂuide-structure est mode´lise´e graˆce a` la me´thode de Westergaard. L’inte´reˆt de
cet article repose notamment sur l’e´tude parame´trique qu’il me`ne sur c et φ.
Arabshahi et Lotﬁ (2008) proposent un mode`le de barrage-poids utilisant la me´thode des
e´le´ments ﬁnis pour e´tudier la non-line´arite´ a` l’interface barrage-fondation. La re´sistance au
glissement est controˆle´e par la loi de Mohr-Coulomb qui comporte ici une re´sistance de pointe
et une re´sistance re´siduelle. La de´gradation de la cohe´sion et de la re´sistance a` la traction,
couple´s entre eux, est donc ici prise en compte. Cependant cette formulation ne´cessite l’emploi
d’un logiciel externe paralle`lement au logiciel d’e´le´ments ﬁnis pour les analyses. Les eﬀets du
glissement sont aussi e´tudie´s, notamment en controˆlant le crite`re des contraintes maximales
admissibles au sein du barrage. La formulation de Westergaard est employe´e pour le re´servoir.
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Enﬁn, Bolzon (2010), tout en rappelant que le joint barrage-fondation constitue la partie
la plus fragile du syste`me, propose un mode`le nume´rique employant la me´thode de l’expansion
asymptotique pour e´valuer la rupture en cisaillement ou en traction. celle-ci constitue, en fait,
un approfondissement du mode`le de Mohr-Coulomb et de´montre que la cohe´sion peut ne pas
eˆtre seulement issue du lien chimique entre les deux interfaces.
Valeurs expe´rimentales a` l’interface barrage-fondation
De nombreuses me´thodes d’analyses dynamiques non-line´aires, dont la pre´cision est assez
variable, ont de´ja` e´te´ de´veloppe´es par le passe´. Cependant, une certaine incertitude demeure
sur les valeurs des proprie´te´s physiques prises a` l’interface barrage-fondation. En eﬀet, relever
syste´matiquement des e´chantillons aﬁn de de´terminer celles-ci, pour chaque ouvrage hydrau-
lique e´value´, engendrerait des couˆts prohibitifs. De fait, les inge´nieurs en structure doivent,
le plus souvent, composer avec des donne´es de terrain limite´es.
De nombreux releve´s in situ, sur des barrages situe´s sur le socle du bouclier canadien, ana-
lyse´s par des essais triaxiaux, montrent que trois types de conditions a` la fondation peuvent
eˆtre identiﬁe´s : excellente, interme´diaire et de´grade´e - respectivement partiellement et inte´-
gralement ﬁssure´es pour les deux dernie`res (Lo et Grass, 1994). Meˆme si le contact demeure le
plus souvent intact, les codes assument ge´ne´ralement sa de´gradation totale et proposent des
valeurs de cohe´sion et de re´sistance a` la traction nulles (note´s respectivement c et ft), sup-
pose´ment conservatrices (CDA, 1999, FERC, 2000, ICOLD, 2004). Or, le cas le plus courant
est celui d’une interface barrage-fondation, au contraire, intacte, ou`, du fait de la pre´sence
d’un joint, il est possible de trouver une cohe´sion allant jusqu’a` 1 MPa et une re´sistance
a` la traction de 2 MPa (Lo et al., 1990, Lo et al., 1991, EPRI, 1992, Lo et Grass, 1994).
Conside´rer ces valeurs nulles ame`ne donc a` des re´sultats trop conservateurs, indiquant une
instabilite´ the´orique de l’ouvrage qui ne se retrouve pas en pratique. Pire, Lo et al. (1991)
montrent que des barrages fonctionnels seraient en situation d’instabilite´ avec c et ft nulles,
avec un chargement statique normal (re´servoir plein).
Par ailleurs, plusieurs codes proposent un angle de frottement correspondant a` une in-
terface barrage-fondation intacte, φ=55 o pour le Canada. Encore une fois, cette valeur est
incertaine, certains cas de fondations de´grade´es pouvant aboutir a` φ = 35 o (EPRI, 1992,
ICOLD, 2004).
Aussi, une e´tude parame´trique sera re´alise´e au long de ce me´moire pour connaˆıtre l’im-
pact de ces facteurs sur le glissement du barrage au cours d’une sollicitation sismique. Par
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ailleurs, il est admis que dans la majorite´ des cas, l’interface barrage-fondation demeure la
plus critique. Cependant, il arrive que, si la re´sistance de cette dernie`re est tre`s e´leve´e (i.e. les
conditions de construction a` la fondation e´taient excellentes), l’apparition de ﬁssures se pro-
duise au sein du be´ton de masse du barrage ou dans la fondation (Lo et al., 1991). L’e´nergie
sismique ne se dissiperait plus, alors, par rupture et frottement a` l’interface barrage-fondation,
mais par rupture dans un joint supe´rieur be´ton-be´ton. Prendre c et ft nulles a` la fondation
pourraient donc impliquer des re´sultats non-conservateurs sur la stabilite´ des joints en hau-
teur.
2.3.3 E´le´ments de contact
Les e´le´ments de contact sont disponibles sur ADINA (2011) aﬁn de mode´liser une inter-
face barrage-fondation non-line´aire. Toutefois ils ne prennent pas en compte la cohe´sion ni la
re´sistance a` la traction. Ceux-ci autorisent tant le glissement que le soule`vement, de´ﬁnissant
alors les deux conditions de contact pre´sente´es a` la suite.
En notant u˙ la vitesse de glissement relative du barrage et τ et σ les contraintes, respec-





Les conditions the´oriques de glissement (crite`re de rupture de Mohr-Coulomb) se de´ﬁnissent
suivant les deux situations possibles suivantes : (i) |ζr| < 1 implique u˙ = 0 (les interfaces
restent colle´es) et (ii) |ζr|  1 autorise le glissement, u˙  0.
Les e´le´ments de contact employe´s suivent une formulation nume´rique se rapprochant au
mieux de ce crite`re. En notant u˙sl la vitesse a` l’interface maximale relative du barrage tant
que |ζr| < 1, et εsl un facteur choisi par l’utilisateur, les conditions de glissement s’expriment










De`s lors, plus εsl est petit, plus u˙sl se rapproche de 0 dans l’Eq.(2.12). Aussi, une tre`s faible
valeur de εs va induire une vitesse de glissement quasiment nulle tant que |ζr| < 1, le crite`re
de Mohr-Coulomb est quasiment respecte´. Ne´anmoins, une trop petite valeur de εsl induirait
des diﬃculte´s de convergence. Aussi, ce dernier facteur doit eˆtre choisi avec pertinence.
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En notant δ l’e´cart entre les deux interfaces de contact, les conditions de soule`vement
peuvent s’exprimer de manie`re the´orique par (avec σ ne´gatif en compression) deux e´quations,
(i) si σ < 0 alors :
δ = 0; (2.14)
(ii) si σ = 0 alors :
δ  0; (2.15)
En notant εn un facteur de´ﬁni par l’utilisateur, pour e´viter des diﬃculte´es de convergence
lors de la transition entre les e´tats (i) et (ii), et pour introduire nume´riquement les conditions
the´oriques de soule`vement de´ﬁnies pre´ce´demment, l’e´quation suivante, contraignant δ et σ,










Pour pouvoir imple´menter dans ADINA ces conditions, le barrage-poids est conside´re´ comme
le bloc contacteur qui peut glisser et basculer au-dessus du bloc cible de´ﬁni par la fondation,
constitue´e par le roc durant la sollicitation sismique. Ainsi, les interfaces contactrice et cible
sont de´ﬁnies sur, respectivement, les faces du barrage et de la fondation pour mode´liser les
conditions de contact. Cette de´ﬁnition permet alors de de´doubler les nœuds de l’interface
barrage-fondation sur chacune des faces de contact. Trois comportements peuvent alors se
produire durant le tremblement de terre : (i) le barrage et la fondation sont colle´s, (ii) un
e´cart s’ouvre sur l’interface barrage-fondation et (iii) l’e´cart a` l’interface barrage-fondation
est ferme´. Dans ce dernier cas, la face contactrice glisse au-dessus de la face cible.
2.4 E´tude d’un syste`me secondaire au sein d’un barrage-poids : me´thode des
spectres de plancher
Nous avons vu pre´ce´demment que, si le glissement aux jointures est le mode de rupture
structural le plus probable d’un barrage-poids, un autre type de de´faillance pouvait survenir
au sein de ce dernier : les e´quipements en hauteur supporte´s par l’ouvrage sont ge´ne´ralement
tre`s touche´s par les sollicitations sismiques. Aussi, l’e´valuation de leur se´curite´, fortement
inﬂuence´e par l’ampliﬁcation des acce´le´rations au sein de la structure, demeure cruciale.
Pour se faire, on emploie la me´thode des spectres de plancher qui de´ﬁni la re´ponse maxi-
male d’e´quipements ou` de syste`mes secondaires le´gers au regard du poids de la structure qui
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les supporte. Ceux-ci peuvent se trouver a` n’importe quel point de celle-ci. Les spectres ainsi
obtenus peuvent aussi eˆtre employe´s pour le cas d’une structure secondaire (un baˆtiment,
un pont, ...) inte´gralement supporte´e par une structure primaire si l’inﬂuence me´canique de
la premie`re sur la seconde est ne´gligeable. De fait, les spectres de plancher ont fait l’objet
de recherches approfondies, notamment dans le contexte de l’industrie du nucle´aire et des
baˆtiments multi-e´tage´s (Singh, 1975, Singh, 1980, Singh, 1985, Asfura et Kiureghian, 1986,
Chen et Soong, 1988).
Aussi, les spectres de plancher sont parfaitement adapte´s pour e´valuer la re´ponse dyna-
mique tant d’e´quipements critiques situe´s sur un barrage poids, tels les tuyaux, les ge´ne´rateurs
ou autres installations e´lectro-me´caniques que de structures secondaires pouvant se trouver
a` la creˆte (ou` le signal sismique est signiﬁcativement ampliﬁe´), comme des ponts, des baˆti-
ments de controˆle, des vannes ou des e´quipements de levage. Ces derniers sont alors simpliﬁe´s
comme e´tant des syste`mes a` un degre´ de liberte´ (seule l’ampliﬁcation interne due a` leur pre-
mier mode est conside´re´e).
Conside´rant un barrage-poids (la structure primaire) sujet a` une acce´le´ration au sol ho-
rizontale, u¨g, le spectre de plancher a` un point donne´ P de l’ouvrage donne la variation de
l’acce´le´ration maximale u¨s des syste`mes a` un degre´ de liberte´ (attache´s au point P) en fonc-
tion de leur fre´quence propre fs. Comme remarque´ pre´ce´demment, ces syste`mes a` un degre´ de
liberte´ peuvent repre´senter une structure (ou un e´quipement) secondaire attache´e au barrage,
au point P, de´ﬁnie par une masse ms, une re´sistance ks et un amortissement visqueux cs. On
suppose alors que la masse de cette dernie`re est ne´gligeable au regard de celle du barrage aﬁn
qu’elle n’aﬀecte pas la re´ponse dynamique de celui-ci. En notant u¨P l’acce´le´ration au point
P du barrage, relative a` la base, l’e´quation du mouvement du syste`me a` un degre´ de liberte´
peut eˆtre e´crite alors comme (USACE, 1992) :
msu¨s + csu˙s + ksus = −ms(u¨P + u¨g) (2.17)
ou` us repre´sente le de´placement relatif du syste`me a` un degre´ de liberte´. Le spectre de plancher
au point P du barrage se de´ﬁnit par la suite comme e´tant le maximum de
∣∣u¨s+u¨g∣∣, la re´ponse











Re´soudre l’Eq. (2.17) demande de connaitre l’acce´le´ration relative u¨P au point P. Ceci peut
eˆtre fait au moyen d’analyses de niveau III ou IV utilisant les formulations couplant barrage
et re´servoir (voir sections pre´ce´dentes).
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Ayant de´montre´ que l’e´valuation pre´cise de la charge hydrodynamique est essentielle dans
le calcul de l’ampliﬁcation de u¨s au sein du barrage, et ayant introduit un outil permettant
d’e´valuer la re´ponse sismique de syste`mes secondaires attache´s a` un barrage poids, ce me´moire
e´tudiera par la suite la sensibilite´ de cette dernie`re aux hypothe`ses portant sur l’interaction
ﬂuide-structure. Par ailleurs, be´ne´ﬁciant de mode`les non-line´aires de barrages poids graˆce
a` la premie`re e´tude sur le glissement, plusieurs spectres de plancher seront de´termine´s au
moyen d’une analyse de niveau IV aﬁn d’estimer l’impact de la ﬁssuration a` la fondation sur
ceux-ci. Cette approche, couplant la me´thode des spectres de plancher avec un comportement
non-line´aire de la structure primaire, reste encore tre`s rare. Politopoulos (2010) en propose
une approche de´taille´e pour un baˆtiment multi-e´tage´. Sa conclusion fut que les non-line´arite´s
de la structure primaire ont, ge´ne´ralement, un eﬀet be´ne´ﬁque sur les spectres de plancher,
mais qu’une attention particulie`re doit eˆtre porte´e sur les seconds modes qui sont ampliﬁe´s
par la plastiﬁcation du baˆtiment.
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CHAPITRE 3
EFFETS DES IRRE´GULARITE´S A` L’INTERFACE ENTRE LE BARRAGE
ET LA FONDATION SUR LA RE´PONSE SISMIQUE D’UN
BARRAGE-POIDS
3.1 Rappel des principaux objectifs
L’objectif de ce chapitre est de prendre en compte, et de manie`re simpliﬁe´e, le compor-
tement non-line´aire a` l’interface barrage-fondation lors d’un se´isme. Pour cela, des e´le´ments
ﬁnis ont e´te´ spe´cialement de´veloppe´s pour mode´liser la friction, la cohe´sion et la re´sistance
a` la traction a` cette interface. Ces e´le´ments s’appuient sur une me´thodologie de´veloppe´e
pour eˆtre applicable par l’inge´nieur en structure au moyen de logiciels commerciaux d’e´le´-
ments ﬁnis couramment utilise´s. Par ailleurs, apre`s validation, la me´thodologie propose´e a
e´te´ mise en application pour e´tudier le stabilite´ sismique d’un barrage-poids existant au Que´-
bec, soumis aux composantes horizontale et verticale de plusieurs tremblements de terre.
Cet exemple permet d’e´tudier l’inﬂuence et la simpliﬁcation possible des caracte´ristiques de
l’interface barrage-fondation pour l’e´valuation de la stabilite´ au glissement. Tel que vu au
Chapitre 2, le glissement constitue un des modes de rupture structurale les plus probables
lors d’un se´isme. Il s’agit, alors, de discuter les eﬀets de plusieurs hypothe`ses de mode´lisation
(proprie´te´s physiques et ge´ome´triques de la fondation, composante verticale sismique) dans
le but de formuler des recommandations pour l’e´valuation sismique d’un barrage-poids.
3.2 Me´thodologie
3.2.1 Approche ge´ne´rale
Un mode`le bidimensionnel d’un barrage-poids est e´tudie´ au moyen du logiciel d’e´le´ments
ﬁnis ADINA (2011). Le mode`le est compose´ de mate´riaux line´aires e´lastiques, alors que
les non-line´arite´s sont localise´es a` l’interface barrage-fondation. Ces non-line´arite´s sont in-
troduites en utilisant des e´le´ments ﬁnis de contact mode´lisant la friction (ADINA (2011))
couple´s a` des e´le´ments ﬁnis spe´cialement conc¸us pour tenir compte de la cohe´sion et de la re´-
sistance a` la traction. A` l’interface barrage-fondation, le mode`le de friction de Mohr-Coulomb
est employe´ car il est le crite`re de rupture le plus commune´ment utilise´ pour les analyses de
stabilite´ des barrages. Les re´sultats de ces analyses non-line´aires permettent alors de carac-
te´riser les crite`res de performance du Facteur de Se´curite´ au Glissement (le FSG, calcule´ au
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moyen d’un algorithme spe´ciﬁque) et du de´placement re´siduel au regard des parame`tres de
mode´lisation suivants :
– la ge´ome´trie de l’interface barrage-fondation ;
– la conside´ration de la composante sismique verticale ;
– l’eﬀet des parame`tres physiques caracte´risant la re´sistance de l’interface barrage-fondation
(cohe´sion, re´sistance a` la traction, angle de friction).
La ﬁgure 3.1 montre un barrage-poids typique re´sumant les diﬀe´rents parame`tres a` prendre
en compte pour la mode´lisation par e´le´ments ﬁnis. Elle rappelle notamment la proble´matique
de la simpliﬁcation de la ge´ome´trie de la fondation qui sera de´veloppe´e par la suite.
L’eau est suppose´e incompressible et les charges hydrodynamiques sont mode´lise´es par
la formulation de Westergaard pre´sente´e au Chapitre 2. Les sous-pressions, dont le roˆle est
essentiel pour la stabilite´ du barrage poids, sont conside´re´es constantes durant le se´isme, tel
que permis par certaines normes (ANCOLD, 1998, FERC, 2002, CDA, 2006).
3.2.2 Mode´lisation de l’interface barrage-fondation
L’interface barrage-fondation constitue la zone de non-line´arite´ du mode`le conside´re´ res-
pectant le crite`re de rupture de Mohr-Coulomb. De fait, le barrage-poids est conside´re´ comme
le bloc contacteur (’contactor’ en anglais) pouvant glisser et se soulever au-dessus du bloc
cible (’target’ en anglais), la fondation, durant l’excitation sismique. Ces deux derniers com-
portements non-line´aires doivent alors pouvoir eˆtre mode´lise´s a` l’interface. Deux se´ries de
nœuds sont cre´es a` l’interface barrage-fondation pour satisfaire les conditions nume´riques ne´-
cessaires a` la mode´lisation de celle-ci. Ainsi, l’ensemble des n nœuds initiaux Ni, ou` 0  i  n,
appartenant a` l’interface, sont de´couple´s en deux se´ries de nœuds distincts : une premie`re
se´rie de nœuds N
(D)
i coˆte´ barrage (interface contactrice), et une seconde se´rie de noeuds
N
(F)
i coˆte´ fondation (interface cible), comme montre´ sur la ﬁgure 3.2. Trois comportements
peuvent alors apparaˆıtre durant le se´isme : (i) le barrage et la fondation sont colle´s, (ii) une
ouverture se produit a` l’interface barrage-fondation et (iii) l’ouverture est ferme´e et les deux
blocs glissent l’un sur l’autre.
Crite`re de rupture au glissement
Cette section focalise sur le glissement pouvant survenir a` l’interface barrage-fondation.

























Figure 3.1 Barrage-poids soumis a` un tremblement de terre avec : (a) l’interface barrage-
fondation re´elle et (b) l’interface barrage-fondation simpliﬁe´e.
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Élément de contact,
c = 0, ft = 0.
φ.
Éléments 2D à 4 noeuds,
bloc contacteur.





























Figure 3.2 Caracte´ristiques des e´le´ments non-line´aires mode´lisant l’interface barrage-
fondation a` la base de l’ouvrage hydraulique.
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aucun glissement ne peut survenir a` l’interface tant que
∣∣τ ∣∣ < ∣∣σ tan(φ)∣∣ (3.1)
ou` φ est l’angle de friction, σ la contrainte normale et τ la contrainte de cisaillement. Cette
condition est mode´lise´e par les e´le´ments de contact programme´s dans le logiciel ADINA
(2011), voir Chapitre 2 pour de´tail. Aussi, un glissement (qu’on notera de type I) ne peut
survenir que si ∣∣τ ∣∣  ∣∣σ tan(φ)∣∣ (3.2)
Ce crite`re ne tient pas compte de la re´sistance due a` la cohe´sion. Il est alors modiﬁe´ en
proposant le second crite`re de rupture suivant : aucun glissement de type II ne peut survenir
a` l’interface barrage-fondation tant que
∣∣τ ∣∣ < ∣∣σ tan(φ)∣∣+ c (3.3)
ou` c est la cohe´sion. Cette condition est mode´lise´e par les e´le´ments de contact programme´s
dans ADINA auxquels ont e´te´ ajoute´s des e´le´ments de cohe´sion, spe´cialement conc¸us dans
le cadre de ce me´moire, nomme´s e´le´ments TEC (pour ”Truss Element of Cohesion”). Ceux-ci




i , ce dernier e´tant positionne´ de
sorte a` ce que l’e´le´ment treillis demeure paralle`le a` l’interface de contact lors de l’excitation
sismique. Le choix d’utiliser des e´le´ments treillis non-line´aires au lieu d’e´le´ment ressort per-
met de ge´ne´raliser l’application de la proce´dure a` une grande part des logiciels commerciaux
couramment utilise´s par l’inge´nieur en structure. En outre, les e´le´ments treillis permettent
une imple´mentation adapte´e dans un mode`le existant comme pre´sente´ a` la suite. Les e´le´-
ments TEC sont compose´s de mate´riaux biline´aires permettant leur disparition une fois leur
re´sistance maximale atteinte. Un glissement de type II ne peut survenir a` un instant t1 que
si, durant le se´isme : ∣∣τ ∣∣  ∣∣σ tan(φ)∣∣+ c (3.4)
Alors, pour tout t > t1, la condition au glissement est de nouveau de´ﬁnie par les Eqs. (3.1)
et (3.2) : l’e´le´ment TEC doit disparaˆıtre. Ce mode`le conside`re donc la de´gradation de la sur-
face ou` s’applique la cohe´sion au cours du temps.
Aﬁn de parvenir a` la condition de glissement de´ﬁnie pre´ce´demment, les e´le´ments TEC
imple´mente´s doivent respecter un minimum de conditions. Notons Δ
(TEC)
i le de´placement du
nœud N
(D)
i par rapport a` N
(F)
i . Supposons que la re´sistance au glissement des e´le´ments de
contact programme´s dans ADINA soit exce´de´e au niveau du nœud N
(D)
i (cas de Eq. (3.1)),
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alors un glissement de type I va s’initier, provoquant un de´placement Δ
(TEC)
i du nœud N
(D)
i .
On contraint alors N e1i suivant la direction paralle`le a` l’interface de contact par rapport a`
N
(D)




i est toutefois contraint par N
(F)
i
pour le de´placement perpendiculaire a` l’interface, aﬁn qu’il ne reprenne que des eﬀorts de
cisaillement. L’eﬀort F
(TEC)
i repris par le i

















i est le module de Young de l’e´le´ment TEC, A
(TEC)
i sa section et L
(TEC)
i sa longueur.






∣∣τ ∣∣− ∣∣σ tan(φ)∣∣ (3.6)
ou` (l1 + l2)/2 est la longueur tributaire du nœud N
(D)
i (voir ﬁgure 3.2). Notons Δ
(TEC)
i,max la
de´formation maximale admissible par le ie`me e´le´ment TEC. En combinant les e´quations (3.5)










i (l1 + l2)
= c (3.7)
Une fois qu’une de´formation de Δ
(TEC)
i se produit dans le i
e`me e´le´ment TEC, celui-ci disparaˆıt
et un glissement de type II peut se produire : les conditions de´ﬁnies par les Eqs. (3.3) et (3.4)
sont bien respecte´es. E
(TEC)
i est choisi de sorte a` ce que la re´sistance des e´le´ments de contact
soit atteinte avant qu’un de´placement ne soit engendre´ au sein du ie`me e´le´ment TEC (c’est a`
dire infe´rieur au module d’e´lasticite´ de l’ouvrage). Il doit eˆtre choisi aussi de sorte a` ce que
le glissement de type I soit d’un ordre de grandeur tre`s infe´rieur a` celui de type II, tant que
l’e´le´ment TEC n’a pas disparu.
Crite`re de rupture au soule`vement
Cette section se concentre sur le soule`vement pouvant survenir a` l’interface barrage-
fondation. Un premier crite`re de rupture peut eˆtre e´dicte´ de la manie`re suivante : Aucun
soule`vement ne peut survenir a` l’interface tant que
σ < 0 (3.8)
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Cette condition est mode´lise´e par les e´le´ments de contact programme´s dans ADINA pre´sente´s
dans le Chapitre 2. Aussi, un soule`vement (qu’on notera de type I) ne peut survenir que si
σ = 0 (3.9)
Ce crite`re ne tient pas compte de la re´sistance a` la traction. Il est alors adapte´ en proposant
le second crite`re de rupture suivant : Aucun soule`vement (qu’on notera de type II) ne peut
survenir a` l’interface tant que
σ  ft (3.10)
ou` ft est la re´sistance a` la traction. Cette condition est mode´lise´e par les e´le´ments de contact
programme´s dans ADINA auxquels ont e´te´ ajoute´s des e´le´ments de re´sistance a` la traction
nomme´s e´le´ments TET (pour ”Truss Element of Traction”). Ceux-ci sont des e´le´ments treillis
constitue´s de deux nœuds N e1i et N
e2
i , ce dernier e´tant positionne´ de sorte a` ce que le treillis
soit perpendiculaire a` l’interface de contact. L’emploi d’e´le´ments treillis permet de ge´ne´raliser
l’application de ces e´le´ments TET a` une grande part des logiciels commerciaux employant les
e´le´ments ﬁnis, contrairement aux e´le´ments ”ressorts” (”spring” en anglais) plus spe´ciﬁques a`
ADINA (2011). En outre, les e´le´ments treillis permettent une imple´mentation adapte´e dans un
mode`le comme pre´sente´ a` la suite. Les e´le´ments TET sont compose´s de mate´riaux biline´aires
permettant leur disparition une fois leur re´sistance maximale atteinte. Un soule`vement de
type II ne peut survenir seulement si a` un instant t1 :
σ  ft (3.11)
Alors, pour tout t > t1, la condition au soule`vement est de nouveau de´ﬁni par les Eqs. 3.8
et 3.9 : l’e´le´ment de re´sistance a` la traction doit disparaˆıtre. Aussi, ce mode`le conside`re la
de´gradation de la re´sistance a` la traction au cours du temps.
Aﬁn de parvenir a` la condition de soule`vement de´ﬁnie pre´ce´demment, les e´le´ments TET
imple´mente´s doivent respecter un minimum de conditions. Notons, alors, le de´placement de
N
(D)
i par rapport a` N
(F)
i , perpendiculaire a` l’interface de contact, Δ
(TET)
i .
Supposons que la re´sistance au soule`vement des e´le´ments de contact programme´s dans
ADINA soit exce´de´e au niveau du nœuds N
(D)
i (cas de Eqs 3.8), alors un soule`vement de
type I va s’initier, provoquant un de´placement Δ
(TET)
i du nœud N
(D)
i . On contraint alors N
e2
i
suivant toutes les directions par rapport a` N
(D)
i de sorte a` ce qu’il se de´place aussi de Δ
(TET)
i .
Le ie`me e´le´ment TET est toutefois toujours perpendiculaire a` l’interface car les de´placements
33
paralle`les a` celle-ci de N e1i et N
e2
i sont identiques (de part le jeu des contraintes). Le i
e`me
e´le´ment TET ne reprend donc que les eﬀorts de traction. L’eﬀort F
(TET)
i repris par le i
e`me
e´le´ment TET est alors e´gal a`, ou` E
(TET)
i est son module de Young, A
(TET)
i sa section et L
(TET)
i























i = 0 (3.13)
Notant Δ
(TET)
i,max la de´formation maximale admissible du i
e`me e´le´ment TET, utilisant l’Eq.(3.12)










i (l1 + l2)
= ft (3.14)
Une fois qu’une de´formation de Δ
(TET)
i se produit dans le i
e`me e´le´ment TET, celui-ci disparait
et un soule`vement de type II peut se produire : les conditions de´ﬁnies par les Eqs. 3.10 et 3.11
sont bien respecte´es. E
(TET)
i est choisi de sorte a` ce que la re´sistance des e´le´ments de contact
soit atteinte avant qu’un de´placement ne soit engendre´ au sein du ie`me e´le´ment TET (c’est a`
dire infe´rieur au module d’e´lasticite´ de l’ouvrage). Il doit eˆtre choisi aussi de sorte a` ce que
le soule`vement de type I soit d’un odre de grandeur tre`s infe´rieur a` celui de type II, tant que
l’e´le´ment TET n’a pas disparu.
Imple´mentation des e´le´ments de cohe´sion et de re´sistance a` la traction




i soient assez e´leve´s
pour que les de´placements e´lastiques des e´le´ments TEC et TET restent minimaux au regard
de ceux ge´ne´re´s apre`s une rupture. Dans le cas de ce me´moire, on conside`re Δ
(TEC)
i,max =0.2mm
pour l’ensemble des e´le´ments TEC et Δ
(TET)
i,max =0.05mm pour l’ensemble des e´le´ments TET.
Ceci impose donc que le module de Young soit unique pour l’ensemble des e´le´ments TEC (de
meˆme qu’une autre module de Young est unique pour l’ensemble des e´le´ments TET). Par
ailleurs, par esprit de simplicite´, L(TEC) est unique pour l’ensemble des e´le´ments TEC (de
meˆme que L(TET) est unique pour l’ensemble des e´le´ments TET). L’emploi d’e´le´ments treillis





des e´le´ments TEC et TET, dont les valeurs sont essentielles pour le bon fonctionnement du
mode`le propose´ (voir pre´ce´demment).
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Notons par ailleurs que le de´veloppement des e´le´ments TEC avec l’emploi de Δ
(TEC)
max sous-
entend que la cohe´sion ainsi mode´lise´e correspond a` l’e´tat de re´sistance de pointe de l’interface
barrage-fondation. En eﬀet, en ge´otechnique, nombres de mate´riaux pre´sentent une re´sistance
de pointe et une re´sistance re´siduelle a` l’eﬀort tranchant (ICOLD, 2004). Ainsi, si on de´forme
progressivement en cisaillement ces mate´riaux, la re´sistance de ceux-ci va progressivement
augmenter jusqu’a` un pic, la re´sistance de pointe, pour ensuite, passe´ une certaine longueur
de de´formation, brutalement chuter et se stabiliser autours d’une valeur plateau : la re´sistance
re´siduelle. La cohe´sion employe´e ici correspond donc a` l’e´cart entre la re´sistance de pointe
et la re´sistance re´siduelle de l’interface barrage-fondation. Les normes varient quant aux re-
commandations concernant l’emploi de re´sistance de point ou re´siduelle. Ainsi, au Canada,
la premie`re est souvent employe´e en conside´rant une valeur requise de FSG plus e´leve´e. Par
ailleurs, la litte´rature recommande d’employer une de´formation de maximum 20 mm dans le
cas d’un se´isme pour passer de la re´sistance de pointe a` la re´sistance re´siduelle (Thiel, 2001).
Conside´rer Δ
(TEC)
i,max =0.2mm est donc conservateur.
Cependant, la distance inter-nodale est souvent variable sur le mode`le a` l’interface barrage-
fondation. Pour chaque nœud N
(D)
i de l’interface, les i
e`me e´le´ments TEC et TET sont adap-




i (aise´ment parame´trables sur



















Un net de´savantage caracte´rise ce mode`le d’e´le´ments : il n’y pas de couplage entre la rup-
ture des e´le´ments TEC et celle des e´le´ments TET. Toutefois, par la suite, il sera vu que la
rupture en traction survient toujours avant celle en cisaillement, et que le basculement du
barrage, induit par cette dernie`re, suﬃt a` provoquer la disparition des e´le´ments TEC. En
eﬀet, dans le mode`le propose´, ce sont les de´placements qui controˆlent la de´gradation de la
cohe´sion. Ceci est source d’impre´cision si on conside`re la cohe´sion comme un lien chimique,
une ”colle”, entre la fondation et le barrage. Toutefois, si on estime que la cohe´sion provient
des aspe´rite´s de l’interface (cohe´sion apparente), et non du lien chimique, il devient plus inte´-
ressant de controˆler la rupture des e´le´ments TEC a` partir d’une de´formation critique. Celle-ci
correspondrait a` la de´formation requise pour passer de la re´sistance de pointe a` la re´sistance
re´siduelle comme e´voque´ pre´ce´demment (Thiel, 2001). Il est aussi possible d’envisager qu’une
grande de´formation au niveau de l’interface barrage-fondation provoque une diminution de
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la compacite´ des mate´riaux de´grade´s s’y trouvant, donc une diminution de leur re´sistance.
Par ailleurs, cela reste une proce´dure tre`s simple a` imple´menter dans un logiciel commer-
cial disposant d’e´le´ments de contact et de treillis pour mode´liser la cohe´sion et la re´sistance
a` la traction. L’utilisation de treillis ade´quatement contraints ”death upon rupture” permet
notamment de tenir compte de la de´gradation du joint durant un se´isme. Mieux, la mania-
bilite´ et l’adaptabilite´ de ce mode`le d’e´le´ments aux nœuds et a` la ge´ome´trie de l’interface
permet notamment de prendre en compte, de manie`re tre`s visuelle, l’e´tat d’avancement de la
de´gradation du joint. Une validation des e´le´ments TEC et TET est propose´e en Annexe B
au moyen d’un mode`le simpliﬁe´.
3.2.3 Conside´rations nume´riques sur le chargement
Conside´rant la constante gravitationnelle g, une masse volumique de l’eau ρr , une eﬃca-
cite´ de drainage Eﬀ et une hauteur de re´servoirWL, les sous-pressions Up(Lp) sont de´termine´es
a` la position e´tudie´e (yp, zp) au moyen des e´quations suivantes, ou`, sur l’interface barrage-
fondation dont la longueur totale est Ltot, Lp est la longueur entre la face amont du barrage
et le point de coordonne´e (yp, zp) et Ld la longueur entre la face amont du barrage et le drain
(voir ﬁgure 3.3) :
Si Lp<Ld :
Up(Lp) =





(WL − zp)ρrg(Ltot − Lp)(1− Eﬀ)
Ltot
(3.18)
Les sous-pressions sont alors discre´tise´es pour eˆtre imple´mente´es sous ADINA comme e´tant
des forces nodales.
La pression hydrodynamique due a` l’acce´le´ration sismique horizontale est mode´lise´e par
les masses ajoute´es de la formulation de Westergaard. Ph(z), de´signant la somme de la pres-
sion hydrostatique et de la pression hydrodynamique provoque´e par l’acce´le´ration sismique
verticale av(t), est calcule´e, a` l’interface ﬂuide-structure, a` une hauteur zp, graˆce a` l’e´quation
suivante :
Ph(zp, t) = (WL − zp)(g − av(t))ρr (3.19)
36
Figure 3.3 Calcul des sous-pressions : (a) donne´es ge´ome´triques employe´es ; (b) formules
employe´es suivant la position Lp sur l’interface barrage-fondation.
3.2.4 Traitement post-processeur des analyses non-line´aires
Les trois indicateurs principaux e´tudie´s a` la suite sont le de´placement re´siduel, dr(t), a`
la base de la face amont du barrage, le Facteur de Se´curite´ au Glissement, FSG(t), aussi
utilise´ pour des analyses gravitaires et dynamiques line´aires (voir dans le Chapitre 2) et la
longueur de ﬁssuration (ici normale, voir a` la suite) sur l’interface barrage-fondation, lf(t)
(continue a` partir de la face amont du barrage). Pour plus de brie`vete´ dans les notations,
drIRREG(t), drREG1(t) et drREG2(t), FSGIRREG(t), FSGREG1(t) et FSGREG2(t) et lfIRREG(t),
lfREG1(t) et lfREG2(t) correspondent respectivement aux crite`res dr(t), FSG(t) et lf(t) du
B27IRREG, B27REG1 et B27REG2 (de´ﬁnis a` la suite). drf correspond a` la valeur ﬁnale (a` la ﬁn
du se´isme) de dr(t). FSG(t) est obtenu graˆce a` l’application du crite`re de Mohr-Coulomb
(voir le Chapitre 2). Il est re´interpre´te´ au long de cette e´tude de la manie`re suivante, pour le
cas des B27IRREG et B27REG2 :
FSG(t) =
(W − U − EQV(t)) tan(φ) + cAc(t) + ftAft(t)
EQH(t) +Hd(t) +Hs
(3.20)
ou` W de´note le poids du barrage, U la re´sultante des sous-pressions, Hs la re´sultante des
pressions hydrostatiques, Hd la re´sultante des pressions hydrodynamiques et EQH et EQV,
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respectivement, les forces d’inerties horizontales et verticales induites par le se´isme dans
le barrage. Ac(t) et Aft(t) sont les aires ou`, respectivement, la cohe´sion et la re´sistance a` la
traction s’exercent toujours a` l’instant t contre le mouvement de glissement. La me´thodologie
pour de´terminer ces deux facteurs est pre´sente´e en ﬁgure 3.4. Pour calculer le FSGREG1(t),
un changement de repe`re est ne´cessaire pour conside´rer les re´sultantes perpendiculaires et
paralle`les a` la direction principale de glissement. Il est ne´cessaire de se rappeler que tant que
FSG(t)>1, aucun glissement n’est cense´ survenir.
3.3 Proprie´te´s ge´ome´triques, me´caniques et chargements.
La me´thodologie de´crite ci-dessus est applique´e par la suite a` un barrage-poids re´el d’une
hauteur de 27.4m. Trois versions, montre´es sur la ﬁgure 3.5, diﬀe´rencie´es par la ge´ome´trie
de l’interface barrage-fondation, sont conside´re´es pour e´valuer l’eﬀet de cette dernie`re. Par
brie`vete´ de notation, le barrage ayant l’interface barrage-fondation avec la conﬁguration ge´o-
me´trique re´elle est note´ B27IRREG, et les deux autres barrages ayant une interface barrage-
fondation simpliﬁe´e, dans un cas comme un plan incline´ de 15.2o, dans l’autre, comme un
plan horizontal, sont de´signe´s, respectivement, par B27REG1 et B27REG2. Respectant les pro-
prie´te´s me´caniques explicite´es a` la suite, les fre´quences fondamentales du B27IRREG, B27REG1
et B27REG2 sans re´servoir sont, alors, respectivement, 12.34 Hz, 12.41 Hz et 12.37 Hz. Notons
que la hauteur d’eau du re´servoir est de 20.21 m.
Certaines valeurs des proprie´te´s me´caniques de l’ouvrage proviennent de releve´s in situ :
– la densite´ du be´ton, ρs = 2295kg/m
3 ;
– le module d’e´lasticite´ statique, E = 17.1 GPa ;
– la re´sistance du be´ton de masse a` la compression, statique, f ′c = 30.1 MPa ;
– le coeﬃcient de poisson du be´ton, νs = 0.164.
Le module d’e´lasticite´ dynamique du be´ton est alors de´duis par Es = 1.25E, ce qui donne
une valeur Es = 21.375 GPa (USRB, 1987, NRC, 1990). Les armatures en acier pre´sentes
autour de la galerie de drainage sont aussi prises en compte dans le module de Young. Le mo-
dule d’e´lasticite´ dynamique du be´ton est donc e´gal, dans cette zone, a` E ′s = 22.775 GPa. Au
niveau des joints be´ton/be´ton, la cohe´sion est prise a` cuj = 0.085f
′0.5
c , soit cuj = 466 kPa. La
re´sistance a` la traction est, elle, calcule´e par ftuj = 0.075f
′
c, soit ftuj = 2.25 MPa (ANCOLD,
1991, CDSA, 1995, CDA, 1999, USACE, 2000). Cependant le BRE (1991) recommande que
cette valeur n’exce`de pas 2 MPa. On conside`rera donc ftuj = 2 MPa. L’angle de friction, φ,
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Déterminer la direction principale de glissement.
Sv* = 0 ?
NonOui
Sélectionner les M éléments
ci de SH**, i ϵ [0, M]
Sélectionner les N éléments
ftj de SV, j ϵ [0, N]
Déterminer l’aire tributaire
Aci correspondant










  à tn ? 
ftj 
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NonOui NonOui
Ici = 1 Ici = 0 Iftj = 1 Iftj = 0
Ac(tn) = Σ(Ici.Aci) Aft(tn) = Σ(Iftj.Aftj)
n = n +1




* : Sv est la section de l’interface barrage-fondation perpendiculaire à la dir. principale de glissement.

























Figure 3.4 (a) Me´thodologie utilise´e pour de´terminer Ac(t) et Aft(t) employe´es dans le calcul
du FSG(t), de´pendants de la direction principale de glissement, Sh et Sv presente´es pour (b)
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Figure 3.5 Ge´ome´trie des barrages suivant l’interface barrage-fondation conside´re´e : (a)
B27IRREG, (b) B27REG1, (c) B27REG2 et (d) rappel des charges applique´es sur un mode`le
(ici B27REG2).
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conside´re´, par de´faut, pour les joints be´ton/be´ton et roc/be´ton est pris e´gal a` 55o, comme
recommande´ au Canada (ICOLD, 2004). Pour l’interface roc/be´ton, la cohe´sion c et la re´-
sistance a` la traction ft seront conside´re´es, initialement, quasiment nulles (en re´alite´ e´gales
a` 10 kPa, cette valeur e´manant des besoins lie´s a` la mode´lisation nume´rique). Ce choix de
valeurs est, notamment, commune´ment admis par les guidelines (CDA, 1999, FERC, 2000,
ICOLD, 2004). Toutefois, suite aux proble´matiques souleve´es dans le Chapitre 2, une e´tude
parame´trique est, aussi, mene´e sur φ, c, cuj, ft et ftuj.
La densite´ de l’eau conside´re´e est de 1000 kg/m3. Le module de Young du roc constituant
la fondation, dont la masse est suppose´e nulle, est pris e´gal a` 200 GPa. Un amortissement de
Rayleigh e´quivalent a` un amortissement modal de ξd=5% est adopte´ pour le barrage.
Deux se´ismes, dont les historiques d’acce´le´ration et les spectres sont illustre´s dans la
ﬁgure 3.6 pour les composantes verticales et horizontales, sont employe´s a` la suite dans les
analyses : (i) le tremblement de terre de l’Imperial Valley (1940) a` la station El Centro et
(ii) le tremblement de terre de Saguenay (1988) a` la station Chicoutimi. Ces sollicitations
sismiques ont e´te´ se´lectionne´es en conside´rant leur diﬀe´rences dans leur contenu fre´quentiel
ainsi que dans leur historique d’acce´le´ration. Sachant que ac(t) et av(t) peuvent eˆtre positifs
ou ne´gatifs, quatres combinaisons d’acce´le´ration, montre´es dans la ﬁgure 3.6, C1, C2, C3 et
C4, sont conside´re´es. Si la composante verticale est ne´glige´e (av(t)=0), les deux combinaisons
possibles restantes sont nomme´es C1H et C3H. Les eﬀets de ces combinaisons sur le FSG
ainsi que le de´placement re´siduel vont eˆtre pre´sente´s a` la suite. Notons que la sollicitation
sismique de´bute a` t=0 s. Les charges statiques sont applique´es progressivement (suivant une
rampe line´aire) entre t=−10 s et t=−5 s aﬁn d’e´viter toute re´action dynamique du syste`me
barrage-re´servoir-fondation a` celles-ci.
3.4 Discussion des re´sultats
3.4.1 Eﬀet de l’irre´gularite´ ge´ome´trique de l’interface barrage-fondation
Il y a deux manie`res de comprendre la ﬁssuration, chacune d’entre elle e´tant de´ﬁnie soit
par la rupture en cisaillement (condition de glissement, i.e. le FSG < 1), soit la rupture en
traction (condition de soule`vement ou de´collement, i.e. σ  ft). Aussi, nous les nommerons
respectivement ﬁssurations tangentielle et normale. Les ﬁgures 3.7, 3.8 et 3.9, respectivement
pour les B27IRREG, B27REG1 et B27REG2, illustrent dans les cas (a) et (b) les contraintes res-
pectivement normales et tangentielles a` la direction principale de glissement, dans le cas (c)











































Figure 3.6 Historique et spectres d’acce´le´ration des tremblement de terre conside´re´s : se´isme
de l’Imperial Valley (1940), (a) et (b)composante horizontale, (c) et (d) composante verticale a`
Elcentro ; se´isme de Saguenay (1988), (d) et (e) composante horizontale, (f) et (g) composante
verticale a` Chicoutimi.
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ces ﬁgures montrent aussi la rampe de chargement des charges statiques ayant lieu entre
t=−10 s et t=0 s (le de´but du se´isme). Ces re´sultats montrent que la ﬁssuration tangentielle
se produit ge´ne´ralement simultane´ment a` la ﬁssuration normale.
Les ﬁgures 3.7, 3.8 et 3.9 (c) et (d) montrent aussi l’instant t ou` disparaissent les e´le´ments
TEC et TET. Pour cette section, la re´sistance de ces e´le´ments, 10 kPa, est ne´gligeable au
regard des contraintes applique´es sur l’interface barrage-fondation (qui peuvent atteindre plu-
sieurs me´gapascals). Aussi, leur eﬀet est quasiment nul et les ﬁgures 3.7, 3.8 et 3.9 ne font que
ve´riﬁer la correspondance entre leur moment de disparition et celui de la ﬁssuration. Notons
qu’aux recoins de l’interface barrage-fondation, pour des raisons de facilite´ de mise en place,
aucun e´le´ment TEC ou TET n’est implante´. C’est pourquoi leur temps de disparition indi-
que´ est t=−10 s. La re´sistance correspondante est, d’ailleurs, transfe´re´e aux nœuds adjac¸ants.
Se faisant, on remarque qu’il y a une excellente corre´lation entre l’instant de disparition
des e´le´ments TET et la ﬁssuration normale. En revanche, la pre´cision est moins bonne entre
l’instant de disparition des e´le´ments TEC et l’apparition de la ﬁssuration tangente. En eﬀet,
un de´placement de Δ
(TEC)
i,max = 0.2mm est ne´cessaire pour exce´der la re´sistance d’un e´le´ment
TEC. La ﬁssuration tangentielle se produisant dans les parois verticales durant la rampe de
chargement demeure tre`s locale et ne peut ge´ne´rer ni un tel de´placement, ni la rupture des
e´le´ments TEC. En revanche, les ﬁgures 3.7, 3.8 et 3.9 montrent que l’instant de disparition
des e´le´ments TEC correspond tre`s bien avec la ﬁssuration brutale et ge´ne´rale se produisant
avec le premier gros pic d’acce´le´ration sismique. Ceci montre que le mode`le utilise´ est parti-
culie`rement eﬃcace pour simuler une cohe´sion apparente.
De plus, a` l’exception des parois verticales, ceci montre la bonne corre´lation entre les
premiers pics du se´isme et l’apparition des ﬁssures sur l’interface barrage-fondation. Pour
chaque cas, les ﬁssures principales apparaissent entre t=2 s et t=4 s. Aussi, trois comporte-
ments se suivant chronologiquement sont distingables : (i) le barrage est stable initialement,
avec une interface barrage-fondation de bonne qualite´, puis (ii) un violent pic d’acce´le´ration
sismique se produit, de´gradant les proprie´te´s me´caniques a` l’interface (en l’occurence l’aire
d’application de la cohe´sion et de la re´sistance a` la traction), enﬁn (iii), le joint est totale-
ment ﬁssure´, le barrage commence a` se balancer sur sa fondation (ceci peut eˆtre vu par les
soule`vements locaux indique´s sur les ﬁgures cite´es) et a` potentiellement glisser, jusqu’a` ce
que la sollicitation au sol devienne suﬃsamment faible pour qu’il se stabilise. On note, par
ailleurs, que les pics de contrainte correspondent dans le temps aux pics d’acce´le´ration au sol.
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Figure 3.7 Comportement me´canique de l’interface barrage-fondation du barrage B27IRREG
soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940), sous la combinaison de chargement C3 (avec
composante verticale) : (a) les contraintes normales ; (b) les contraintes de cisaillement ; (c)
la ﬁssuration normale ; (d) la ﬁssuration tangentielle.
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Figure 3.8 Comportement me´canique de l’interface barrage-fondation du barrage B27REG1
soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940), sous la combinaison de chargement C3 (avec
composante verticale) : (a) les contraintes selon l’axe Z ; (b) les contraintes selon l’axe Y ; (c)
la ﬁssuration normale ; (d) la ﬁssuration tangentielle.
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Figure 3.9 Comportement me´canique de l’interface barrage-fondation du barrage B27REG2
soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940), sous la combinaison de chargement C3 (avec
composante verticale) : (a) les contraintes selon l’axe Z ; (b) les contraintes selon l’axe Y ; (c)
la ﬁssuration normale ; (d) la ﬁssuration tangentielle.
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Les ﬁgures 3.7, 3.8 et 3.9 (a) et (b) montrent que plusieurs zones de l’interface barrage-
fondation deviennent comple`tement de´colle´es (absence de contact) durant et apre`s le se´isme,
dans la mesure ou` les contraintes sont nulles sur ces zones. Ce phe´nome`ne est conﬁrme´ puisque
les ﬁgures 3.7, 3.8 et 3.9 (c) indiquent dans ces zones un soule`vement local permanent. Ces
zones sont les parois verticales de l’interface pour les barrages B27IRREG et B27REG2 et la
section de joint entre y=10m et y=15m ainsi que celle sous la gallerie de drainage, entre
y=5m et y=7m, pour le barrage B27REG1. En fait, pour chaque ge´ome´trie de barrage , le
tremblement de terre induit, apre`s une ﬁssuration majeure, le de´placement des contraintes
qui se concentrent alors dans des zones spe´ciﬁques de l’interface. Celles-ci sont ge´ne´rale-
ment proches de la face aval pour tous les barrages et, plus spe´ciﬁquement pour le B27REG1,
aux alentours de y ≈ 8m. Aussi, de nettes diﬀe´rences apparaissent dans la re´partition des
contraintes et de la ﬁssuration entre le B27REG1 et les deux autres ge´ome´tries de barrages, le
B27IRREG et le B27REG2. Ces diﬀe´rences vont avoir des re´percussions sur le comportement a`
l’interface barrage-fondation.
Cette analyse est conﬁrme´e par les ﬁgures 3.10, 3.11 et 3.12, illustrant, respectivement, les
FSGIRREG(t), lfIRREG(t), FSGREG1(t), lfREG1(t) et FSGREG2(t), lfREG2(t) avec et sans re´ser-
voir, soumis aux se´ismes de Saguenay et de l’Imperial Valley. Il apparait clairement que la
pre´sence du re´servoir diminue drastiquement la stabilite´ du barrage a` cause des charges hy-
drostatiques et hydrodynamiques applique´es. Ces dernie`res sont, en eﬀet, des charges late´rales
destabilisatrices qui, combine´es aux sous-pressions diminuant la force normale stabilisatrice,
font de´croitre le FSG(t) (voir Eq.(3.20)). Notons par ailleurs que, suivant les cas de char-
gements sismiques et de re´servoir, lfIRREG(t) et lfREG2(t) sont tre`s proches. Ne´anmoins, des
disparite´s apparaissent avec lfREG1(t) qui est plus grande que les autres, notamment sous
l’eﬀet du se´isme du Saguenay (1988). Aussi, l’interface barrage-fondation du B27REG1 semble
eˆtre bien plus propice a` l’instabilite´ que celles des autres ge´ome´tries de barrage.
En outre, les valeurs de FSGIRREG(t) et FSGREG2(t) sont toujours strictement supe´-
rieures a` 1, meˆme avec le cas de chargement le plus critique (se´isme de l’Imperial Valley avec
un re´servoir plein). Ainsi, le crite`re du FSG(t) e´value une bonne stabilite´ pour les barrages
B27IRREG et B27REG2. Aussi, une analyse dynamique line´aire semble eˆtre suﬃsante pour ces
deux ge´ome´tries de barrage. A contrario, min|FSGREG1(t)|< 1 avec le se´isme de l’Imperial
Valley, avec re´servoir plein. Une analyse line´aire dynamique base´e sur le FSG(t) de´montrerait
la possible instabilite´ du B27REG1 : une analyse non-line´aire est donc bien ne´cessaire pour
e´valuer la se´curite´ de ce barrage en quantiﬁant drREG1(t). Aussi, constatant des e´carts au
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Combinaison des charges sismiques C3 (avec vertical)
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Figure 3.10 Eﬀet de la composante verticale du se´isme, avec le barrage B27IRREG, avec respec-
tivement une structure se`che et humide : (a) et (b) FSG(t), (c) et (d) longueur de ﬁssuration,
lf, soumis au se´isme de Saguenay (1988) ; (e) et (f) FSG(t), (g) et (h) longueur de ﬁssuration,
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Figure 3.11 Eﬀet de la composante verticale du se´isme, avec le barrage B27REG1, avec respec-
tivement une structure se`che et humide : (a) et (b) FSG(t), (c) et (d) longueur de ﬁssuration,
lf, soumis au se´isme de Saguenay (1988) ; (e) et (f) FSG(t), (g) et (h) longueur de ﬁssuration,
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Figure 3.12 Eﬀet de la composante verticale du se´isme, avec le barrage B27REG2, avec respec-
tivement une structure se`che et humide : (a) et (b) FSG(t), (c) et (d) longueur de ﬁssuration,
lf, soumis au se´isme de Saguenay (1988) ; (e) et (f) FSG(t), (g) et (h) longueur de ﬁssuration,
lf, soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940).
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pas utilisable pour simpliﬁer la ge´ome´trie de la fondation du barrage re´el B27IRREG.
Les ﬁgures 3.13 et 3.14 illustrent la proximite´ des courbes FSGIRREG(t) et FSGREG2(t)
pour chaque combinaison de chargement, avec le se´isme de l’Imperial Valley, avec re´servoir
plein. Comme remarque´ ci-dessus, la courbe du FSGREG1(t) est conside´rablement infe´rieure
aux deux pre´ce´dentes et, parfois, prend des valeurs infe´rieures a` un. De manie`re logique, le
glissement re´siduel drfREG1 est, au moins, quatre fois supe´rieur a` drfIRREG. D’autre, part, en
comparant les re´sultats du B27IRREG avec ceux du B27REG2, deux cas apparaissent. Dans les
ﬁgures 3.13 (b), (d) et 3.14 (b), drIRREG(t) et drREG2(t) sont tre`s proches l’une de l’autre.
Dans les ﬁgures 3.13 (f), (g) et 3.14 (d), des diﬀe´rences apparaissent (drIRREG(t) peut eˆtre
deux fois supe´rieur a` drREG2(t)). Aussi, l’orientation de la charge sismique combine´e aux irre´-
gularite´s ge´ome´triques a` l’interface barrage-fondation aﬀecte de manie`re signiﬁcative drf . On
constate, donc, que deux ge´ome´tries de barrage ayant deux FSG(t) similaires peuvent avoir
deux de´placements re´siduels assez diﬀe´rents au cours du temps : ceci montre l’importance des
analyses non-line´aires qui permettent de venir distinguer ces cas. Ne´anmoins, l’augmentation
de drIRREG(t) se produit au meˆme moment que celle de dREG2(t). Il est donc clair, malgre´
certaines diﬀe´rences observe´es, que l’interface barrage-fondation simpliﬁe´e du B27REG2 est
une meilleure approximation de celle a` ge´ome´trie irre´gulie`re du B27IRREG que celle propose´e
par le B27REG1 pour les calculs du FSG(t) et de dr(t).
Regardant les ﬁgures 3.13 (b), (d), (f), (h) et 3.14 (b), (d), l’augmentation de drREG1(t) est
simultane´e aux pe´riodes ou` FSGREG1(t)<1 : le barrage est alors en train de glisser. Cepen-
dant, a` n’importe quel moment FSGIRREG(t)>1 et FSGREG2(t)>1. Aussi, aucun glissement
ne devrait se produire pour ces deux dernie`res ge´ome´tries de barrage. Or, pour le B27IRREG et
le B27REG2, 4mm<drf <11mm. Il est alors ne´cessaire de zoomer sur la pe´riode ou` drIRREG(t)
augmente (i.e. entre t = 2 s et t = 6 s). La ﬁgure 3.15 illustre, alors, que ce phe´nome`ne est
purement duˆ au balancement du barrage sur sa fondation, et non au glissement de ce dernier.
En eﬀet, drIRREG(t) augmente par petits sauts d’environ 1 mm, qui peuvent eˆtre de´compose´s,
comme sur les ﬁgures 3.15 (b) et (d) en trois phases. Phase 1, a` cause du se´isme, le barrage
commence a` se balancer, un soule`vement local se produit a` l’interface barrage-fondation, pre`s
de la face amont. Ensuite, l’ouverture a` cet endroit s’agrandit (le de´placement selon Z aug-
mente) et, puisque plus aucune friction ne retient le barrage a` cet endroit, la face amont du
barrage recule, pousse´e, notamment, par les pressions induites par le re´servoir (le de´place-
ment selon Y augmente). Puis, phase 2, le soule`vement local a` la face amont se referme (le
de´placement selon Z de´croit) et un de´placement re´siduel drock subsiste. Durant les phases 1 et









































































Figure 3.13 Eﬀets de l’irre´gularite´ ge´ome´trique de l’interface barrage-fondation sur, respec-
tivement, le FSG(t) et le glissement re´siduel, soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940)
sous les combinaisons de charges : (a) et (b) C1 ; (c) et (d) C2 ; (e) et (f) C3 ; et (g) et (h)









































Figure 3.14 Eﬀets de l’irre´gularite´ ge´ome´trique de l’interface barrage-fondation sur, respecti-
vement, le FSG(t) et le glissement re´siduel, soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940) sous
les combinaisons de charges : (a) et (b) C1H ; (c) et (d) C3H (sans la composante verticale).
la phase 2, le barrage, sur l’interface barrage-fondation, est comprime´ par une de´formation
drock. Enﬁn, Phase 3, le barrage se balance toujours au dessus de sa fondation, et un soule`-
vement local apparait a` sa face aval,sur l’interface barrage-fondation (le de´placement selon
Z a` cet endroit augmente). Libe´re´ de la re´sistance frictionnelle a` cause de ce soule`vement, le
barrage, a` l’interface barrage-fondation, se de´comprime et sa face aval bouge de drock. Aussi,
a` la ﬁn de ces trois phases, un de´placement re´siduel du barrage dr(t) = drock apparait sans
aucun glissement. Finalement, parce que le mode`le prend en compte le balancement et la
ﬂexibilite´ du barrage, dr(t) peut augmenter alors que FSG(t)> 1. Ceci ne correspond pas,
toutefois, a` du glissement. De plus, en comparant drIRREG(t) (qui augmente seulement a` cause
du balancement du barrage sur sa fondation) avec drREG1(t) (qui augmente a` cause du ba-
lancement et du glissement), il est clair que le glissement, lorsqu’il se produit, impacte bien
plus dr(t). Ainsi, le de´placement re´siduel dr(t) duˆ uniquement au balancement se situe aux
alentours de quelques millime`tres et ne va probablement pas remettre en question la stabilite´
du barrage. De plus, cette observation doit eˆtre conside´re´e en se rappelant que le crite`re de
Mohr-Coulomb comporte beaucoup d’incertitudes, notamment concernant la cohe´sion et la
re´sistance a` la traction qui ne sont meˆme pas conside´re´s dans cette section. Une erreur sur
ces deux derniers facteurs peut, en eﬀet, impliquer de gros e´carts sur le de´placement re´siduel,
largement supe´rieurs a` ce de´placement duˆ au balancement (voir a` la suite).
53
Finalement, ces premiers re´sultats illustrent qu’une analyse line´aire avec le FSG(t) com-
porte certaines limites qui ne peuvent eˆtre franchies qu’au moyen d’analyses non-line´aires
(comme la proble´matique du balancement, ou les e´carts entre drIRREG(t) et drREG2(t)). Ceux-
ci montrent aussi que l’approximation de la ge´ome´trie de la fondation, pour une analyse de
stabilite´, qu’elle soit au niveau III ou IV, doit eˆtre conside´re´e avec beaucoup d’attention. En
eﬀet, dans notre cas d’application, le barrage B27REG1 ne doit pas eˆtre employe´, ici, comme
simpliﬁcation puisque ses re´sultats sont beaucoup trop conservateurs au regard de ceux du
barrage re´el, le B27IRREG.
3.4.2 Eﬀet de la composante verticale
Dans cette section, nous investigons l’eﬀet de la composante verticale sismique sur la stabi-
lite´ et le glissement re´siduel des barrages e´tudie´s. Pour chaque ge´ome´trie, les ﬁgures 3.10, 3.11
et 3.12 illustent que les courbes de FSG(t) avec et sans la composante verticale (respective-
ment C3 et C3H) sont quasiment colle´es. Aussi, la composante verticale sismique n’a aucun
eﬀet sur ce crite`re et peut eˆtre ne´glige´e pour une analyse dynamique line´aire d’un barrage.
Toutefois quelques e´carts peuvent eˆtre observe´s pour la longueur de ﬁssuration lf(t)
en comparant les combinaisons C3 et C3H. De plus, les re´sultats pre´sente´s pre´ce´demment
montrent que le FSG(t) ainsi que lf(t) ne donnent pas toutes les informations sur le com-
portement non-line´aire du barrage, puisque plusieurs facteurs conditionnant le glissement
n’impactent pas sur le calcul de ces deux indicateurs. En comparant les ﬁgures 3.13 (b), (d)
et (f), (g) avec, respectivement, les ﬁgures 3.14 (b) and (d), on remarque que la composante
verticale sismique aﬀecte signiﬁcativement drf qui peut varier de 20 % avec cette conside´ra-
tion. Cependant, comme analyse´ avec le FSG(t), ces re´sultats montrent que la composante
verticale impacte juste sur l’amplitude ﬁnale de dr(t) et ne changera pas directement l’e´tat
de stabilite´ du barrage.
3.4.3 Eﬀet de la cohe´sion, de la re´sistance a` la traction et de l’angle de frotte-
ment
Dans cette section, nous e´tudions l’eﬀet des conditions me´caniques a` l’interface barrage-
fondation comme la cohe´sion, c, la re´sistance a` la traction, ft et l’angle de frottement, φ,
sur la stabilite´ et le de´placement re´siduel du barrage avec ge´ome´trie re´elle de la fondation
(B27IRREG), au moyen des e´le´ments de´veloppe´s au de´but de ce chapitre. Nous avons vu pre´-













Déplacement à la face avale du barrage.

























































Figure 3.15 Illustration de l’eﬀet du balancement du barrage poids a` l’interface barrage-
fondation, avec le B27IRREG, sousmis au se´isme de l’Imperial Valley (1940), sous la combi-
naison de charge C3 (avec la composante verticale), sur les de´placements : (a) et (b) suivant
l’axe y ; (c) et (d) suivant l’axe z.
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suivant l’e´tat de conservation du barrage e´tudie´. Ne´anmoins, nous pensons que ne´gliger la
cohe´sion et la re´sistance a` la traction me`nerait a` des re´sultats beaucoup trop conservateurs.
Aussi, nous avons mene´ une e´tude parame´trique sur ces derniers dont les valeurs prises sont
de´crites dans les tableaux 3.1 et 3.2 pour e´valuer l’ampleur de leur inﬂuence sur la stabilite´
d’un barrage poids.
Tableau 3.1 Valeurs des proprie´te´s me´caniques prises a` l’interface barrage-fondation pour
e´tudier l’eﬀet de la cohe´sion, de la re´sistance a` la traction et de l’angle de friction sur la
stabilite´ d’un barrage poids suivies des re´sultats correspondants - partie 1.
Nume´ro de mode`le M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
φ 55 o 55 o 55 o 55 o 55 o 55 o 55 o 55 o 55 o
c (kPa) 10 10 10 500 500 500 1000 1000 1000
ft (kPa) 10 500 2000 10 500 2000 10 500 2000
FSGmin 1.31 1.37 1.70 3.36 3.55 3.93 4.79 5.06 5.34
dr (mm) 9.2 7.3 0.4 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0
Les tableaux 3.1 et 3.2 pre´sentent, aussi, pour chaque mode`le, le FSGmin (la valeur mi-
nimale de FSG(t)) et drf . Il est, ainsi, clairement visible que plus la cohe´sion et l’angle de
friction sont grands, plus le barrage a un comportement se´curitaire. Pour chaque mode`le dont
la cohe´sion n’est pas ne´gligeable, chaque valeur de FSGmin est strictement supe´rieure a` un
et chaque de´placement re´siduel drf est proche de ze´ro. Les autres cas sont pre´sente´s dans les
ﬁgures 3.16 et 3.17 (b), (d) et (f). drf y varie de 0.4 mm (M3) jusqu’a` 77.3 mm (M10). En
faisant la relation avec les courbes de FSG(t) montre´es dans les ﬁgures 3.16 et 3.17 (a), (c)
et (e), ou`, respectivement, φ=55 o et φ=35 o, ces re´sultats illustrent la grande inﬂuence de
φ dans la stabilite´ et le de´placement re´siduel du barrage-poids.
Les ﬁgures 3.16 et 3.17 montrent aussi que plus ft est e´leve´, plus drf diminue. Ceci s’ex-
plique par les parois verticales de l’interface barrage-fondation, ou` la re´sistance a` la traction
re´siste contre les eﬀorts late´raux destabilisants. En eﬀet, ft.Aft est de´ja` conside´re´ dans le
calcul du FSG(t) (voir Eq.3.20). Les re´sultats des ﬁgures 3.16 et 3.17 (e) montrent ainsi que
















































ft = 10 kPa
φ = 55°
ft = 500 kPa
φ = 55°
ft = 2000 kPa
Figure 3.16 Eﬀets de la re´sistance a` la traction sur le barrage B27IRREG, sur, respectivement,
le FSG(t) et le de´placement re´siduel, soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940), sous la
combinaison de charge C4 (avec composante verticale), avec φ=55 o, c=10 kPa : (a) et (b)

















































ft = 10 kPa
φ = 35°
ft = 500 kPa
φ = 35°
ft = 2000 kPa
Figure 3.17 Eﬀets de la re´sistance a` la traction sur le barrage B27IRREG, sur, respectivement,
le FSG(t) et le de´placement re´siduel, soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940), sous la
combinaison de charge C4 (avec composante verticale), avec φ=35 o, c=10 kPa : (a) et (b)
ft=10 kPa ; (c) et (d) ft=500 kPa ; (e) et (f) ft=2000 kPa.
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Tableau 3.2 Valeurs des proprie´te´s me´caniques prises a` l’interface barrage-fondation pour
e´tudier l’eﬀet de la cohe´sion, de la re´sistance a` la traction et de l’angle de friction sur la
stabilite´ d’un barrage poids suivies des re´sultats correspondants - partie 2.
Nume´ro de mode`le M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
φ 35 o 35 o 35 o 35 o 35 o 35 o 35 o 35 o 35 o
c (kPa) 10 10 10 500 500 500 1000 1000 1000
ft (kPa) 10 500 2000 10 500 2000 10 500 2000
FSGmin 0.82 0.06 0.72 2.49 2.78 3.35 4.06 4.38 4.77
dr (mm) 77.3 49.6 8.8 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0
de´grade, a` cause du premier pic sismique d’acce´le´ration important. Ceci est visible par une
diminution brutale de la valeur moyenne du FSG(t). Toutefois, cette de´gradation permet
un retard de 3 s du de´but du de´placement re´siduel des barrages mode´lise´s dans M3 et M12
compare´s a` ceux dans M1 et M10 (ces deux derniers ne conside`rent aucune re´sistance a` la
traction). Aussi, ce retard, pour M3 et M12, prote`ge le barrage du glissement duˆ au premier
pic sismique qui est ge´ne´ralement le plus violent. De surcroit, le de´placement re´siduel se
produisant dans M12 a` t=5.5 s, i.e. 6 mm, est trois fois moins important que celui se produi-
sant au meˆme instant dans M10, i.e. 20 mm. La de´gradation de la re´sistance a` la traction,
meˆme si celle-ci se trouve sur la paroi horizontale de l’interface barrage-fondation, cause une
dissipation de l’e´nergie sismique, empeˆchant le barrage de glisser de manie`re plus brutale.
Aussi, meˆme si ft a un impact moins important que c et φ sur drf et le FSG(t), il demeure un
facteur majeur qui devrait eˆtre conside´re´. Ces re´sultats montrent aussi l’inte´reˆt d’une analyse
non-line´aire plus comple`te quand, pour un ouvrage donne´, les valeurs du FSG(t) deviennent
tre`s basses puisque ce crite`re ne donne aucune information sur la de´gradation de l’interface et
le glissement re´siduel. Ainsi, seule une analyse non-line´aire peut distinguer le cas du mode`le
M12 montre´ dans les ﬁgures 3.18 (e) et (f), du cas du mode`le M10 montre´ dans les ﬁgures 3.18
(a) et (b), le premier e´tant beaucoup plus se´curitaire que le second. Enﬁn, ces re´sultats in-
diquent la bonne prise en compte de la de´gradation de l’interface barrage-fondation par le
mode`le durant le tremblement de terre.


















cuj = 466 kPa cuj = 233 kPa
Figure 3.18 Eﬀets de la cohe´sion, de la re´sistance a` la traction et de l’angle de friction a`
l’interface barrage-fondation de B27IRREG sur le FSGuj(t) d’un joint be´ton-be´ton en hauteur
avec une cohe´sion de : (a) 466 kPa ; (b) 233 kPa.
ments TEC et TET) implique une certaine dissipation d’e´nergie. Aussi, si l’interface barrage-
fondation est plus re´sistante, elle se de´gradera moins et, par corollaire, dissipera moins d’e´ner-
gie sismique : il y aura plus d’e´nergie sismique transmise a` la structure en be´ton du barrage.
La ﬁgure 3.18 montre les valeurs prises par le Facteur de Se´curite´ au Glissement pour un
joint en hauteur de la structure (une interface be´ton-be´ton), qu’on nommera FSGuj(t). Ce
joint est situe´ a` une hauteur de 14.15 m depuis le bas du re´servoir. Le FSGuj(t) est calcule´
a` partir des contraintes line´aires sur le joint extraites du mode`le M9 (correspondant a` l’in-
terface barrage-fondation la plus re´sistante) et du mode`le M10 (correspondant a` l’interface
barrage-fondation la plus fragile). Un programme spe´ciﬁque sur le logiciel MATLAB (MA-
Trix LABoratory, 1998) nous permet, alors, de calculer deux types de valeurs de FSGuj(t)
avec deux cohe´sions diﬀe´rentes (conside´re´es au niveau du joint en hauteur), cuj1 = 466 kPa
(de´duite des releve´s de terrain) et cuj2=233 kPa. Le calcul du FSGuj(t) conside`re aussi une re´-
sultante des sous-pressions calcule´e a` la hauteur de l’interface be´ton-be´ton conside´re´e. Aussi,
le FSGuj(t) extrait du mode`le M9 atteint de plus basses valeurs que le FSGuj(t) extrait du
mode`le M10. Ce phe´nome`ne nous montre que plus il y a d’e´nergie sismique transmise a` la
structure du barrage-poids, plus les contraintes internes a` celle-ci sont importantes et plus le
FSGuj(t) peut atteindre de valeurs basses dans les joints en hauteur. Ainsi, meˆme pour les
interfaces be´ton-be´ton en hauteur du barrage, il est essentiel de bien estimer les proprie´te´s me´-
caniques de l’interface barrage-fondation. En eﬀet, sous-estimer cette re´sistance a` la fondation
risquerait, cette fois-ci, de mener a` des re´sultats non-conservateurs dans les joints en hauteur.
Dans notre cas, la ﬁgure 3.18 montre que le FSGuj(t), meˆme dans le cas du mode`le M9,
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est toujours largement supe´rieur a` un. Aussi, on peut assumer qu’aucun de´placement non-
line´aire ne se produira dans ce joint en hauteur. Une analyse dynamique line´aire a` ce niveau
est, donc, suﬃsante pour garantir sa se´curite´ au glissement. Toutefois, si les valeurs FSGuj(t)
avaient e´te´ plus proches, voire infe´rieures a` un, une analyse dynamique non-line´aire aurait
e´te´ ne´cessaire pour de´terminer le de´placement re´siduel induit, et comparer les cas employant
les conditions a` l’interface barrage-fondation du mode`le M9 et du mode`le M10. Ceci montre,
ainsi, l’importance du jugement de l’inge´nieur en structure pour de´terminer si une analyse
non-line´aire est ne´cessaire, et de manie`re plus ge´ne´rale, quelles sont les conditions de´favo-
rables a` conside´rer pour une e´tude de stabilite´ sur un barrage-poids.
Par ailleurs, les re´sultats de cette section montrent la grande sensibilite´ du FSG(t) et
drf aux caracte´ristiques de mode´lisation de l’interface que sont c, ft et φ. De manie`re lo-
gique, une augmentation de la cohe´sion et de l’angle de friction accroit drastiquement la
stabilite´ du barrage. Cependant, la re´sistance a` la traction est aussi tre`s importante et, si
le joint est en tre`s bon e´tat, devrait eˆtre conside´re´e non-nulle, surtout s’il y a pre´sence de
parois verticales dans l’interface barrage-fondation. Aussi, il est fondamental de correctement
conside´rer ces facteurs : l’inverse risquerait de mener a` des re´sultats beaucoup trop conser-
vateurs a` l’interface barrage-fondation et, a` contrario, a` des re´sultats non-conservateurs dans
les joints en hauteur. Ceci n’est en aucun cas acceptable, au meˆme titre que de conside´rer
une simpliﬁcation erronne´e de la ge´ome´trie de la fondation.
3.5 Conclusions
Dans ce chapitre, une nouvelle me´thodologie utilisant des e´le´ments spe´cialement de´velop-
pe´s est pre´sente´e pour mode´liser une interface de Mohr-Coulomb utilisant la cohe´sion et la
re´sistance a` la traction, avec de´gradation possible de ces deux parame`tres. Celle-ci pre´sente
la particularite´ d’eˆtre ge´ne´ralisable a` des logiciels commerciaux. L’interface ainsi obtenue
permet, notamment, de mode´liser le balancement et le glissement du barrage-poids sur sa
fondation. Ceci nous a permis alors d’investiguer, au moyen d’un exemple pratique, la sen-
sibilite´ de la stabilite´ au glissement d’un barrage poids a` la composante verticale sismique,
aux irre´gularite´s ge´ome´triques et aux valeurs des proprie´te´s me´caniques a` l’interface barrage-
fondation. Pour cela, le barrage a e´te´ soumis a` plusieurs sollicitations sismiques et sa stabilite´
a e´te´ e´tudie´e par le biais de la re´partition des contraintes, du Facteur de Se´curite´ au Glisse-
ment, de la longueur de ﬁssuration et du de´placement re´siduel. Ainsi, ceci de´montre que la




EFFET DE L’INTERACTION FLUIDE-STRUCTURE SUR LA DEMANDE
EN SPECTRE DE PLANCHER AU SEIN D’UN BARRAGE-POIDS
4.1 Rappel des objectifs
L’objectif de cette section est d’e´tudier la sensibilite´ des spectres de plancher a` l’interaction
ﬂuide-structure ainsi que de caracte´riser les eﬀets de plusieurs hypothe`ses de mode´lisation.
On vise alors a` formuler des recommandations pour l’e´valuation sismique d’e´quipements et
de structures supporte´es par un barrage-poids. Ceci constitue le second mode de de´faillance
d’un barrage-poids en be´ton, au cours d’un tremblement de terre, e´tudie´ au long de ce me´-
moire.
En eﬀet, il a e´te´ de´montre´ dans le Chapitre 2 que les acce´le´rations au sol peuvent eˆtre
signiﬁcativement ampliﬁe´es depuis la base du barrage, endommageant se´ve`rement les intal-
lations situe´es en hauteur de ce dernier. Celles-ci, que l’on nommera par la suite syste`mes
secondaires, doivent eˆtre conc¸ues au regard de cette ampliﬁcation e´value´e graˆce a` la me´-
thode des spectres de plancher (pre´sente´e en Chapitre 2). Ces syste`mes secondaires peuvent
eˆtre des grues de levage (comme visible sur la ﬁgure 4.1), des ponts, des vannes ou meˆme
des baˆtiments (comme visible sur la ﬁgure 4.2) situe´s ge´ne´ralement vers la creˆte du barrage.
Rappelons aussi que les spectres de plancher de´ﬁnissent l’acce´le´ration maximale absolue de
syste`mes secondaires en fonction de la fre´quence propre de ceux-ci, supporte´s par une struc-
ture primaire, le barrage-poids (ils peuvent eˆtre situe´s a` n’importe quel position de ce dernier).
Enﬁn, nous avons vu qu’il est crucial de correctement e´valuer la charge hydrodynamique
(lie´e a` l’interaction ﬂuide-structure) sur la face amont du barrage-poids. Celle-ci a, notam-
ment, de´montre´ son importance concernant la stabilite´ de l’ouvrage hydraulique. Cependant,
des e´tudes ante´rieures montrent qu’elle aﬀecte aussi fortement l’ampliﬁcation de l’acce´le´ra-
tion au sein du barrage. Il est donc logique de s’interroger de son inﬂuence sur les spectres
de plancher e´tudie´s a` la suite.
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Figure 4.1 Barrage de Guri (Venezuela) avec plusieurs grues, vannes et e´quipements e´lectro-
me´caniques a` sa creˆte.




Dans un premier temps, les spectres de plancher sont e´tudie´s en fonction de diﬀe´rentes
hypothe`ses de mode´lisation au moyen d’analyses line´aires. Dans ce cas-ci, deux approches
sont propose´es pour obtenir ces derniers : la premie`re utilise une formulation analytique, la
seconde utilise inte´gralement la me´thode des e´le´ments ﬁnis (ϕ − U formulation). Ces deux
me´thodes d’analyse sont pre´sente´es au Chapitre 2. Elles permettent d’obtenir l’acce´le´ration
ampliﬁe´e relative au point P, u¨P. Les spectres de plancher sont, alors, de´duits au point P a`
partir de u¨P, au moyen de la me´thode de´crite a` la ﬁn du chapitre 2 (ﬁgure 4.3, voir aussi l’ar-
ticle en Annexe A pour les de´tails). On suppose, par la suite de ce chapitre, que les syste`mes
secondaires ont un amortissement ξs=5%.
Les spectres de plancher, alors obtenus avec des sollicitations sismiques de diﬀe´rents conte-
nus fre´quentiels, sont examine´s aﬁn d’investiguer les eﬀets de :
– la longueur mode´lise´e du re´servoir (me´thode des e´le´ments ﬁnis) ;
– la pre´sence du re´servoir (les deux me´thodes) ;
– l’irre´gularite´ ge´ome´trique du re´servoir (me´thode des e´le´ments ﬁnis) ;
– l’absorption des ondes sismiques par les se´diments au fond du re´servoir (me´thode des
e´le´ments ﬁnis) ;
– la prise en compte de la compressibilite´ de l’eau et de la de´formabilite´ du barrage dans
le calcul des charges hydrodynamiques (les deux me´thodes) ;
– l’eﬀet des modes supe´rieurs (me´thode analytique).
L’ensemble de l’e´tude, en domaine line´aire, est mene´ pour deux syste`mes typiques de
barrage-re´servoir de diﬀe´rentes hauteurs (35 m et 90 m). Ceux-ci sont de´crits a` la suite.
Dans un second temps, le mode`le non-line´aire du B27IRREG (utilisant la me´thode des
e´le´ments ﬁnis) est repris pour e´tudier l’eﬀet du glissement sur le spectre de plancher obtenu
a` la creˆte. Les eﬀets de la cohe´sion, de la re´sistance a` la traction et de l’angle de frottement
sont aussi investigue´s. Ce mode`le non-line´aire est inte´gralement de´crit dans le Chapitre 3.
Notons qu’e´tant dans le cas d’une analyse de niveau IV, la formulation analytique, de type
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Figure 4.3 Illustration de la de´termination du spectre de plancher a` un point donne´ P d’un
barrage-poids : (a) en utilisant un mode`le d’e´le´ments ﬁnis couplant barrage et re´servoir ; et
(b) en utilisant un mode`le analytique de re´servoir semi-inﬁni (tire´ de Bouaanani et Renaud,
2013).
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4.2.2 Conside´rations nume´riques pour les analyses line´aires
Le logiciel d’e´le´ments ﬁnis ADINA (2011) est utilise´ pour de´velopper le mode`le couplant
barrage et re´servoir. Un maillage d’e´le´ments a` 9 nœuds de contraintes plane et de ”potential-
based ﬂuid” est employe´, avec quelques e´le´ments a` 7 nœuds pour les transitions dans le
re´servoir. Des e´le´ments ﬂuides spe´ciaux car inﬁnis sont place´s a` l’extre´mite´ amont du re´ser-
voir qui est de longueur Lr (ADINA (2011)). Une e´tude de convergence est mene´e a` la suite
sur la longueur Lr a` choisir. Un amortissement de Rayleigh e´quivalent a` un amortissement
modal de ξd=5% est adopte´ pour le barrage.
Se basant sur les techniques ante´ce´dantes de mode´lisation (Fenves et Chopra (1984)),
ainsi que l’analogie propose´e par Lysmer and Kuhlemeyer (1969), on montre que l’absorption
d’e´nergie sismique par la se´dimentation au fond du re´servoir peut eˆtre approxime´e par une
se´rie d’amortisseurs visqueux place´s dans la direction normale au fond du re´servoir (Bouaa-
nani et Lu (2009)). Ces amortisseurs visqueux sont illisutre´s dans les ﬁgures 4.4 et 4.5 avec les
e´le´ments poutres associe´s pour assurer la compatibilite´ entre le ﬂuide et ces amortisseurs. La
valeur d’amortissement c(e) correspondant a` chaque e´le´ment poutre e de longueur l(e) peut
alors s’exprimer en fonction de la masse volumique ρr, de la vitesse des ondes de compres-








Ou` Nb est la fonction isoparame´trique de l’e´le´ment poutre et r ses coordonne´es parame´triques.
La me´thode analytique, de´crite dans le Chapitre 2, est programme´e sur le logiciel MAT-
LAB pour obtenir les spectres de plancher en tout point du barrage-poids. Le logiciel ADINA
(2011) est utilise´ pour discre´tiser les barrages sans re´servoir en un maillage compose´ d’e´le´-
ments a` 9 nœuds (identique aux structures se`ches inte´gralement e´tudie´es par la me´thode
des e´le´ments ﬁnis), dans le but d’obtenir les modes, leur fre´quence naturelle et les facteurs
de participation modales correspondants. Un facteur d’amortissement hyste´re´tique ηd=0.1,
e´quivalent a` un amortissement modal de ξd = 5%, est employe´. La me´thode analytique est
utilise´e a` la suite pour e´valuer l’eﬀet du nombre de modes inclus dans l’e´valuation des spectres
de plancher.
66
4.2.3 Mode`les des analyses line´aires e´tudie´s
Les deux ge´ome´tries de barrage employe´es pour les analyses line´aires de la me´thodologie
ge´ne´rale pre´sente´e ci-dessus sont deux barrages-poids ayant pour hauteur 35m et 90m qu’on
nomme respectivement D1 et D2. Ces deux ge´ome´tries vont permettre alors d’e´tudier l’eﬀet de
la dimension du barrage sur l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration au sol et les spectres de plancher.
Pour chaque barrage, deux ge´ome´tries de re´servoir, rectangulaire et irre´gulie`re, sont consi-
de´re´es (voir ﬁgures 4.4 et 4.5). Un module d’elasticite´ Es = 25GPa, un coeﬃcient de Pois-
son νs=0.2, et une masse volumique du be´ton ρs=2400 kg/m
3 sont adopte´s comme proprie´te´s
me´caniques des barrages D1 et D2. L’eau compressible du re´servoir est mode´lise´e au moyen
d’une masse volumique de ρr = 1000 kg/m
3 et un module de Bulk de μr = 2.07 × 10
3MPa
correspondant a` une vitesse de propagation des ondes de Cr=1440m/s. Dans le cas ou` l’eau
est conside´re´e incompressible, une tre`s haute valeur du module de Bulk est employe´e.
Par simplicite´ de notation, on nomme, dans les sections suivantes, le barrage avec un
re´servoir vide comme e´tant une structure se`che et, inversement, le barrage avec un re´servoir
plein comme e´tant une structure mouille´e.
4.2.4 Chargement sismique
Quatre se´ismes, dont l’historique des acce´le´rations ainsi que les spectres d’acce´le´ration
sont illustre´s dans la ﬁgure 4.6, sont employe´s a` la suite : (i) la composante horizontale du
tremblement de terre de l’Imperial Valley (1940) a` la station El Centro, (ii) la composante
horizontale du tremblement de terre de Parkﬁeld (1966) a` la station Cholame nume´ro 5,
(iii) la composante horizontale du tremblement de terre de Loma Prieta (1989) a` la station
Gilroy Array nume´ro 2 et (iv) la composante horizontale du tremblement de terre de Sa-
guenay (1988) a` la station Chicoutimi. Ces sollicitations sismiques ont e´te´ se´lectionne´es en
conside´rant leur diﬀe´rence dans leur historique des acce´le´rations et leur contenu fre´quentiel
(ﬁgure 4.6). L’eﬀet de ces variations sur les spectres de plancher sera discute´e tout au long
de la section suivante. Seul le tremblement de terre de l’Imperial Valley (1940) est conside´re´
pour les spectres de plancher provenant d’analyses non-line´aires. Notons par ailleurs que,
nous inte´ressant a` l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration sismique au sein de la structure, le char-
gement statique ne sera pas conside´re´ par la suite, a` l’exception des mode`les non-line´aires.
En eﬀet, ce dernier, dans un mode`le line´aire, ne fait que changer la position d’e´quilibre du
















Figure 4.4 Dimensions du barrage D1 de 35m de haut avec le re´servoir : (a) rectangulaire,
















Figure 4.5 Dimensions du barrage D2 de 90m de haut avec le re´servoir : (a) rectangulaire,
(b) et irre´gulier ge´ome´triquement (tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
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Figure 4.6 Historique des acce´le´rations et spectre d’acce´le´ration des tremblements de terre
conside´re´s : (a) tremblement de terre de l’Imperial Valley (1940) composante horizontale a`
Elcentro ; (b) tremblement de terre de Parkﬁeld (1966) composante horizontale a` Cholame
Array no. 5 ; (c) tremblement de terre de Loma Prieta (1989) composante horizontale a`
Gilroy Array no. 2 ; (d) tremblement de terre de Saguenay (1988) composante horizontale a`
Chicoutimi (tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
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4.3 Re´sultats des analyses line´aires
4.3.1 E´tude de convergence sur la longueur de troncation
L’emploi de la me´thode des e´le´ments ﬁnis impose de couper a` une certaine distance Lr de
la face amont du barrage le re´servoir mode´lise´. Aussi, une e´tude de convergence est mene´e
pour choisir judicieusement Lr. Pour se faire, trois distances sont e´tudie´es : Lr=2Hr ; Lr=4Hr
et Lr=20Hr, ou` Hr est la hauteur du re´servoir. Les ﬁgures 4.7 et 4.8 pre´sentent les spectres de
plancher obtenus en fonction de ces distances pour D1 et D2, pour un re´servoir a` ge´ome´trie
re´gulie`re sans absorption des ondes sismiques par la se´dimentation (α=1), soumis au se´isme
de l’Imperial Valley. Les spectres de plancher obtenus a` la creˆte sont note´s Γ(Hs) et leurs
courbes pre´sente´es sont non-dimensionnalise´es, c’est a` dire divise´es par l’APR du se´isme ap-
plique´. La ﬁgure 4.7 indique clairement que la convergence est atteinte pour Lr=4Hr.
La ﬁgure 4.8 pre´sente les proﬁls suivant la hauteur y du barrage des spectres du maximum
des spectres de plancher Γ(y) soumis au se´isme de l’Imperial Valley. Comme pour la ﬁgure 4.7,
les 3 meˆmes longueurs de troncation Lr sont pre´sente´es. Pour obtenir les proﬁls, les spectres
sont de´termine´s sur la ligne passant par les deux segments AB et BC de D1 et D2 (voir
ﬁgures 4.4 et 4.5). De meˆme que pre´ce´demment, les pics des spectres de plancher, constituant
les proﬁls de la ﬁgure 4.8, sont non-dimensionnalise´s en e´tant divise´s par l’APR du se´isme
applique´. Sur cette dernie`re ﬁgure, la convergence est conﬁrme´e pour une longueur de Lr=4Hr
alors employe´e par la suite. Les mode`les, e´tudie´s dans les sections suivantes, emploient alors,
respectivement, Lr=128.0m et Lr=344.0m pour les barrages-poids D1 et D2.
4.3.2 Eﬀet de la ge´ome´trie du re´servoir
Deux ge´ome´tries de re´servoir diﬀe´rentes, l’une rectangulaire, l’autre irre´gulie`re, ont e´te´
pre´sente´es pour D1 et D2, respectivement, dans les ﬁgures 4.4 et 4.5. L’ensemble de ces sys-
te`mes est alors soumis aux sollicitations sismiques pre´sente´es dans la ﬁgure 4.6 : les com-
posantes horizontales des se´ismes de l’Imperial Valley, de Parkﬁeld, de Loma Prieta et de
Saguenay. La ﬁgure 4.9 montre alors les spectres de plancher obtenus a` la creˆte de D1 et
D2 suivant la ge´ome´trie des re´servoirs, conside´re´s compressibles avec α=1. Les spectres de
plancher obtenus avec la structure se`che des barrages sont ajoute´s a` titre de comparaison.
Se faisant, on remarque que l’interaction ﬂuide-structure est ge´ne´ralement tre`s signiﬁcative
sur les spectres de plancher tant pour D1 que pour D2. Ainsi, les charges hydrodynamiques
ne peuvent eˆtre ne´glige´es seulement pour les syste`mes secondaires dont la fre´quence propre
est infe´rieure a` 1.5Hz pour le se´isme de l’Imperial valley, et infe´rieure a` 4Hz pour le se´isme
71





Figure 4.7 Spectres de plancher obtenus a` la creˆte des barrages D1 et D2 soumis au trem-
blement de terre de l’Imperial Valley en conside´rant les longueurs de troncation du re´ser-
voir Lr=2Hr, Lr=4Hr et Lr=20Hr : (a) barrage D1, et (b) barrage D2 (tire´ de Bouaanani
et Renaud, 2013).
APR APR
Longueur de réservoir: : Éléments fluides infinis
Figure 4.8 Proﬁl des maximums des spectres de plancher suivant la hauteur des barrages D1
et D2 soumis au tremblement de terre de l’Imperial Valley en conside´rant les longueurs de
troncation du re´servoir Lr=2Hr, Lr=4Hr et Lr=20Hr : (a) barrage D1, et (b) barrage D2
(tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
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du Saguenay. Au-dela` de ces fre´quences, l’interaction ﬂuide-structure impacte autant sur
l’amplitude que sur les proprie´te´s fre´quentielles (de´calage des pics) des spectres de plancher.
Aussi, plus un syste`me secondaire est rigide, plus l’impact de l’interaction ﬂuide structure
sera e´leve´e. Cette dernie`re peut, alors, aussi bien ampliﬁer que re´duire les spectres de plan-
cher si on les compare a` ceux de la structure se`che. Ce qui ame`ne a` la conclusion suivante
inte´ressante : dans certains cas, la structure se`che est plus de´favorable pour les spectres de
plancher que la structure humide. Dans ce cas-ci, il devient inutile de mode´liser l’interaction
ﬂuide-structure.
D’autre part, on note sur la ﬁgure 4.9 que la ge´ome´trie du re´servoir peut avoir une inﬂuence
variable. Ainsi, elle est clairement ne´gligeable dans le cas du barrage D1 soumis a` Parkﬁeld.
En revanche, une inﬂuence, pour ce barrage, pour les autres sollicitations sismiques, est vi-
sible au-dela` de 15Hz ou` l’irre´gularite´ du re´servoir ge´ne`re un spectre de plancher plus e´leve´.
Les diﬀe´rences, pour D1, se concentrent cependant entre 15Hz and 25Hz. Si on e´tudie D2,
on note qu’en dessous de 5Hz l’irre´gularite´ de la ge´ome´trie du re´servoir n’a aucun impact.
Au-dela`, cette dernie`re ge´ne`re de plus grandes amplitudes sur les spectres de plancher.
Les re´sultats pre´ce´dents se concentrent sur la re´ponse des spectres de plancher a` la creˆte.
Aussi, aﬁn d’avoir une vue globale du comportement du barrage, la ﬁgure 4.10 pre´sente le
proﬁl des spectres de plancher selon y pour chaque ge´ome´trie de re´servoir (ainsi que pour
la structure se`che). De`s lors, on note imme´diatement que ces proﬁls sont tre`s sensibles aux
proprie´te´s du se´isme applique´, ainsi qu’a` la dimension du barrage. Ainsi, pour D1, la prise
en compte de l’interaction ﬂuide-structure, dans le cas des se´ismes de Parkﬁeld et de Sague-
nay, peut mener a` l’ampliﬁcation des spectres de planchers, compare´s a` ceux obtenus avec la
structure se`che, de respectivement 130% et 65%, tandis que les diﬀe´rences entre proﬁls restent
mineures pour les se´ismes de l’Imperial Valley et de Loma Prieta. On notera que pour D1,
la structure se`che est toujours le cas pre´sentant la valeur minimale du proﬁl des spectres de
plancher au sommet. A contrario, pour D2, pour l’ensemble des se´ismes, le proﬁl de spectre de
plancher maximal a` la creˆte est obtenu pour une structure se`che. Par ailleurs, l’ampliﬁcation
des spectres de plancher par rapport a` la base du barrage varie e´norme´ment selon le se´isme
et selon l’e´tat de la structure. Ainsi, la plus grosse ampliﬁcation, pour la structure se`che, est
obtenue pour D2 avec le se´isme de Saguenay et, pour la structure humide, avec les se´ismes
de l’Imperial Valley et de Parkﬁeld.
Aussi, on note que la ge´ome´trie du re´servoir, dans le cas ou` α=1, ne peut pas toujours
eˆtre simpliﬁe´e de manie`re rectangulaire comme fait dans la plupart des analyses a` l’heure
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Réservoir vide Géométrie rectangulaire du réservoir














Figure 4.9 Spectres de plancher obtenus a` la creˆte des barrages D1 et D2 avec re´servoirs
rectangulaires ou irre´guliers ge´ome´triquement : (a) et (b) se´isme de l’Imperial Valley (1940) ;
(c) et (d) se´isme de Parkﬁeld (1966) ; (e) et (f) se´isme de Loma Prieta (1989) ; et (g) et (h)
se´isme de Saguenay (1988) (tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
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Réservoir vide Géométrie rectangulaire du réservoir
Géométrie irrégulière du réservoir
Figure 4.10 Proﬁl des maximums des spectres de plancher suivant la hauteur des barrages
D1 et D2 avec re´servoirs rectangulaires ou irre´guliers ge´ome´triquement : (a) et (b) se´isme
de l’Imperial Valley (1940) ; (c) et (d) se´isme de Parkﬁeld (1966) ; (e) et (f) se´isme de Loma
Prieta (1989) ; et (g) et (h) se´isme de Saguenay (1988) (tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
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actuelle. Cependant, cette inﬂuence est variable suivant la fre´quence du syste`me secondaire
et peut, dans certains cas, eˆtre ne´glige´e. Par ailleurs, la prise en compte de l’interaction
ﬂuide-structure a un important impact sur l’ampliﬁcation des spectres de plancher. Celle-ci
peut eˆtre meˆme parfois favorable : aussi, pour un dimensionnement de syste`mes secondaires,
le cas d’une structure se`che peut eˆtre conside´re´ parfois comme e´tant le plus conservateur.
4.3.3 Eﬀet de l’amortissement des ondes sismiques a` la base du re´servoir
Les ﬁgures 4.11 et 4.12 pre´sentent respectivement l’eﬀet de l’absorption des ondes sis-
miques par la se´dimentation au fond du re´servoir (α=1.0, α=0.8, α=0.6, α=0.4 et α=0.2)
sur les spectres de plancher a` la creˆte et sur le proﬁl de ces derniers sur la hauteur du barrage,
pour un re´servoir rectangulaire, pour l’ensemble des quatres sollicitations sismiques. Les re´-
sultats pour les re´servoirs a` ge´ome´trie irre´gulie`re sont pre´sente´s en Annexe A. On note alors
que la zone de dissipation d’e´nergie sismique, sur les spectres de planchers de la ﬁgure 4.11,
se concentre essentiellement sur les pics de re´sonnance, notamment entre 8 Hz et 10 Hz pour
D1. Pour ce barrage-ci, on note d’ailleurs que le spectre de plancher augmente suivant que la
capacite´ d’amortissement de l’interface re´servoir-fondation diminue. La courbe correspondant
a` α=1.0 est, par ailleurs, beaucoup plus distincte que les autres. En ce qui concerne D2, les
meˆmes observations peuvent eˆtre faites pour les se´ismes de l’Imperial Valley et de Parkﬁeld.
En revanche, pour les se´ismes de Loma Prieta et de Saguenay, le re´servoir sans amortissement
des ondes sismiques a` l’interface avec la fondation (α=1.0) ne donne pas le spectre de plan-
cher le plus e´leve´ : le cas α=1.0 n’est donc pas force´ment le plus conservateur, cela de´pend,
encore une fois, de la dimension de l’ouvrage et des proprie´te´s du se´isme. En regardant les
ﬁgures A.9 et A.10 en Annexe A, on note par ailleurs que la ge´ome´trie du re´servoir peut eˆtre
ne´glige´e dans tous les cas sauf α=1.0. Ainsi, pour le barrage D1, la dissipation d’e´nergie a`
la base du re´servoir atte´nue fortement, au dela` 15Hz l’eﬀet de l’irre´gularite´ ge´ome´trique de
ce dernier.
La ﬁgure 4.12 pre´sente le proﬁl des spectres de plancher selon y pour les diﬀe´rentes va-
leurs de α=1.0 (ainsi que pour la structure se`che). A l’exception du barrage D2 soumis aux
se´ismes de Loma Prieta et de Saguenay, on remarque, comme pre´ce´demment, que plus alpha
est e´leve´, plus les spectres de plancher sont e´leve´s. On note aussi que les proﬁls des spectres de
plancher varient toujours de manie`re importante en fonction du se´isme applique´. Ainsi, l’am-
pliﬁcation maximale des spectres de plancher, a` la creˆte par rapport a` la base, pour le barrage
D1, varie de 10 fois pour le se´isme de Loma Prieta a` 27 fois sous l’eﬀet du se´isme de Saguenay.













Figure 4.11 Eﬀet de l’amortissement des ondes sismiques a` la base du re´servoir sur les spectres
de plancher a` la creˆte des barrages D1 et D2 : (a) et (b) se´isme de l’Imperial Valley (1940) ;






Figure 4.12 Eﬀet de l’amortissement des ondes sismiques a` la base du re´servoir sur les proﬁls
des maximum de spectres de plancher le long de la hauteur des barrages D1 et D2 : (a)
et (b) se´isme de l’Imperial Valley (1940) ; et (c) et (d) se´isme de Saguenay (1988) (tire´ de
Bouaanani et Renaud, 2013).
78
poids peut eˆtre aﬀecte´e par la dissipation d’e´nergie a` la base du re´servoir due a` la pre´sence
de se´diments. Cependant, dans la majorite´ des cas, le re´sultat le plus conservateur est obtenu
pour une interface re´servoir-fondation re´ﬂe´chissant inte´gralement les ondes sismiques (α =
1.0). Par ailleurs, conside´rer ne serait-ce que le´ge`rement l’amortissement des ondes sismiques
a` la base du re´servoir atte´nue fortement l’eﬀet de l’irre´gularite´ ge´ome´trique de ce dernier.
4.3.4 Eﬀet de la compressibilite´ de l’eau
Les re´sultats pre´ce´dents ont e´te´ obtenus en assumant que l’eau du re´servoir e´tait com-
pressible. Dans cette section, nous e´tudions cette hypothe`se re´aliste en la comparant avec
des cas simpliﬁant les mode`les : (i) l’eau du re´servoir est suppose´e incompressible et (ii) les
charges hydrodynamiques sont mode´lise´es au moyen de la formulation de Westergaard (non
conside´ration ni de la compressibilite´ de l’eau, ni de la de´formabilite´ du barrage).
Les ﬁgures 4.13 et 4.14 montrent clairement la haute sensibilite´ des spectres de planchers
aux hypothe`ses faites ci-dessus sur les proprie´te´s du re´servoir. Ainsi, la compressibilite´ de
l’eau aﬀecte diﬀe´remment la re´ponse des syste`mes secondaires suivant leur fre´quence propre
et les dimensions de la structure primaire. On remarque, par ailleurs, que la ge´ome´trie du re´-
servoir n’a quasiment aucun eﬀet sur les spectres de plancher lorsque le re´servoir est suppose´
incompressible (voir ﬁgures A.13 et A.14 en Annexe A).
L’hypothe`se donnant la valeur du spectre de plancher la plus e´leve´e a` la creˆte varie en
fonction du se´isme applique´ (voir de´tail de l’analyse en Annexe A). Aucune corre´lation sur ce
point ne peut donc eˆtre faite a` ce niveau. Par ailleurs, cela de´montre encore une fois l’impact
majeur des hypothe`ses de l’interaction ﬂuide-structure sur les spectres de plancher. Toutefois,
on note que pour les tre`s basses et les hautes fre´quences, l’e´cart entre les diﬀe´rents spectres
pris a` la creˆte tend a` diminuer. Une grande attention doit donc eˆtre porte´e, pour l’e´valuation
des syste`mes secondaires, sur les hypothe`ses de mode´lisation choises entre les masses ajoute´es
de Westergaard et la compressibilite´ de l’eau du re´servoir.
4.3.5 Eﬀet des modes supe´rieurs de la structure en be´ton du barrage
Dans la pre´sente section, la me´thode analytique est employe´e. Aussi, une e´tude de conver-
gence est mene´e sur Ns, le nombre de mode a` conside´rer pour re´aliser l’analyse dynamique
du barrage-poids (avec et sans re´servoir). Cette e´tude de convergence permet notamment
d’e´tudier les modes supe´rieures de la structure du barrage. Les ﬁgures 4.15 et 4.16 pre´sentent
ainsi diﬀe´rentes courbes de spectre de plancher a` la creˆte de, respectivement, D1 et D2, sou-
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Figure 4.13 Eﬀet de l’amortissement des ondes sismiques a` la base du re´servoir sur les spectres
de plancher a` la creˆte des barrages D1 et D2 : (a) et (b) se´isme de l’Imperial Valley (1940)
(tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
Réservoir vide Eau incompressible Masses de Westergaard
APR APR
(b)
Figure 4.14 Eﬀet de l’amortissement des ondes sismiques a` la base du re´servoir sur les proﬁls
des maximum de spectres de plancher le long de la hauteur des barrages D1 et D2 : (a) et
(b) se´isme de l’Imperial Valley (1940) (tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
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mis au se´isme de l’Imperial Valley pour : Ns=1, Ns=3, Ns=5 et Ns=7 (les courbes pour
les trois autres se´ismes sont donne´es en Annexe A).
On remarque ainsi, imme´diatemment, que le nombre de modes a` inclure dans la me´thode
analytique de´pend directement de la ﬂexibilite´ du barrage-poids. En eﬀet, plus celui-ci est
grand, plus sa rigidite´ diminue (la pe´riode fondamentale de son premier mode augmente).
Ainsi, concre`tement, deux modes sont suﬃsants pour analyser le plus petit des deux bar-
rages, D1, pour tous les se´ismes sauf celui de Saguenay. En eﬀet, ce dernier e´tant de la coˆte
Est Nord-Ame´ricaine, son contenu fre´quentiel est plus e´leve´ et sollicite davantage les seconds
modes. Il faut donc, au minimum, 5 modes pour e´valuer D1 soumis au se´isme du Saguenay
(voir de´tail en Annexe A). Ces observations peuvent eˆtre faites que le barrage soit avec ou
sans re´servoir applique´, ou en observant le proﬁl des maximum de spectre de plancher selon
y (ﬁgures 4.17 et 4.18).
En revanche, le barrage D2 est plus grand donc plus ﬂexible. Ses modes secondaires
prennent plus d’importance, meˆme en cas de se´isme de la coˆte Ouest Nord-Ame´ricaine. C’est
pour cela que, quelque soit les cas, il est ne´cessaire d’employer au minimum, pour un syste`me
secondaire ayant une pe´riode propre supe´rieure a` 5 Hz, 5 modes pour l’e´valuation sismique du
barage D2. En fait, simpliﬁer le comportement structural de ce barrage, pour tous les se´ismes
e´tudie´s, a` son mode fondamental est rarement suﬃsant. Ceci est d’autant plus remarquable
avec le se´isme du Saguenay dont le contenu fre´quentiel est plus e´leve´.
Aussi, de manie`re ge´ne´rale, le mode fondamental du barrage est suﬃsant pour une analyse
employant les spectres de plancher seulement pour les syste`mes secondaires ayant une basse
fre´quence. Pour ceux ayant une fre´quence plus e´leve´e, un certain nombre Ns de modes devra
eˆtre conside´re´, ce nombre de´pendant alors de la ﬂexibilite´, donc, plus simplement, de la
hauteur de l’ouvrage.
4.4 Proposition de la fonction de Re´ponse Fre´quentielle de Plancher
Jusqu’a` pre´sent, nous avons caracte´rise´, au moyen d’analyses dynamiques line´aires, la sen-
siblite´ des spectres de plancher a` certaines hypothe`ses de mode´lisation, notamment concer-
nant l’interaction ﬂuide-structure. Nous avons alors pu remarquer que, sous certaines condi-
tions, plusieurs d’entre elles e´taient cruciales pour une bonne e´valuation sismique d’un sys-







Figure 4.15 Eﬀet des modes supe´rieurs de la structure en be´ton du barrage sur les spectres de
plancher a` la creˆte du barrage D1, structures se`che et humide : (a) et (b) se´isme de l’Imperial






Figure 4.16 Eﬀet des modes supe´rieurs de la structure en be´ton du barrage sur les spectres de
plancher a` la creˆte du barrage D2, structures se`che et humide : (a) et (b) se´isme de l’Imperial




Figure 4.17 Eﬀet des modes supe´rieurs de la structure en be´ton du barrage sur les proﬁls des
maximum de spectres de plancher le long de la hauteur du barrage D1, structures se`che et
humide : (a) et (b) se´isme de l’Imperial Valley (1940) (tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
Réservoir vide
APR APR
Figure 4.18 Eﬀet des modes supe´rieurs de la structure en be´ton du barrage sur les proﬁls des
maximum de spectres de plancher le long de la hauteur du barrage D2, structures se`che et
humide : (a) et (b) se´isme de l’Imperial Valley (1940) (tire´ de Bouaanani et Renaud, 2013).
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Cependant, les analyses temporelles peuvent eˆtre longues a` concevoir et rouler, d’autant
plus que chaque se´isme ne´cessite une analyse de´die´e. En outre, certaines re´gions ge´ographiques
disposent de peu de se´ismes historiques enregistre´s. Il est donc inte´ressant de formuler une
me´thode, pour l’inge´nieur structure, permettant de faire une e´valuation pre´liminaire, sans
utilisation de se´isme, e´tudiant la sensibilite´ des syste`mes secondaires aux diﬀe´rentes hypo-
the`ses de mode´lisation. Cette analyse pre´liminaire lui permettra alors de choisir de manie`re
avise´e quelles hypothe`ses suivre pour une analyse plus avance´e.
En ce qui concerne l’e´valuation sismique du barrage-poids en lui-meˆme, la formulation ana-
lytique employe´e ci-avant permet d’obtenir la fonction de re´ponse fre´quentielle de l’ouvrage
(FRF). Celle-ci donne l’acce´le´ration maximale du barrage en fonction de ωs, la fre´quence na-
turelle de la sollicitation sinusoidale d’amplitude unitaire excitant la base de ce dernier. Aussi,
nous proposons, dans ce cadre, la fonction de se´ponse fre´quentielle de plancher (FFRF) qui
donne l’acce´le´ration maximale du syste`me primaire (le barrage) couple´ au syste`me secondaire
en fonction de ωs. Le de´tail de cette formulation, ou` l’on conside`re toujours le syste`me secon-
daire comme e´tant un syste`me a` un degre´ de liberte´ caracte´rise´ par une fre´quence propre, est
donne´ en Annexe A.
En Annexe A, un exemple de l’utilisation de cette me´thode est donne´ avec deux syste`mes
secondaires de fre´quence propre, respectivement, 5Hz et 15Hz. Les re´sultats sont donne´es
en ﬁgure A.21. On note qu’a` chaque FFRF correspond un unique syste`me secondaire. Cette
me´thode est donc bien adapte´e a` titre pre´liminaire si la fre´quence propre de ce dernier est
connue. De plus, on note que les pics principaux observables sur les FRF correspondent a`
la fre´quence propre du syste`me secondaire mais aussi aux fre´quences modales du syste`me
barrage-re´servoir. Une analyse de´taille´e est propose´e en Annexe A. La conclusion est que les
FFRFs sont une me´thode adapte´e pour e´valuer, a` titre pre´liminaire, la sensibilite´ des spectres
de plancher. Notons toutefois que cette technique ne peut eˆtre applique´e pour des analyses
non-line´aires telles que pre´sente´es a` la suite.
4.5 Re´sultats des analyses non-line´aires
La pre´sente section reprend les 18 mode`les non-line´aires du B27IRREG (de M1 a` M18)
utilise´s pre´ce´demment dans le cadre de l’analyse parame´trique sur φ, c et ft, aﬁn d’e´tudier
l’eﬀet des non-line´arite´s sur le spectre de plancher a` la creˆte d’un barrage-poids. La formu-
lation de Westergaard est donc utilise´e ici pour mode´liser la charge hydrodynamique sous
l’eﬀet du tremblement de terre de l’Imperial Valley (1940) dont les composantes horizontales
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et verticales sollicitent le syste`me.
L’eﬀet de la ﬁssuration, du balancement et du glissement du barrage-poids (les non-
line´arite´s prises en compte par le mode`le d’e´le´ments ﬁnis) sont e´tudie´es par le biais des
diﬀe´rentes valeurs de cohe´sion et de re´sistance a` la traction conside´re´es a` l’interface barrage-
fondation. Celles-ci, de meˆme que les valeurs de glissement et de FSG(t) minimales, ont
e´te´ pre´sente´es pre´ce´demment pour chacun des 18 mode`les (voir Tableaux 3.1 et 3.2). La ﬁ-
gure 4.19 pre´sente alors les spectres de plancher obtenus pour chaque mode`le a` la creˆte du
B27IRREG.
On remarque que les spectres de plancher sont extre`mement sensibles aux non-line´arite´s
se produisant a` l’interface barrage-fondation, donc aux valeurs des proprie´te´s physiques de
celle-ci. En eﬀet, les allures et amplitudes de ceux-ci varient beaucoup suivant les valeurs de
c, ft et φ. Toutefois, quelques phe´nome`nes sont constatables.
Les cas ou` du glissement se produit (c = 10 kPa), les spectres de plancher a` la creˆte sont
fortement atte´nue´s dans les basses fre´quences tandis qu’au dela` de 25 Hz ils sont fortement
ampliﬁe´s. Ainsi, pour chaque spectre correspondant a` un cas de glissement, un nouveau pic
apparait entre 30 et 40 Hz. Plus le glissement re´siduel est important, plus la valeur maximale
de ce pic augmente. Ainsi, le glissement de la structure primaire aura probablement un eﬀet
be´ne´ﬁque sur les spectres de plancher en l’isolant a` sa base. Toutefois, une attention particu-
lie`re doit eˆtre porte´e sur les structures secondaires ayant des fre´quences propres tre`s e´leve´es,
du meˆme ordre de grandeur que les seconds modes de la structure primaire.
Par ailleurs, les cas de B27IRREG correspondant a` ft = 2000 kPa et c  500 kPa, sur
les ﬁgures 4.19 (e) et (f), pre´sentent des spectres de plancher identiques. L’interface barrage-
fondation e´tant extre`mement re´sistante dans ces cas, aucune non-line´arite´ ne s’y produit. En
revanche, une re´sistance a` la traction plus faible, meˆme en cas d’absence de glissement, peut
induire un balancement de la structure primaire. Aussi de nettes diﬀe´rences sont constatables
entre les spectres de plancher correspondant a` ft = 500 kPa et ceux a` ft = 2000 kPa.
Si aucun glissement ne se produit, les non-line´arite´s n’ont aucun eﬀet sur les spectres
de plancher en-dessous de 5 Hz. Ces cas correspondent probablement a` une cohe´sion peu
degrade´e a` l’interface barrage-fondation. Aussi, une grande sensibilite´ a` la valeur de ft est
constatable. En eﬀet, si ft est faible, cela implique une plus grande ﬁssuration a` la fonda-





























































ft = 10 kPa
φ = 55°
ft = 500 kPa
φ = 55°
ft = 2000 kPa
φ = 35°
ft = 10 kPa
φ = 35°
ft = 500 kPa
φ = 35°
ft = 2000 kPa
Figure 4.19 Eﬀet de la ﬁssuration et du glissement a` l’interface barrage-fondation sur les
spectres de plancher a` la creˆte du barrage B27IRREG, avec re´servoir, avec un angle de friction
de 55o et 35o : (a) et (b) ft = 10 kPa ; (c) et (d) ft = 500 kPa ; (e) et (f) ft = 2000 kPa ;
soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940).
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barrage-fondation est faible, plus l’amplitude des spectres de plancher diminue. Cependant,
cela implique aussi l’apparition de pics secondaires dans les basses fre´quences. Ainsi, les re´-
sultats obtenus avec l’interface ayant la plus haute re´sistance ne sont pas force´ment les plus
conservateurs, meˆme si les non-line´arite´s dissipent bien de l’e´nergie sismique.
A titre de conclusion, le glissement implique une diminution de l’amplitude des spectres
de plancher, sauf a` partir de 25 Hz ou` le phe´nome`ne inverse se produit. Il y a donc un eﬀet
direct des parame`tres et du comportement non-line´aire a` l’interface barrage-fondation. Le
balancement du barrage a, lui aussi, un eﬀet. Cependant il est plus diﬃcile, alors, de connaitre
le cas donnant le re´sultat le plus conservateur, ceci de´pendant fortement de la fre´quence propre
du syste`me secondaire. En outre, si les spectres de plancher sont tre`s sensibles aux valeurs
de c, ft et φ, ces dernie`res sont tre`s incertaines.
4.6 Conclusions
A titre de conclusion, il apparait e´vident que l’interaction ﬂuide-structure a des eﬀets
notables sur l’e´valuation des spectres de plancher. Celle-ci doit donc eˆtre conside´re´e avec
attention. En outre, l’absence de re´servoir pouvant donner parfois les eﬀorts les plus e´leve´s
au sein du syste`me secondaire e´tudie´, celle-ci doit eˆtre conside´re´e comme un des cas possibles.
C’est pourquoi, pour e´valuer l’impact de ces diﬀe´rentes situations, une nouvelle me´thode a e´te´
propose´e. En outre, la fre´quence propre et la position sur la hauteur du barrage du syste`me
secondaire inﬂuencent e´norme´ment sa re´ponse sismique ampliﬁe´e. De`s lors, il peut devenir
impe´ratif d’employer des analyses de degre´ e´leve´ pour e´valuer la se´curite´ du barrage-poids a` ce
type de de´faillances. Enﬁn, une grande sensibilite´ des spectres de plancher aux non-line´arite´s
a` l’interface barrage-fondation a e´te´ de´montre´e. Celle-ci, au regard de l’incertitude sur les
parame`tres physiques employe´s, doit eˆtre conside´re´e avec attention si la fre´quence propre du
syste`me secondaire est tre`s e´leve´e. En revanche, la dissipation d’e´nergie a` l’interface barrage-





Au cours des pre´ce´dents chapitres, nous avons duˆ employer diverses me´thodes plus ou
moins sophistique´es. Ainsi, nous avons de´veloppe´ des mode`les prenant en compte le compor-
tement non-line´aire de l’interface barrage-fondation sous l’eﬀet d’un se´isme. Puis, nous avons
caracte´rise´ l’impact des diﬀe´rentes hypothe`ses portant sur l’interaction ﬂuide-structure en les
appliquant a` la me´thode des spectres de plancher. Ces me´thodes ont e´te´ mises en application
sur plusieurs barrages-poids. Cependant, celles-ci peuvent paraˆıtre complexes au regard de
l’inge´nieur en structure dont le pragmatisme s’attache a` trouver eﬃcacement des solutions
aux diﬃculte´s cause´es par l’e´valuation de la se´curite´.
Ce chapitre propose donc une discussion quant a` l’emploi de me´thodes de niveau III et IV
et d’hypothe`ses de mode´lisation avance´es. Il se de´coupe notamment en deux sections. Dans
la premie`re, il reprend le barrage mode´lise´ dans le Chapitre 3 et l’analyse suivant la me´thode
de l’approche progressive, telle que couramment pratique´e par l’inge´nieur en structure. Il
conclut alors sur le gain des analyses non-line´aires et des conditions ou` il est souhaitable de
l’appliquer. Dans la seconde, il critique les sources d’impre´cisions impactant sur les analyses
de glissement et de spectre de plancher, aﬁn de poser certaines mises en garde quant a` l’emploi
de ces dernie`res.
5.2 Gain des analyses de niveaux III et IV
Le barrage-poids mode´lise´ dans le Chapitre 3 est analyse´, ici, suivant la me´thode de l’ap-
proche progressive. Les analyses de niveaux I et II sont eﬀectue´es au moyen de la me´thode
gravitaire (avec le logiciel CADAM, Leclerc et al., 2003), employant alors la ge´ome´trie de
l’interface barrage-fondation simpliﬁe´e du B27REG1. Certes, il a e´te´ de´montre´ au Chapitre 3
que cette simpliﬁcation e´tait errone´e, mais ce fut au moyen d’analyses non-line´aires de ni-
veau IV, diﬃcilement accessibles a` l’inge´nieur en structure. Celui-ci peut donc eˆtre tente´ de
simpliﬁer la fondation en un plan de rupture rectiligne incline´ tel que montre´e en Fig. 3.5 (b).
La me´thode des e´le´ments ﬁnis (M.E.F.), lorsqu’elle est applicable, est aussi employe´e, a` titre
de comparaison a` ces niveaux, avec le B27IRREG. Enﬁn une e´bauche d’analyse dynamique
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line´aire - de niveau III - est pre´sente´e a` la ﬁn, a` titre comple´mentaire.
En eﬀet, cette section est aussi l’occasion de re´aliser un exemple pratique illustrant l’e´tat
de l’art, pre´sente´ au Chapitre 2, des outils d’analyse de la stabilite´ au glissement d’un barrage-
poids. Ceci permet alors de relativiser la validite´ et la complexite´ des diﬀe´rentes me´thodes
simpliﬁe´es au regard des techniques de mode´lisation avance´es.
5.2.1 Chargements a` conside´rer pour les analyses de niveaux I et II
De manie`re ge´ne´rale, suivant la pre´sentation de l’analyse progressive re´alise´e au Cha-
pitre 2, deux cas de chargements sismiques sont a` distinguer : le chargement dynamique et le
chargement pseudo-statique (ou pseudo-dynamique). Le premier, s’exprimant selon le temps,
a e´te´ vu au Chapitre 3. Le second, utilise´ pour les analyses de niveaux I et II, consiste en
les combinaisons suivantes de charges constantes selon le temps (dont font partie les charges
sismiques) :
Combinaison de charges N1 (statique) : 1Hs + 1W + 1U ;
Combinaisons de charges E1, E2, E3 et E4 : 1Hs + 1W + 1U ± 1EH ± 0.3EV ;
Ou` Hs est la re´sultante des pressions hydrostatiques, W le poids propre du barrage-poids,
U la re´sultant des sous-pressions, EH la charge due a` l’acce´le´ration sismique horizontale, EV
la charge due a` l’acce´le´ration sismique verticale. L’orientation de ces charges pour chaque
combinaison est rappele´e sur la Fig. 5.1. Le spectre repris pour l’analyse de niveau II est celui
du se´isme de l’Imperial Valley montre´ a` la Fig. 3.5. Remarquons que ce dernier pre´sente les
caracte´ristiques d’un se´isme de la coˆte Ouest Nord-Ame´ricaine. L’APR correspondant a` ce
spectre permet de de´duire les valeurs prises par les acce´le´rations horizontales, u¨gh, et verti-
cales, u¨gv, employe´es par les analyses pseudo-statiques (voir Tab. 5.1).
Pour le chargement pseudo-dynamique, la me´thode de Chopra permet de de´terminer la
pe´riode du premier mode du syste`me barrage-re´servoir a` T1 = 0.081 s, ainsi que l’amortisse-
ment correspondant, ξ1 = 5.4% (la pe´riode fondamentale du barrage sec, dont l’amortissement
est de 5%, est de 0.073 s). A` 0.081 s, l’acce´le´ration du spectre sismique est e´gale a` environ
as = 0.65 g, avec un amortissement de 5%. Si on conside`re l’amortissement de ξ1 = 5.4%,
avec T1 < 0.5 s, on a (formule de Newmark et Hall, 1984) :
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: EH : EV
: EQH : HdH : HdV: EQV
Chargement E4 :
Chargement E1 : Chargement E2 : Chargement E3 : Chargement E4 :
Figure 5.1 Orientation des charges sismiques suivant les combinaisons (a) EH et EV et (b)
de EQH et EQV, les forces d’inerties, respectivement, horizontales et verticales induites par le
se´isme dans le barrage, et HdH et HdV, les forces hydrodynamiques dues a`, respectivement,
u¨gh et u¨gv.
Tableau 5.1 Valeurs prises par les acce´le´rations sismiques suivant les combinaisons de charges
pour l’analyse de niveau I (incluant, dans le cas de l’acce´le´ration verticale, le facteur de
ponde´ration de 0.3).
Type d’acce´le´ration (en g) Comb. E1 Comb. E2 Comb. E3 Comb. E4
De pointe u¨gh −0.313 −0.313 0.313 0.313
u¨gv −0.062 0.062 −0.062 0.062
Soutenue u¨gh −0.209 −0.209 0.209 0.209
u¨gv −0.041 0.041 −0.041 0.041
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Sa(T1) = as(1.517− 0.321 ln(100ξ1)) (5.1)
On obtient ainsi Sa(T1) = 0.63 g. L’acce´le´ration spectrale de pointe, pour le niveau II, est
donc de 0.63 g et l’acce´le´ration spectrale soutenue est de 0.42 g. Notons que les sous-pressions
et autres charges statiques sont calcule´es de la meˆme manie`re qu’au Chapitre 3.
5.2.2 Exemple d’analyse gravitaire : niveau I
Le barrage-poids est d’abord e´tudie´ au moyen du mode`le B27REG1 soumis a` une analyse
gravitaire (logiciel CADAM). Les Facteurs de Se´curite´ au Glissement ainsi obtenus, avec une
acce´le´ration soutenue, sont pre´sente´s dans le Tab. 5.2.
Tableau 5.2 Valeurs de FSG donne´es par l’analyse gravitaire (niveau I) pour le B27REG1,
acce´le´ration soutenue.
Combinaison de charges N1 (statique) E1 E2 E3 E4
FSG 1.705 3.634 3.509 1.089 0.981
Fissure (% joint) 0.000 7.889 10.24 100.0 100.0
Puis le B27REG1 et le B27IRREG sont compare´s suivant leur FSG au moyen du logiciel
d’e´le´ments ﬁnis ADINA, suivant une analyse de niveau I. Les re´sultats des analyses pseudo-
statiques re´alise´es graˆce a` ce logiciel sont, alors, pre´sente´s dans le Tab. 5.3.
On note, d’ailleurs, la bonne correspondance entre les deux me´thodes pour le B27REG1.
Les le´gers e´carts notables proviennent de petites diﬀe´rences de conside´ration sur le calcul des
charges statiques et des masses de Westergaard. Notons aussi que, de manie`re pre´visible, les
valeurs de FSG prises par le B27IRREG sont beaucoup plus se´curitaires que celles prises par le
B27REG1. Ainsi, l’analyse du niveau I de´montre la stabilite´ au glissement pour le B27IRREG,
mais pas pour le B27REG1 dont un des FSG est infe´rieur a` un. Rappelons ne´anmoins que les
normes imposent de re´aliser une analyse de niveau II au minimum pour une e´tude de se´curite´
d’un barrage-poids.
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Tableau 5.3 Valeurs de FSG donne´es par la me´thode des e´le´ments ﬁnis (niveau I) selon le
type de mode`le (B27REG1 et B27IRREG) et d’acce´le´ration (de pointe ou soutenue).
Combinaison de charges B27IRREG B27REG1
Acce´le´ration : De pointe Soutenue De pointe Soutenue
N1 (statique) 2.93 2.93 1.62 1.62
E1 943 9.3 5.64 3.31
E2 25.7 10.6 7.53 3.52
E3 1.49 1.76 0.84 1.01
E4 1.35 1.67 0.75 0.95
L’analyse de contraintes avec la me´thode gravitaire est re´alise´e graˆce a` l’acce´le´ration
de pointe. Aussi, elle suppose une re´partition line´aire des contraintes sur l’interface barrage-
fondation. En revanche, la me´thode des e´le´ments ﬁnis vient calculer les valeurs des contraintes
en chaque nœud de l’interface. La re´partition de´taille´e, prenant en compte les particularite´s
structurales de l’ouvrage, peut alors eˆtre compare´e a` celle obtenue par la me´thode gravitaire
(Fig. 5.2). Notons que la me´thode gravitaire ne peut pas donner de re´partition des contraintes
normales si elle de´montre que l’interface barrage-fondation est ﬁssure´e inte´gralement. Elle ne
permet pas, par ailleurs, d’obtenir les contraintes de cisaillement.
On note que la re´partition des contraintes normales propose´e par la me´thode gravitaire
pour le B27REG1 correspond approximativement a` celle propose´e par la me´thode des e´le´ments
ﬁnis : la principale diﬀe´rence vient d’une discontinuite´ due a` la pre´sence de la galerie de drai-
nage. Aussi, l’hypothe`se proposant une re´partition line´aire des contraintes normales parait
justiﬁe´e dans le cas d’une fondation a` ge´ome´trie re´gulie`re.
En revanche, la re´partition des contraintes normales et tangentes, dans le cas du B27IRREG,
diﬀe`re totalement (Fig. 5.3). Ainsi, on note de fortes concentrations de contraintes au niveau
des interfaces verticales de la fondation. Les ﬁssures risquent donc d’apparaˆıtre, initialement,
au niveau de celles-ci avant de de´grader l’interface horizontale. Le B27REG1 pre´sente une
re´partition des contraintes tangentes beaucoup plus re´gulie`re que celles du B27IRREG, mais
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Figure 5.2 Re´partition des contraintes, a` l’interface barrage-fondation du B27REG1, donne´e
par l’analyse pseudo-statique re´alise´e avec la M.E.F. (ou la me´thode gravitaire si disponible),
respectivement normales et tangentes, selon les combinaisons de chargement : (a) et (b) E1,
(c) et (d) E3.
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Figure 5.3 Re´partition des contraintes, a` l’interface barrage-fondation du B27IRREG, donne´e
par l’analyse pseudo-statique re´alise´e avec la M.E.F. (ou la me´thode gravitaire si disponible),
respectivement selon Z et Y, selon les combinaisons de chargement : (a) et (b) E1, (c) et (d)
E3.
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dont les valeurs, en moyenne, sont beaucoup plus e´leve´es (du fait de l’inclinaison de l’interface
barrage-fondation). Aussi, le B27REG1 et le B27IRREG ne semblent pas avoir les meˆmes modes
de rupture car tous les deux reprennent tre`s diﬀe´remment les contraintes tangentes a` l’inter-
face barrage-fondation. Notons que ces remarques sont tout a` fait en accord avec le Chapitre 3.
Enﬁn, deux types mode`les utilisant la me´thode des e´le´ments ﬁnis sont pre´sents sur les
Fig. 5.2 et 5.3 : l’un est rigide, l’autre est ﬂexible. Notons, toutefois, que cette ﬂexibilite´ n’inﬂue
pas, a` ce niveau, sur le chargement applique´, donc le FSG, conforme´ment aux hypothe`ses
de l’analyse pseudo-statique. Ceci permet en revanche de montrer que la re´partition des
contraintes a` la base du barrage-poids ne semble pas eˆtre inﬂuence´e par la ﬂexibilite´ de celui-
ci, dans le domaine line´aire. L’hypothe`se correspondant a` cette assertion, suivie par l’analyse
gravitaire, est donc valide (la ﬂexibilite´ va, par contre, inﬂuer sur le chargement).
5.2.3 Exemple d’analyse gravitaire : niveau II
Les Facteurs de Se´curite´ au Glissement obtenus par la me´thode de gravite´, avec une acce´-
le´ration soutenue, avec le B27REG1, pour l’analyse de niveau II, sont pre´sente´s dans le Tab. 5.4.
L’ampliﬁcation des charges sismiques par la ﬂexibilite´ du barrage, ainsi que l’inﬂuence de l’in-
teraction ﬂuide-structure, sont ici pris en compte. Aussi, l’analyse pseudo-dynamique donne
des re´sultats plus se´curitaires que l’analyse pseudo-statique. Notons que l’emploi la me´thode
des e´le´ments ﬁnis a` ce niveau implique d’adapter la formulation analytique ﬂuide-structure
employe´e, ce qui pre´sente de grosses diﬃculte´s. Aussi, cette dernie`re ne sera pas compare´e,
au niveau II, a` la me´thode gravitaire.
Tableau 5.4 Valeurs de FSG donne´es par l’analyse gravitaire (niveau II) pour le B27REG1,
acce´le´ration soutenue.
Combinaison de charges N1 (statique) E1 E2 E3 E4
FSG 1.705 4.766 4.164 1.020 0.878
Fissure (% joint) 0.000 31.62 30.68 100.0 100.0
A` titre comple´mentaire, une analyse de niveau II, du B27REG1, est re´eﬀectue´e avec une co-
he´sion a` l’interface barrage-fondation de 500 kPa. Les FSG ainsi obtenus sont pre´sente´s dans
le Tab. 5.5. Ceux-ci sont supe´rieurs a` ceux du Tab. 5.4, ou` la cohe´sion correspondante e´tait
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nulle. Aussi, l’analyse gravitaire prend bien en compte l’eﬀet positif de la cohe´sion. Cepen-
dant, les FSG demeurent tre`s faibles (toujours tre`s proches de 1). Ceci semble montrer une
faible sensibilite´ de la stabilite´ au glissement, a` la cohe´sion, ce qui est e´videmment contraire
a` ce qui a e´te´ de´montre´ au Chapitre 3. Rappelons alors qu’au niveau II, pour l’analyse de
stabilite´, la cohe´sion n’est applique´e qu’aux zones non-ﬁssure´es (Leclerc et al., 2003), de´ter-
mine´es par l’analyse de contrainte. Ceci peut eˆtre vu comme tre`s conservateur (cela ne´glige
notamment la possibilite´ d’une cohe´sion apparente). Aussi peut-on soupc¸onner que l’analyse
pseudo-dynamique sous-estime l’eﬀet de la cohe´sion.
Tableau 5.5 Valeurs de FSG donne´es par l’analyse gravitaire (niveau II) pour le B27REG1,
acce´le´ration soutenue, c = 500 kPa.
Combinaison de charges N1 (statique) E1 E2 E3 E4
FSG 4.397 11.068 10.343 1.214 1.162
Fissure (% joint) 0.000 31.62 30.68 100.0 100.0
Aussi, la stabilite´ du B27REG1 n’est pas de´montre´e au niveau II. Une analyse dynamique
line´aire est alors ne´cessaire. En eﬀet, sans cohe´sion, plusieurs valeurs de FSG sont stricte-
ment infe´rieures a` un (voir Tab. 5.4). De surcroˆıt, l’ajout d’une cohe´sion de 500 kPa permet
d’obtenir un FSG a` peine supe´rieur a` un. Compte-tenu des incertitudes pesant sur les valeurs
des proprie´te´s physiques du barrage e´tudie´, ces re´sultats ne sont pas satisfaisants a` ce niveau.
5.2.4 E´tude de la stabilite´ avec une analyse de niveau III, inﬂuence de l’inter-
action ﬂuide-structure
Pour de´montrer la stabilite´ du B27REG1, l’approche progressive impose d’employer un
niveau supe´rieur d’analyse. Notons aussi que, si cette dernie`re est re´alise´e correctement, les
FSG pseudo-statiques ou pseudo-dynamiques devraient encadrer, de manie`re plus ou moins
approximative, l’ensemble des valeurs de FSG(t) donne´es par l’analyse de niveau III. Celle-ci
est re´alise´e au moyen de la me´thode des e´le´ments ﬁnis qui reprend les maillages des struc-
tures du B27IRREG et du B27REG1 pre´sente´s au Chapitre 3. L’interface barrage-fondation est
mode´lise´e comme e´tant un encastrement.
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Pour le B27IRREG et le B27REG1, quatre types de mode`les sont employe´s pour les analyses
dynamiques line´aires, a` titre de comparaison : (i) un mode`le conside´rant le barrage rigide
avec un re´servoir incompressible (formulation ϕ − U) ; (ii) un mode`le conside´rant le bar-
rage ﬂexible avec un re´servoir incompressible (formulation de Westergaard) ; (iii) un mode`le
conside´rant le barrage ﬂexible avec un re´servoir incompressible (formulation ϕ−U) ; (iv) un
mode`le conside´rant le barrage ﬂexible avec un re´servoir compressible (formulation ϕ− U).
Le FSG(t) donne´ par ADINA, pour la combinaison C3 (notations identiques, car char-
gements identiques, aux analyses du Chapitre 3), pour un barrage rigide et un re´servoir
incompressible, est pre´sente´ aux Figs. 5.4 (a) et (b). Conforme´ment aux attentes, le FSG
venant de l’analyse pseudo-statique, qui ne´glige la ﬂexibilite´ du barrage et la compressibilite´
de l’eau, encadre bien les re´sultats. Mieux, les FSG obtenus avec l’acce´le´ration de pointe
(me´thode des e´le´ments ﬁnis) correspondent aux minimums du FSG(t) aux Figs. 5.4 (a) et
(b). L’analyse de niveau III est donc cohe´rente vis-a`-vis de celle de niveau I. Toutefois, ne´gli-
ger la ﬂexibilite´ du barrage donne des re´sultats non-conservateurs. Aussi, les minimums des
FSG(t) des Figs. 5.4 (c), (d), (e), (f), (g) et (h) sont tous infe´rieurs a` ceux des Figs. 5.4 (a)
et (b).
Prenant en compte la compressibilite´ de l’eau et la ﬂexibilite´ du barrage, le FSG(t)
donne´, pour le B27REG1, par la Fig. 5.5 est compare´ avec les FSG se´lectionne´s de l’analyse
pseudo-dynamique. Les valeurs de l’analyse de niveau II proposent alors un bon encadrement
mais sont ponctuellement exce´de´es par le FSG(t) : ceci est duˆ a` l’emploi d’une acce´le´ration
soutenue par la me´thode gravitaire. Aussi, observant les Figs. 5.4 et 5.5, les analyses pseudo-
statique et pseudo-dynamique peuvent eˆtre conside´re´es comme une bonne premie`re approche.
Toutefois, deux mises en garde doivent eˆtre respecte´es :
– lorsque les analyses de niveaux I et II trouvent un FSG proche de un, avec une acce´-
le´ration soutenue, il y a un de´placement re´siduel du barrage probable ne´cessitant un
approfondissement a` des niveaux d’analyse supe´rieurs (cas du B27REG1) ;
– le choix de la simpliﬁcation de l’interface barrage-fondation est primordiale. Ainsi, le
FSG(t) du B27REG1 est beaucoup plus de´favorable que celui du B27IRREG. Sans aller
jusqu’au niveau III, un simple emploi de mode`les a` e´le´ments ﬁnis aux niveaux I ou II
permet d’identiﬁer l’e´cart engendre´ par une simpliﬁcation de la ge´ome´trie trop de´favo-
rable. Ainsi, ici, le FSG(t) obtenu pour le B27IRREG est 1.5 a` 2 fois supe´rieur a` celui




























0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
 
FSG(t), Analyse de niveau III
FSG, niveau I, acc. de pointeFSG, niveau I, acc. soutenue

















Figure 5.4 FSG(t) donne´ par la M.E.F., par une analyse dynamique line´aire (niveau III,
combinaison C3) compare´ aux FSG minimaux et maximaux donne´s par la M.E.F. par une
analyse pseudo-statique (niveau I), pour, respectivement, le B27IRREG et le B27REG1, soumis
au se´isme de l’Imperial Valley (1940) : (a) et (b), barrage rigide et re´servoir incompressible ; (c)
et (d), barrage ﬂexible et re´servoir utilisant la formulation de Westergaard ; (e) et (f), barrage
ﬂexible et re´servoir incompressible ; (g) et (h), barrage ﬂexible et re´servoir compressible.
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Aussi, l’analyse de niveau III ame`ne aux conclusions suivantes :
– dans le cas pratique d’une analyse de stabilite´, une analyse de niveau III, employant la
me´thode des e´le´ments ﬁnis, suﬃrait pour de´montrer la se´curite´ du B27IRREG, tout en
ve´riﬁant l’importance de l’interaction ﬂuide-structure ;
– le B27REG1 pre´sente, aux niveaux I et II, un FSG le´ge`rement au-dessous de un. Cette
possible instabilite´ au glissement se conﬁrme au niveau III, le FSG(t) calcule´ posse`de
beaucoup de pics infe´rieurs a` un : meˆme s’il s’agit d’acce´le´rations de pointe, leur nombre
e´leve´ indique un glissement probable de la structure a` estimer au niveau IV ;
– le Niveau II pour le B27REG1 est donc clairement insuﬃsant, tandis que le niveau III
ne donne pas d’informations quant aux de´placements re´siduels engendre´s par le se´isme
pour conclure avec certitude a` ce niveau.
Par ailleurs, en focalisant sur la Fig. 5.4, on note tre`s clairement que la ﬂexibilite´ de
l’ouvrage provoque une diminution de la valeur du FSG(t), il est donc essentiel d’en tenir
compte dans l’analyse de stabilite´. Toutefois, une remarque similaire peut eˆtre faite pour la
compressibilite´ de l’eau. En eﬀet, cette dernie`re semble avoir une inﬂuence sur les valeurs
minimales du FSG : l’interaction ﬂuide-structure doit donc eˆtre conside´re´e avec attention.
5.2.5 Conclusion sur le gain d’analyses de niveaux III et IV
Cet exemple d’application de l’analyse progressive (pour l’analyse de niveau IV, voir Cha-
pitre 3) illustre deux cas de barrages-poids inte´ressants.
Dans un premier temps, le cas du B27IRREG correspond a` un barrage dont la stabilite´ est
de´montre´e au niveau I, mais dont l’e´tude au niveau II est diﬃcile compte tenu de sa ge´o-
me´trie spe´ciﬁque (elle requiert la me´thode des e´le´ments ﬁnis pour eˆtre mode´lise´e en de´tail,
me´thode diﬃcilement applicable au niveau II sans logiciels spe´ciﬁquement programme´s). Une
simpliﬁcation de la ge´ome´trie pourrait alors eˆtre employe´e, mais celle-ci doit eˆtre conside´re´e
avec attention, au risque d’eˆtre errone´e. L’emploi d’une analyse dynamique line´aire permet
alors de de´montrer sa stabilite´. Aucune analyse non-line´aire n’est donc ne´cessaire pour le
B27IRREG. Notons aussi qu’une simple e´valuation pre´liminaire au niveau I, au moyen de la
me´thode des e´le´ments ﬁnis, permet de de´terminer si la simpliﬁcation de la ge´ome´trie de l’in-
terface barrage-fondation du B27IRREG est ade´quate.
Dans un second temps, si on conside`re le B27REG1 comme un barrage dont il faudrait de´-















Figure 5.5 FSG(t) donne´ par la me´thode des e´le´ments ﬁnis, par une analyse dynamique
line´aire (niveau III, combinaison C3) compare´ aux FSG minimal et maximal donne´ par la
me´thode gravitaire par une analyse pseudo-dynamique (niveau II), pour le B27REG1 ﬂexible
avec re´servoir plein et compressible, soumis au se´isme de l’Imperial Valley (1940).
de niveau III montrent que ces situations d’instabilite´ (FSG(t) < 1) sont peu fre´quentes et
de tre`s courte dure´e. L’inge´nieur en structure peut alors supposer que le glissement induit
sera tre`s faible. Cette hypothe`se est tout a` fait fonde´e mais comporte un certain risque. En
eﬀet, nous avons vu au Chapitre 3 qu’un FSG, proche de un, suﬃt a` induire un de´placement
re´siduel minime. A fortiori, quelques pe´riodes de glissements peuvent suﬃre a` provoquer un
de´placement re´siduel de plusieurs centime`tres. En fait, tout de´pend de l’e´tat de la fondation.
Si elle est en bon e´tat, sa re´sistance est sous-estime´e et peu de de´placements vont se produire.
Sinon, la situation d’instabilite´ peut mener a` une dangereuse de´faillance de l’ouvrage. Les
proprie´te´s me´caniques a` l’interface barrage-fondation sont, donc, aussi au cœur du proble`me.
Ceci a e´te´, notamment, ve´riﬁe´ au chapitre 3, graˆce aux analyses non-line´aires.
Aussi, diﬀe´rentes critiques peuvent eˆtre formule´es sur l’emploi de chaque niveau d’analyse :
– Niveau I : Les re´sultats de ce niveau sont errone´s car ils ne prennent pas en compte
la ﬂexibilite´ du barrage-poids. Cependant, l’analyse de niveau I constitue une bonne
premie`re approche, notamment car son calcul est facilement maniable et permet de
fournir une borne au niveau II.
– Niveau II : Ce niveau d’analyse est se´curitaire : il est tre`s eﬃcace pour l’e´tude de
barrages-poids dont la fondation dispose d’une ge´ome´trie re´gulie`re. Cependant, sa for-
mulation le rend peu maniable pour les ge´ome´tries particulie`res et il ne donne aucune
information temporelle sur une e´ventuelle instabilite´ de´tecte´e. Enﬁn, sa conside´ration
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de la cohe´sion de pointe est conservatrice, cette dernie`re ne devrait pas eˆtre e´tudie´e a`
ce niveau.
– Niveau III : Ce niveau, de plus en plus accessible, est tre`s eﬃcace pour solutionner
les cas particuliers cite´s ci-dessus. De plus, il permet une mode´lisation rigoureuse de
l’interaction ﬂuide-structure. Toutefois, en cas de FSG(t) non satisfaisant, la tempora-
lite´ des re´sultats ne permet pas de conclure pour certains barrages-poids et une analyse
non-line´aire est ne´cessaire. Par ailleurs, son emploi ne´cessite un investissement ﬁnancier
important dans des outils nume´riques performants.
– Niveau IV : Ce niveau est souvent critique´ car il ne´cessite un lourd investissement
ﬁnancier et une certaine expertise pour concevoir les mode`les non-line´aires. Cependant,
si une me´thode de mode´lisation de l’interface de contact est de´veloppe´e et valide´e
sur des logiciels commerciaux, son emploi est facilement ge´ne´ralisable a` de nombreux
barrages-poids. Notons que, dans ce me´moire, nous avons propose´ une me´thode eﬃcace
permettant d’inclure de la cohe´sion et de la re´sistance a` la traction. Les re´sultats des
analyses non-line´aires sont d’ailleurs tre`s sensibles a` ces dernie`res. Celles-ci peuvent
donc eˆtre une piste exploitable pour de´montrer la stabilite´ d’un barrage-poids. De plus,
meˆme si le FSG(t) reste un facteur de´licat a` calculer (il ne´cessite l’utilisation d’un
programme post-processeur), celui-ci devient accessoire car la stabilite´ de l’ouvrage
peut eˆtre directement e´value´e par le glissement re´siduel donne´ unique par une analyse
de niveau IV. Ce niveau se caracte´rise donc par une grande maniabilite´, mais une
certaine connaissance de son emploi est requise pour e´viter plusieurs e´cueils.
5.3 Sources d’impre´cisions ayant un eﬀet sur les analyses au glissement et de
spectre de plancher
Plusieurs remarques ont e´te´ re´dige´es quant au gain de l’emploi d’analyses dynamiques li-
ne´aires ou non-line´aires, notamment en se basant sur un exemple d’application de l’approche
progressive. Cependant, plusieurs sources d’impre´cisions vis-a`-vis de celles-ci peuvent appa-
raˆıtre et certaines mises en garde doivent eˆtre pose´es.
Ainsi, les parame`tres nume´riques des analyses non-line´aires peuvent eˆtre mal maˆıtrise´s par
l’utilisateur. En eﬀet, souvent, les zones de non-line´arite´ sont assouplies nume´riquement pour
faciliter la convergence du mode`le, tout en de´gradant la qualite´ des re´sultats. L’utilisateur
doit donc conserver un regard critique vis-a`-vis de celle-ci. De plus, meˆme avec les logiciels
commerciaux, les mode`les non-line´aires ne´cessitent beaucoup de calculs en post-processeur,
notamment au moyen du logiciel MATLAB, ce qui peut eˆtre une autre source d’erreur.
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Enﬁn, en ce qui concerne les hypothe`ses des mode`les du Chapitre 3 de ce me´moire, no-
tons que les charges hydrodynamiques se calculent graˆce aux masses de Westergaard. Or
des mode`les plus pre´cis d’interaction ﬂuide-structure peuvent eˆtre employe´s. La sensibilite´
du FSG(t) a` ceux-ci a d’ailleurs e´te´ de´montre´e dans la section pre´ce´dente (voir Fig. 5.4).
De plus, de grosses incertitudes subsistent sur les proprie´te´s des mate´riaux aux interfaces
(c, ft et φ). Outre leur valeur qui est souvent inconnue, le mode`le propose´ ne permet par
la de´gradation de celle-ci au cours du temps (seule l’aire d’application de la cohe´sion ou de
la re´sistance a` la traction se de´grade). Par ailleurs, aucun couplage n’a e´te´ de´veloppe´ entre
c, ft et φ. Autre impre´cision (accepte´e par les normes) : les sous-pressions sont suppose´es
constantes durant le se´isme. Aucune alte´ration du syste`me de drainage pendant le se´isme
n’est, d’ailleurs, prise en compte. Enﬁn, nous avons focalise´ sur le comportement non-line´aire
de l’interface barrage-fondation. Cependant, les joints de reprise de be´ton vont probablement
aussi se ﬁssurer et glisser. Cette dissipation d’e´nergie aura probablement pour eﬀet de dimi-
nuer le de´placement re´siduel a` la base du barrage-poids (Alliard, 2006).
Enﬁn, en ce qui concerne la me´thode des spectres de plancher, quatre sources d’impre´ci-
sions peuvent eˆtre releve´es. L’inﬂuence du syste`me secondaire sur la structure primaire est
ne´glige´e : cette hypothe`se est conditionne´e par le poids de ce syste`me. De plus, seul le premier
mode de ce dernier est conside´re´, ce qui peut parfois paraˆıtre simpliste. Enﬁn, compte tenu
de la grande sensibilite´ des spectres de plancher a` la re´ponse fre´quentielle du barrage-poids
e´tudie´, les proprie´te´s et le comportement des mate´riaux, notamment s’ils se comportent de
manie`re non-line´aire (voir Chapitre 4), peuvent fortement aﬀecter la re´ponse du syste`me se-





Ce memoire s'est focalise sur l'etude deux types de comportement d'un barrage-poids en
beton lors d'un seisme : la stabilite au glissement a l'interface barrage-fondation et l'exci-
tation des systemes secondaires en raison de l'amplication de l'acceleration sismique. Pour
se faire, des modeles prenant en compte le comportement non-lineaire a l'interface barrage-
fondation sous l'eet d'un seisme, avec presence d'irregularites geometriques, de cohesion et
de resistance a la traction ont ete specialement developpes. Une caracterisation des hypo-
theses portant sur l'interaction uide-structure, au moyen de la methode des elements nis et
d'une methode analytique, a ete aussi realisee. Des applications a des cas pratiques d'analyse
de stabilite et de spectres de plancher sur trois barrages-poids dierents ont ete presentees.
Ainsi, les non-linearites a l'interface barrage-fondation ont ete modelisees au moyen d'ele-
ments speciques dont la formulation est decrite au sein de ce memoire. Ceux-ci permettent
le balancement et le glissement a l'interface barrage-fondation suivant le critere de Mohr-
Coulomb, avec cohesion et resistance a la traction. L'une de leur particularite est d'e^tre
generalisables aux logiciels accessibles a l'ingenieur en structure. Aussi, une investigation
originale de la sensibilite du glissement des barrages-poids a divers facteurs a ete possible.
Pour se faire, un barrage poids existant a ete modelise et soumis a dierentes sollicitations
sismiques horizontales et verticales, de contenus frequentiels divers. L'etude de ce barrage a
ete realisee en examinant la repartition des contraintes, le facteur de securite au glissement,
la longueur de ssuration et le deplacement residuel a l'interface barrage-fondation. Des re-
commandations ont ete ainsi formulees sur les eets de la composante verticale sismique, la
geometrie de la fondation et de les proprietes mecaniques a l'interface barrage-fondation.
Une etude originale, portant sur la sensibilite des spectres de plancher a dierentes hy-
potheses de modelisation, au sein d'un barrage-poids, a ete aussi menee. Deux methodes
ont ete employees : un modele d'elements nis couplant barrage et reservoir et un modele
analytique de reservoir semi-inni. Chacune des techniques a ete appliquee a des systemes
barrage-reservoir typiques, de geometrie dierente. Ceux-ci ont ete soumis a des sollicita-
tions sismiques horizontales de contenus frequentiels varies. L'amplication de l'acceleration
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induite au sein de la structure a e´te´ examine´e au moyen de la me´thode des spectres de plan-
cher, applique´e a` la creˆte et selon la hauteur du barrage. Une analyse de´taille´e de l’eﬀet de la
ge´ome´trie du re´servoir, de la compressibilite´ de l’eau, de l’absorption a` la base du re´servoir et
des modes supe´rieurs du barrage a e´te´ pre´sente´e, ce qui a permis de formuler plusieurs recom-
mandations. Dans le cadre de l’e´tude des syste`mes secondaires au sein d’un barrage-poids,
les fonctions de re´ponse fre´quentielle de plancher ont e´te´ aussi developpe´es pour e´valuer la
re´ponse lors d’une conception sismique pre´liminaire. Quelques exemples sont propose´s illus-
trant l’inﬂuence des hypothe`ses conside´re´es.
Enﬁn, un regard critique a e´te´ pose´ sur l’emploi des analyses non-line´aires pour l’e´tude
sismique des barrages-poids. Ces me´thodes sont, en eﬀet, critiquables compte tenu du couˆt
qu’elles repre´sentent et de l’expertise qu’elles requie`rent. Cependant, elles permettent l’emploi
de crite`res de rupture tre`s performants couple´s a` des indicateurs de re´ponse, tel le de´placement
re´siduel, qui peuvent eˆtre interpre´te´s en faisant appel au sens physique de l’inge´nieur.
6.2 Recommandations
Concernant l’e´tude de la stabilite´ d’un barrage-poids a` l’interface barrage-fondation, les re-
commandations et conclusions suivantes peuvent eˆtre formule´es dans le contexte des exemples
e´tudie´s et les hypothe`ses adopte´es :
– la composante verticale sismique inﬂuence le de´placement re´siduel du barrage a` sa base,
il est donc souhaitable de la conside´rer pour une analyse non-line´aire. En revanche, son
eﬀet est presque ne´gligeable sur le facteur de se´curite´ au glissement : elle ne de´clenche
pas directement l’instabilite´ du barrage ;
– une ge´ome´trie simpliﬁe´e de l’interface barrage-fondation ne respectant pas la direction
principale de glissement peut conduire a` des re´sultats errone´s ;
– une certaine attention doit eˆtre porte´e aux valeurs de la cohe´sion et de la re´sistance a` la
traction du fait de la grande sensibilite´ de la stabilite´ du barrage-poids a` ces parame`tres.
Notamment, la re´sistance a` la traction doit eˆtre conside´re´e, surtout s’il y a plusieurs
parois verticales au sein de l’interface barrage-fondation ;
– la ﬁssuration n’implique pas force´ment le glissement.
– la re´partition des contraintes a` l’interface barrage-fondation est tre`s sensible a` l’acce´le´-
ration au sol, de meˆme que la ﬁssuration ; Cette dernie`re, pouvant eˆtre brutale en cas
d’un se´isme violent, induit un de´placement des contraintes vers des zones de concen-
tration spe´ciﬁques ;
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– le facteur de se´curite´ au glissement ne fournit pas toutes les informations concernant
le glissement. Deux mode`les ayant le meˆme facteur de se´curite´ au glissement peuvent
donner des de´placements re´siduels diﬀe´rents.
D’autres recommandations peuvent eˆtre formule´es quant aux hypothe`ses a` conside´rer sur
l’ampliﬁcation de l’acce´le´ration sismique au sein du barrage-poids :
– si la ge´ome´trie du re´servoir est suppose´e rectangulaire, une longueur de troncature e´gale
a` quatre fois la hauteur du re´servoir est suﬃsante pour les spectres de plancher ;
– l’interaction ﬂuide-structure a un eﬀet tre`s signiﬁcatif sur l’e´valuation des spectres de
plancher, sauf pour les tre`s basses fre´quences. Cependant, ces eﬀets peuvent mener
autant a` l’ampliﬁcation qu’a` la re´duction des spectres de plancher, en comparant avec
le cas d’un re´servoir vide ;
– la ge´ome´trie du re´servoir ne peut pas eˆtre toujours suppose´e rectangulaire. Cependant
ses eﬀets sont fortement atte´nue´s si l’absorption au fond du re´servoir est conside´re´e, et
deviennent nuls si l’eau est suppose´e incompressible ;
– les spectres de plancher peuvent eˆtre aﬀecte´s par l’absorption des ondes sismiques au
fond du re´servoir. Les eﬀets sont, ge´ne´ralement, concentre´s pre`s des pics de re´sonnance
de ceux-ci.
– une grande attention doit eˆtre porte´e aux hypothe`ses portant sur l’interaction ﬂuide-
structure. En eﬀet, les spectres de plancher sont tre`s sensibles a` celles-ci ;
– pour un syste`me secondaire dont la fre´quence propre est basse, le mode fondamental
du barrage suﬃt pour l’analyse. En revanche, si celle-ci est e´leve´e, plusieurs modes
secondaires du barrages sont ne´cessaires, leur nombre variant suivant la ﬂexibilite´ de
celui-ci.
6.3 Suggestions pour des recherches futures
Suite aux e´tudes mene´es au long de ce me´moire, des approfondissements sont sugge´re´s
pour des recherches futures. D’une part, l’ensemble des analyses non-line´aires, caracte´risant
la stabilite´ d’un barrage-poids, utilisent la formulation de Westergaard. Or, cette hypothe`se
comporte un certain degre´ d’impre´cisions. En eﬀet, des formulations d’interaction ﬂuide-
structure plus pre´cises, comme celles employe´es pour les analyses line´aires, pourraient eˆtre
applique´es aux mode`les non-line´aires. Par ailleurs, des ame´liorations pourraient eˆtre appor-
te´es aux e´le´ments spe´ciﬁques mode´lisant la cohe´sion et la re´sistance a` la traction. Ainsi, la
de´gradation des proprie´te´s me´caniques de l’interface pourrait eˆtre imple´mente´e directement
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sur la valeur de ceux-ci au cours du temps. Ensuite, les mode`les non-line´aires pourraient
prendre en compte la variation des sous-pressions, notamment a` cause de l’alte´ration du sys-
te`me de drainage durant le se´isme. Enﬁn, l’e´tude mene´e ne tient pas compte de la dissipation
d’e´nergie due a` la ﬁssuration et au glissement des joints de reprise en be´ton selon la hauteur
du barrage-poids. Une e´tude pourrait eˆtre mene´e, au moyen des e´le´ments de´veloppe´s, sur
l’eﬀet de ces facteurs sur la stabilite´ de l’ouvrage.
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ANNEXE A
EFFECTS OF FLUID-STRUCTURE INTERACTION ON SEISMIC FLOOR
ACCELERATION DEMANDS WITHIN GRAVITY DAMS
Najib Bouaanani and Sylvain Renaud
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Abstract
This paper presents an original investigation of the sensitivity of oor acceleration de-
mands in gravity dams to various modeling assumptions of the impounded reservoir. Such
oor acceleration demands are crucial for the assessment of the seismic performance or vul-
nerability of dam-supported appurtenant structures. Two approaches are proposed to obtain
oor acceleration demands : analytical and coupled dam-reservoir nite element models. Both
techniques are applied to typical dam-reservoir systems with dierent geometries. The dam-
reservoir systems are subjected to ground motions with various frequency contents and the
resulting oor acceleration demands are examined to investigate the eects of reservoir geo-
metry, water compressibility, reservoir bottom wave absorption and dam higher vibration
modes. A new approach based on proposed oor frequency response functions is also de-
veloped to assess oor acceleration demands at the stage of preliminary seismic design or
safety evaluation of dam-supported appurtenant structures. Examples are given to illustrate
how the proposed approach can be eectively used to compare oor acceleration demands
within dierent dams or within the same dam considering various modeling assumptions of
the reservoir.
Keywords
Floor acceleration spectra ; Appurtenant structures ; Dam safety ; Fluid-Structure inter-




Floor response spectra deﬁne maximum responses of light mass equipments or other se-
condary structures supported at various locations of a more massive primary structure. These
spectra are commonly used to investigate the dynamic response of secondary structures when
interaction with the primary structure can be neglected. Floor response spectra were extensi-
vely studied in the contexts of nuclear facilities and multi-storey buildings (Singh 1975, Singh
1980 ; Singh 195 ; Asfura and Der Kiureghian 1986 ; Chen and Soong 1988).
Floor response spectra can also be used to assess the dynamic response of safety-critical
piping, power supply units, and other electrical or mechanical equipment anchored within
dam galleries as well as appurtenant facilities such as bridges, control unit buildings, spillway
support structures, gates, hoist bridges and lifting equipment generally located near dam
crest where ground motions can be signiﬁcantly ampliﬁed from dam base. For example, seis-
mic records at three dam sites in Quebec during the Saguenay earthquake showed motion
ampliﬁcations of 7 to 15 times from rock to the crests (Rainer and Dascal 1991). Assessment
of maximum ﬂoor acceleration demands along the height of hydraulic structures is crucial for
the design and safety evaluation of appurtenant structures. Indeed, ampliﬁcation of seismic
demands in dams may cause signiﬁcant damage as was documented in several cases, such
as the 103 − m Koyna dam (India) after the 1967 M6.3 reservoir induced earthquake, the
105m-high Hsingfengkiang buttress dam (China) under the eﬀect of a 1962 M6.1 reservoir
induced earthquake, and the 106m-high Seﬁd-Rud buttress dam (Iran) following a 1990 M7.3
earthquake (Hansen and Roehm 1979, Arcangeli and Ciabarri 1994, ICOLD 2001). In other
events, if damage to the dam itself remained marginal, supported equipment and appurte-
nant structures were severely aﬀected by ampliﬁed ground motions which induced oﬀset or
cracking of elements such as walls, parapets, or bridge girders (USCOLD 2000, Matsumoto
et al. 2011). Ampliﬁcations of seismic demands in dams were also evidenced by shake table
tests (Donlon et Hall 1991, Lin et al. 1993, Tinawi et al. 2000). Therefore, modern guidelines
dealing with the earthquake response of dams, such as (ICOLD 2010), clearly specify that
seismic input at the support of equipments or at the base of appurtenant structures should
take account of ground motion ampliﬁcations. Such practice has not been always uniformly
observed however, especially for older dams and appurtenant structures with initial designs
that may fail to meet modern safety criteria.
Weiland and Malla (2000) performed 3D dynamic analysis of a 45m-high arch-gravity
dam assuming that water in the reservoir is incompressible. They found an acceleration
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ampliﬁcation factor with respect to the PGA of 3.8 at the upper gallery, and about 8 at
dam crest. They also used the ﬂoor response spectrum at a given level to generate artiﬁcial
spectrum-compatible accelerograms used to conduct stability analyses of an upper cracked
portion of the dam (Weiland and Malla 2000 ; Malla and Weiland 2003). Ben Ftima and Le´ger
(2006) investigated the possibility to compute ﬂoor response spectra at the base of cracked
sections of a gravity dam and the use of these spectra to deﬁne compatible accelerograms
to perform transient rigid body sliding/rocking response analyses along dam’s height. They
used Westergaard (1933) added masses to represent hydrodynamic loads from the reservoir.
It is now widely accepted that the accurate evaluation of reservoir loading on a dam ups-
tream face is an important ingredient of its seismic safety assessment. Signiﬁcant research has
been devoted to study this type of loading since the pioneering work of Westergaard (1933).
Several advanced analytical and numerical frequency-domain and time-domain approaches
were also proposed to account for dam deformability, water compressibility, radiation of out-
going waves towards far reservoir upstream, and reservoir bottom wave absorption in the
seismic response of dam-reservoir systems, such as described for example by (Chopra 1970,
Fenves and Chopra 1984, Humar 1988, Bouaanani and Lu 2009). To the authors knowledge
however, no published work has addressed the sensitivity of ﬂoor acceleration demands to
modeling assumptions commonly adopted for hydraulic structures such as gravity dams, na-
mely those related to hydrodynamic loading. These assumptions may range from simpliﬁed
added mass approach to more advanced treatment of frequency-dependent dam-reservoir
interaction, including water compressibility, reservoir bottom wave absorption and energy
dissipation at far reservoir upstream. Dam engineering analysts are usually left to select the
most appropriate of these assumptions for a particular project without having sens or prior
knowledge of the relative impacts on the design or safety evaluation of appurtenant infra-
structure. Informed choices is however crucial in this case namely considering the critical
importance and seismic vulnerability that may be associated with dam-supported appurte-
nant structures. This paper’s main objective is to feed such informed choices as analytical and
coupled dam-reservoir ﬁnite element models are proposed and used to thoroughly investigate
the eﬀects of the above-mentioned assumptions on ﬂoor acceleration demands within typical
dam-reservoir systems with diﬀerent geometries.
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Basic notation and types of analyses
Floor acceleration demands
We consider a gravity dam monolith subjected to a horizontal ground acceleration u¨g at
the base as illustrated in Fig. A.1. The ﬂoor acceleration spectrum at a given point P deﬁnes
the variation of maximum accelerations u¨s of SDOF systems with various vibration frequen-
cies fs, attached to point P, while the dam is excited by ground acceleration u¨g applied at its
base. These SDOF systems, may represent dam-supported appurtenant secondary structures,
with mass ms, stiﬀness ks and viscous damping cs. We assume that the mass of the appurte-
nant secondary SDOF system is too light so that its dynamic response does not aﬀect that of
the primary system, the dam monolith. We denote by u¨P the horizontal acceleration at point
P of the dam relative to its base. The equation of motion of the SDOF can be written as
msu¨s + csu˙s + ksus = −ms(u¨P + u¨g) (A.1)
where us denotes the relative displacement of the secondary SDOF system, and u¨P the ac-
celeration at point P relative to the dam base. The ﬂoor acceleration demand at point P of
the dam is deﬁned hereafter as the maximum absolute acceleration response
∣∣u¨s + u¨g∣∣ of the







cient cs or equivalent damping ratio ξs=
cs
4πfs
. Solving Eq. (A.1) requires the determination
of the acceleration u¨P at point P relative to the dam base. This can be performed using a
coupled dam-reservoir ﬁnite element model or a semi-inﬁnite reservoir analytical model as
described in the next two sections.
Coupled dam-reservoir ﬁnite element model
The ﬂoor acceleration demands in a gravity dam can be obtained using a coupled dam-
reservoir ﬁnite element model as the one illustrated in Fig. A.1 (a). In this case, the dam and
the reservoir are modeled using solid plane elasticity and potential-based ﬂuid ﬁnite elements,
respectively. The reservoir is truncated at a certain distance Lr from the dam upstream face,
large enough to eliminate reﬂection of waves at the far reservoir upstream end. Fluid-structure
interaction is accounted for through special elements at the dam-reservoir interface. Dam
vibrations cause water motions normal to its boundaries, and the induced-pressure within
water cause additional hydrodynamic loads to act on the dam. The procedure used to obtain
the seismic response of the dam, such as accelerations, is known as the φ − U formulation
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since it is expressed in terms of displacements U as state variables in the solid domain,
and velocity potentials φ in the reservoir. It assumes that the ﬂuid is inviscid, compressible
or incompressible, and with an irrotational motion and relatively small displacements of the
ﬂuid-structure boundaries. Details of the φ−U formulation can be found elsewhere (Everstine
1981, Olson and Bathe 1985a, Olson and Bathe 1985b, Bouaanani and Lu 2009) and only
a brief review is given hereafter for convenient reference. Under the above assumptions, the







where Cr is the velocity of compression waves within water, and t the time variable. The
velocity potential φ satisﬁes a free surface boundary condition, a compatibility boundary
condition at the vibrating dam-reservoir interface (Fenves and Chopra 1984, Bouaanani and
Lu 2009), a radiation boundary condition to prevent reﬂection of waves at the far upstream
of the reservoir (Sommerﬁeld 1949, Zienkiewicz 1969, Bouaanani and Lu 2009, ADINA 2011),
and a boundary condition translating energy dissipation at reservoir bottom through one-
dimensional partial wave absorption of incident compression waves normal to the reservoir-
foundation interface (Hall and Chopra 1982, Fenves and Chopra 1984, Bouaanani and Lu
2009). The last two boundary conditions can be modeled by inﬁnite ﬂuid elements placed at
the upstream end of the reservoir and by viscous dampers placed at reservoir bottom, as will
be illustrated later.
Using standard techniques, the weak variational form of Eq. (A.2) can be obtained and
































where U and Φ are vectors containing nodal relative displacements and ﬂuid potentials, Mdd
and Kdd are the structural mass and stiﬀness matrices of the dam, respectively, Cdd is a
damping matrix of the dam structure that can be determined using a Rayleigh damping,
equivalent to a modal damping ξd or hysteretic damping ηd, Mrr and Krr are the potential
and kinetic energy matrices of the impounded reservoir, respectively, Crd is a matrix coupling
the velocity potential to displacements on the dam-reservoir interface, matrix Crr accounts for
damping due to energy dissipation at the reservoir bottom or at the far upstream boundary of
the reservoir, u¨g and u˙g are prescribed ground accelerations and velocities, and 1 is a column
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vector with the same dimension as U, containing ones when a translational degree of freedom
corresponds to the direction of earthquake excitation, and zero otherwise. The solution of
Eq. (A.3) provides the time-history response of the dam, including accelerations u¨P at any
point P to which an appurtenant secondary structure might be connected.
Semi-inﬁnite reservoir analytical model
According to this technique, only the dam monolith is modeled using ﬁnite elements, while
the eﬀect of impounded reservoir is modeled analytically. In this case, the reservoir is assumed
of rectangular shape as illustrated in Fig. A.1 (b). Time-history acceleration response u¨P at
a given point P to ground motion u¨g can then be obtained at each time t as (Fenves and






j (xP, yP) Z¨j(t) (A.4)
where Ns is the number of dam structural mode shapes included in the analysis, ψ
(x)
j is the
x–components of the j th dam mode shape, taken at the coordinates (xP, yP) of point P, and















with ta denoting the time duration of the applied accelerogram. The vector Z¯ of generalized
coordinates Z¯j, j=1 . . .ms , required in Eq. (A.5) can be obtained by solving the system of
equations
S¯ Z¯ = Q¯ (A.7)























n (0, y) dy (A.9)
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in which δnj denotes the Kronecker symbol, ω the exciting frequency, ηd the dam hysteretic
damping factor assumed constant, ωn the vibration frequency corresponding to structural
mode shape ψn, p¯0 the frequency response function (FRF) for hydrodynamic pressure at
rigid dam upstream face due to ground acceleration, p¯j the FRF for hydrodynamic pressure
due to horizontal acceleration ψ
(x)
j (0, y) of the dam upstream face, and Hr the constant height
of the rectangular reservoir. The hydrodynamic pressures are determined analytically, by sol-
ving the Helmholtz equation and associated boundary conditions accounting for : (i) a free
surface boundary condition, (ii) a ﬂuid-structure boundary condition implying compatibility
between hydrodynamic pressures and normal displacements at dam-reservoir interface, (iii) a
radiation boundary condition upstream of the reservoir to simulate non reﬂection of outgoing
waves at inﬁnity, and (iv) a boundary condition at reservoir bottom to approximately account
for energy dissipation due to sedimentation through one-dimensional partial wave absorption
of incident compression waves, characterized by a reﬂection coeﬃcient α varying from α=0
for full absorption, to α = 1 for full reﬂection. Details of the calculations of hydrodynamic
pressures are not reviewed here for brevity and can be found elsewhere (Fenves and Chopra
1984,Bouaanani and Lu 2009). A convergence study has to be conducted to determine the
suﬃcient numbers Ns of structural mode shapes to be included. Such analysis will be perfor-
med later to evaluate the eﬀect on ﬂoor acceleration spectra.
Case studies, results and discussions
Dam-reservoir systems considered
The methods presented above are applied next to investigate the sensitivity of ﬂoor acce-
leration demands in two typical dam-reservoir systems considering various modeling assump-
tions. Two gravity dams with heights of 35m and 90m are studied to assess dam size eﬀects
on ﬂoor acceleration demands. For brevity of notation, the 35m- and 90m-high gravity dams
are designated, respectively, by D1 and D2 hereafter. For each dam, rectangular and irre-
gular reservoir geometries are considered as illustrated in Figs. A.2 and A.3. A modulus of
elasticity Es=25GPa, a Poisson’s ratio νs=0.2, and a density ρs=2400 kg/m
3 are adopted
as concrete material properties. Compressible water in the impounded reservoir is modeled
using a mass density ρr=1000 kg/m
3 and a bulk modulus μr=2.07× 10
3MPa corresponding
to a velocity of pressure waves Cr = 1440m/s. A very large bulk modulus is considered to
remove water compressibility eﬀects for comparison purposes.
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The ﬁnite element software ADINA (2011) was used to build the coupled dam-reservoir
ﬁnite element models described previously. The dam-reservoir mesh consists mainly of 9-node
plane stress solid and potential-based ﬂuid ﬁnite elements, with some 7-node triangular tran-
sition elements in the reservoir. Special inﬁnite ﬂuid elements based on the plane-wave and
doubly asymptotic approximations are placed at a truncation distance Lr from dam face to
simulate inﬁnite ﬂuid region upstream of the reservoir (Olson and Bathe 1985b, Hamdan and
Dowling 1995, ADINA 2011). The eﬀect of reservoir truncation length on ﬂoor acceleration
demands will be discussed later. Energy dissipation due to sedimentation can be simulated by
considering a series of axially vibrating thin independent columns of inﬁnite lengths, exten-
ding in the direction normal to reservoir bottom (Hall and Chopra 1982, Fenves and Chopra
1984). Using this analogy and the technique proposed by Lysmer and Kuhlemeyer (1969), we
show that the absorptive condition at reservoir bottom can be approximated by a series of
viscous dampers placed in the direction normal to reservoir bottom (Bouaanani and Lu 2009).
These viscous dampers are illustrated in Figs. A.2 and A.3. To ensure compatibility between
ﬂuid and damper elements and enable ﬂuid-structure interaction, isoparametric beam ele-
ments, with negligible mass and stiﬀness properties are inserted along reservoir-foundation
interface. 2-node damper elements are then built by connecting beam element nodes to the
ground. Damper and beam element nodes are constrained to move only perpendicularly to the
reservoir bottom boundary. We show that the consistent vector of damping coeﬃcients c(e)
corresponding to each beam element e with length l(e) can be expressed in terms of mass








where Nb the isoparametric shape function of the beam element and r the isoparametric
coordinate. Figs. A.2 (a) and A.3 (a) illustrate the determination of viscous damping values
for the 3-node beam elements used in this work. A Rayleigh damping equivalent to a modal
damping ξd=5% of the dam is adopted.
The analytical method described previously is programmed to obtain ﬂoor acceleration
demands in any point of the gravity dams. The software ADINA (2011) is used to discretize
the dry dams into 9-node plane stress ﬁnite elements to obtain the mode shapes, natural
frequencies and corresponding modal participation factors. The same mesh densities of the
dams in the coupled ﬁnite element models are used. A dam hysteretic damping factor ηd=0.1
equivalent to a modal damping ξd=5% is considered. The analytical method is used later to
evaluate the eﬀect of the number of included structural modes on ﬂoor acceleration demands.
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The ﬂoor acceleration demands within each dam-reservoir system are determined under
the eﬀect of various seismic inputs described in the next section. Seismic demands within
the dams with empty reservoirs are also determined for comparison purposes. All ﬂoor ac-
celeration spectra are determined considering a viscous damping ξs=5% of the appurtenant
secondary structures. For practical discussion of the results hereafter, we refer to a dam with
an empty reservoir as a dry structure, and as wet structure otherwise.
Earthquake loading
Four ground motions with acceleration time-histories and acceleration spectra illustrated
in Fig. A.4 are considered in this work : (i) a horizontal component of Imperial Valley earth-
quake (1940) at station El Centro, (ii) a horizontal component of Parkﬁeld earthquake (1966)
at station Cholame no. 5, (iii) a horizontal component of Loma Prieta earthquake (1989) at
station Gilroy Array no. 2, and (iv) a horizontal component of Saguenay earthquake (1988) at
station Chicoutimi. These ground motions were selected considering the diﬀerences in their
time-history traces as well as frequency content as shown in Fig. A.4. The eﬀect of these
variations on ﬂoor acceleration demands will be discussed in what follows.
Eﬀect of reservoir truncation length
Finite element discretization of a semi-inﬁnite rectangular reservoir requires its trunca-
tion at a ﬁnite length and application of an appropriate boundary condition that accounts for
energy dissipation at the far upstream end. In this work, special inﬁnite ﬂuid ﬁnite elements
provided in ADINA (2011) are used. It is important to investigate the eﬀect of truncation
length on the convergence of the results. For this purpose, special ﬂuid elements are applied
at three increasing truncation distances from dam face : Lr=2Hr ; Lr=4Hr and Lr=20Hr.
Fig. A.5 illustrates the ﬂoor acceleration response spectra obtained at the crests of dams D1
and D2 (Point A in Figs. A.2 and A.3 subjected to Imperial Valley ground motion consi-
dering the previously deﬁned truncation lengths and a fully reﬂective reservoir bottom, i.e.
α=1. The ﬂoor accelerations are non-dimensionalized with respect to the PGA of the applied
ground motion. It can be seen that convergence of the results is ensured using a truncation
length Lr=4Hr.
To investigate convergence sensitivity to the location where ﬂoor acceleration spectra
demands are computed, Fig. A.6 illustrates the proﬁles of maximum ﬂoor acceleration de-
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mands Γ(y) along the height y of the dams subjected to Imperial Valley ground motion and
considering the three truncation lengths deﬁned previously. The acceleration demands are
determined along a middle line made of two segments relating points A, B and C as indica-
ted in Figs. A.2 and A.3. Peak ﬂoor accelerations are non-dimensionalized with respect to
the PGA of the applied ground motions to get a sense of the induced ampliﬁcations. The
results in Fig. A.6 conﬁrm that a truncation length of Lr=4Hr gives a good compromise bet-
ween accuracy and eﬃcient numerical computation. Hence, only results using this truncation
length are presented and discussed in the rest of the paper. This corresponds to rectangular
and irregular reservoirs truncated at a distance Lr=128.0m and Lr=344.0m from the D1
and D2 dam faces, respectively.
Eﬀect reservoir geometry
In this section, we investigate the eﬀect of reservoir geometry on ﬂoor acceleration de-
mands within the studied dams. For this purpose, we consider the irregular reservoir geome-
tries shown in Figs. A.2 (b) and A.3 (b). We note that the same truncation length Lr=4Hr
is considered for the rectangular and irregular reservoir geometries for comparison purposes.
Dams D1 and D2 are then subjected to the Imperial Valley, Parkﬁeld, Loma Prieta, and
Saguenay ground motions described previously. The resulting ﬂoor acceleration demands at
the crests of dams D1 and D2 impounding rectangular and irregular geometry reservoirs are
depicted in Fig. A.7. The acceleration demands at the crest of the dry structures are also
shown for comparison purposes. This comparison shows that ﬂuid-structure interaction ef-
fects are generally signiﬁcant in the evaluation of ﬂoor acceleration demands of both dams.
For both reservoir geometries, we observe that hydrodynamic loads can be neglected up to a
frequency varying from approximately 1.5Hz for dam D2 subjected to Imperial Valley ground
motion to approximately 4Hz for dams D1 and D2 subjected to Saguenay ground motion.
After this frequency range, it is seen that ﬂuid-structure interaction alters ﬂoor acceleration
demands either in terms of amplitudes or frequency content. These results globally show that
the more rigid is the dam-supported appurtenant structure, the more its dynamic response
is aﬀected by ﬂuid-structure interaction. We also observe that ﬂuid-structure interaction can
lead to both either ampliﬁcation or reduction of ﬂoor acceleration demands with respect to
the empty reservoir case. This interesting result shows that, in some situations, maximum
ﬂoor acceleration demands can be associated with an empty reservoir, and can then be ob-
tained without recourse to ﬂuid-structure interaction analyses.
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Fig. A.7 also reveals that the inﬂuence of reservoir geometry is negligible over the whole
studied frequency range for dam D1 when shaken by Parkﬁeld earthquake, and only up to a
frequency of about 15Hz when the other ground motions are applied. After this frequency,
the irregular reservoir is generally associated with larger ﬂoor acceleration demands at the
crest of dam D1. Most important diﬀerences between ﬂoor accelerations corresponding to
both types of reservoirs are however concentrated between 15Hz and 25Hz approximately.
Examination of the response of dam D2 shows that reservoir geometry does not aﬀect crest
ﬂoor acceleration demands for frequencies up to about 5Hz for all applied ground motions.
After this frequency, the irregular reservoir corresponds to higher acceleration amplitudes
up to a frequency of about 22Hz under the eﬀect of Saguenay ground motion, and over the
whole frequency range for all other applied ground motions.
The previous results focused on the frequency evolution of seismic ﬂoor accelerations at the
crest of dams D1 and D2. Non-dimensionalized maximum ﬂoor acceleration demands Γ(y)/PGA
along the height of the two dams are also illustrated in Fig. A.8. It is clearly seen that ﬂoor
acceleration proﬁles are very sensitive to the dam studied and applied earthquake. For dam
D1, the lowest ﬂoor accelerations are obtained for the dry structure under the eﬀect of all
considered earthquakes. Maximum diﬀerences with responses of the wet structure are produ-
ced by Parkﬁeld and Saguenay ground motions, yielding to ampliﬁcations with respect to the
dry case of about 130% and 65%, respectively. For dam D2, the dry structure develops the
highest ﬂoor accelerations near the crest for all studied earthquakes. Below this location, the
diﬀerences between maximum ﬂoor acceleration demands in the dry and wet structures vary
depending on the earthquake applied as illustrated in Figs. A.8 (b), (d), (f) and (h). Largest
ﬂoor acceleration demands for dam D2 are obtained within the dry structure under the eﬀect
of Saguenay earthquake, and within the wet structure when subjected to Imperial Valley and
Parkﬁeld ground motions. Imperial Valley and Loma Prieta earthquakes induce the least dif-
ferences between maximum ﬂoor acceleration demands within dry and wet dam D2. We also
observe from Fig. A.8 that reservoir geometry has generally little eﬀect on maximum ﬂoor
acceleration demands in both dams. Maximum diﬀerences between results corresponding to
rectangular and irregular reservoirs are found at the crest, with the largest being observed
at the crest of Dam D2 under the eﬀect of Imperial Valley ground motion.
Eﬀects of reservoir bottom wave absorption
The sensitivity of ﬂoor acceleration responses at the crest of dams D1 and D2 to reservoir
bottom wave absorption is illustrated in Figs. A.9 and A.10, respectively. The dams impound
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rectangular and irregular reservoirs characterized by bottom reﬂection coeﬃcients of α=1.0,
α=0.8, α=0.6, α=0.4 and α=0.2 and are subjected to the Imperial Valley, Parkﬁeld, Loma
Prieta, and Saguenay ground motions as previously. The ﬂoor accelerations within the dry
structures are also shown for comparison purposes. The results depicted in Fig. A.9 indicate
that maximum eﬀects of energy dissipation at reservoir bottom are generally concentrated
around the main resonant segments of the curves, i.e. near 8 to 10Hz. We observe that ﬂoor
acceleration demands at the crest of dam D1 increase as reservoir bottom wave absorption
is lower, with the full reﬂection case, i.e. α=1.0, being generally notably distinct from the
other absorption levels. Practically the same observations apply to the ﬂoor accelerations at
the crest of dam D2 subjected to Imperial Valley and Parkﬁeld earthquakes as illustrated
by Fig. A.10 (a) to (d). However, the ﬂoor accelerations corresponding to Loma Prieta and
Saguenay earthquakes do not follow the same trends as revealed by Figs. A.10 (e) to (h). For
example, ﬂoor acceleration demands at the crest of dam D2 subjected to Saguenay ground
motion are found to decrease with reservoir bottom wave absorption contrary to what was
observed previously. For both dams, the eﬀect of reservoir geometry could be neglected ex-
cept for the fully reﬂective case, i.e. α=1.0. This eﬀect is observed at frequencies higher than
approximately 15Hz for dam D1. The same eﬀect is less deﬁnite for dam D2, except when
subjected to Imperial Valley earthquake and for frequencies up to 20Hz. Overall, it can be
concluded that reservoir geometry eﬀects are attenuated as energy dissipation is increased
due to higher reservoir bottom wave absorption.
Figs. A.11 and A.12 show the proﬁles of maximum ﬂoor accelerations along the heights
of dams D1 and D2, respectively. It is seen that maximum ﬂoor accelerations increase with
lower reservoir bottom wave absorption for dam D1, and that the lowest peak ﬂoor accelera-
tions correspond to the empty reservoir. However, the dispersion of the proﬁles depends on
the earthquake applied, varying from very close for Imperial Valley and Loma Prieta ground
motions, to more separated for Parkﬁeld and Saguenay ground motions. Maximum ampli-
ﬁcations for dam D1 vary from about 10 under the eﬀect of Loma Prieta ground motion
to about 27 under the action of Saguenay ground motion. These ampliﬁcations are slightly
higher for the rectangular reservoir. Fig. A.12 shows that the proﬁles of maximum ﬂoor ac-
celeration demands within dam D2 present diﬀerent features. First, maximum ampliﬁcations
under the eﬀect of Imperial Valley earthquake are almost identical for all reservoir bottom
absorption levels except the fully reﬂective case. We also observe that maximum ﬂoor accele-
rations increase with lower reservoir bottom wave absorption under the eﬀect of Loma Prieta
earthquake, while this trend does not apply for Parkﬁeld and Saguenay earthquakes.
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Eﬀects of water compressibility
The previous results were obtained assuming that water in the reservoir is compressible.
In this section, we investigate the eﬀect of this assumption by comparing the results to
cases : (i) where the water in the reservoir is assumed incompressible by considering a very
large bulk modulus as explained previously, and (ii) where hydrodynamic loads are modeled
using Westergaard’s added mass formulation (Westergaard, 1933). According to the latter
formulation, the eﬀect of the reservoir is equivalent to inertia forces generated by a body of
water of parabolic shape moving back and forth with the vibrating dam which is assumed







Hr (Hr − yi) (A.11)
where yi denotes the height of node i above the dam’s base and Si the transverse surface
area associated to node i, considering a unit-thick slice of the studied gravity dam. The same
9-node ﬁnite element models described previously are used and a consistent formulation is
applied to evaluate the added masses.
Figs. A.13 to A.16 compare the results obtained using incompressible water assumption
and added mass formulation to those corresponding to a fully reﬂective reservoir contai-
ning compressible water. The responses of the dry structures are also plotted for comparison
purposes. These ﬁgures clearly show the high sensitivity of ﬂoor acceleration demands to
above-mentioned reservoir modeling assumptions, and illustrate that water compressibility
aﬀects the dynamic response of appurtenant secondary structures diﬀerently depending on
the dam and frequency ranges considered. It is ﬁrst seen that reservoir geometry has practi-
cally no eﬀect on the ﬂoor acceleration demands corresponding to the incompressible water
assumption, as opposed to the higher sensitivity associated with energy radiation in the reser-
voir due to water compressibility. The incompressible water assumption induces the highest
ﬂoor acceleration demands at the crest of dam D1 subjected to Imperial Valley and Loma
Prieta earthquakes and the crest of dam D2 subjected to Loma Prieta and Parkﬁeld ear-
thquakes. The added mass formulation leads to the largest peak ﬂoor accelerations at the
crest of dam D1 subjected to Saguenay ground motion, and at the crest of dam D2 subjec-
ted to Imperial Valley and Saguenay ground motions. Floor accelerations corresponding to
the compressible water assumption are the largest only for dam D1 subjected to Parkﬁeld
and Saguenay earthquakes. The ﬂoor acceleration spectra at dam crest corresponding to the
three assumptions are practically identical in the lower frequency range up to about 8Hz for
dam D1 and about 3Hz for more ﬂexible dam D2. At higher frequencies, ﬂoor acceleration
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demands corresponding to incompressible water assumption and added mass formulation are
generally closer, as dam ﬂexibility eﬀects diminish. The proﬁles of maximum ﬂoor accelera-
tion demands conﬁrm the sensitivity of the responses to reservoir modeling assumptions, with
diﬀerences generally decreasing as the position where seismic demand is computed is lower.
The largest diﬀerence between the results corresponding to compressible and incompressible
water assumptions is obtained at the crest of dam D2 subjected to Saguenay earthquake as
illustrated in Figs. A.16 (g) or (h).
Eﬀects of higher vibration modes of the dry structure
The simpliﬁed procedure presented previously is applied next to assess the number Ns
of structural modes to be included in analysis on ﬂoor acceleration demands. Figs. A.17 to
A.20 show the obtained results for Ns = 1, Ns = 3, Ns = 5 and Ns = 7. The cases of the
dry dams are also presented to illustrate the eﬀect of dam-reservoir interaction on the re-
sults. It is clearly seen that the number of modes to be included in the analysis depends
on the ﬂexibility of the dam and the predominant frequency range of the appurtenant se-
condary structure considered. For example, for the dry dam D1, the results show that : (i)
the fundamental mode is required to obtain ﬂoor acceleration demands at frequencies up to
about 15Hz for all earthquakes, and (ii) two modes are required to cover the whole frequency
range for all earthquakes except Saguenay ground motion, which necessitates including ﬁve
structural modes in the high frequency range, although the error introduced otherwise is
negligible as can be seen from Fig. A.17 (g). The same observations apply for the wet dam
D1, with the diﬀerence that the error introduced by considering less that required structural
modes is slightly attenuated with respect to the dry case. Fig. A.18 shows that a fundamental
mode analysis is suﬃcient to assess maximum ﬂoor acceleration demands as they occur at
low frequencies less than 15Hz for dam D1. For higher dam D2, we observe, as expected,
that more modes are required to obtain convergence of ﬂoor acceleration demands for the
same frequency range. For instance, fundamental mode response is valid only for a frequency
range up to 5Hz, while 5 modes are needed to cover the whole frequency range considered
as shown in Fig. A.19. It is also seen that in this case, fundamental mode analysis can lead
to inaccurate maximum ﬂoor acceleration demands as for the dry dam subjected to Imperial
Valley and Parkﬁeld earthquakes, or the wet structure subjected to Saguenay ground motion.
127
Proposed Floor Frequency Response Functions
The results presented previously were obtained under the eﬀects of four earthquakes
with various time-history traces and frequency contents. For preliminary design and safety
evaluation purposes, it is generally worth carrying out a harmonic analysis to compare ﬂoor
acceleration demands within diﬀerent dams or the same dam considering various assumptions.
In this section, we propose a new approach for assessing ﬂoor acceleration demands under
the eﬀect of unit horizontal harmonic ground acceleration u¨g(t)=e
iωt, where ω is the exciting
frequency. For this purpose, we introduce a ﬂoor frequency response function (FFRF) which
deﬁnes the relationship between the horizontal acceleration ¯¨us of the appurtenant secondary











j (xs, ys) denotes the x–component of the j
th structural mode shape of the coupled
system combining the dam and appurtenant secondary structure, taken along the SDOF
representing the secondary structure, and ¯˜Zj is the corresponding generalized coordinate.
The number of mode shapes included in the analysis is equal to that assuring convergence for
the dam-reservoir system, i.e.ms, plus one mode to account for the vibration of the secondary
structure SDOF. The vector ¯˜Z of generalized coordinates ¯˜Zj, j=1 . . .ms+1, can be obtained
by solving the system of equations
¯˜S ¯˜Z = ¯˜Q (A.13)























n (0, y) dy (A.15)
in which ηcc, ω˜n, ψ˜n and Mcc are the hysteretic damping factor, natural frequency, structural
mode shape and mass matrix corresponding to the coupled system combining the dam and
secondary structure, respectively. We note that the integral terms in Eqs. (A.14) and (A.15)
are the same as in Eqs. (A.8) and (A.9), respectively, since it is assumed that the presence of
the dam-supported appurtenant structure does not aﬀect hydrodynamic pressure within the
reservoir.
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To illustrate the application of the proposed FFRFs, the dynamic responses of two appur-
tenant secondary structures with fundamental frequencies of 5Hz and 15Hz are considered
next. The secondary structures, referred hereafter as the 5Hz- and 15Hz-systems are connec-
ted to point A of coordinates (xA, yA) on the crest of each of dams D1 and D2 (Figs A.2 and







j (xA, yA) Z¯j(ω) (A.16)
to FFRFs ¯¨us of the secondary structures. The cases of (i) empty, (ii) compressible and (iii)
incompressible water reservoirs are considered for comparison purposes. The peaks in the
FRFs of Figs. A.21 (a) and (b) correspond to the vibration frequencies of the dam-reservoir
systems without the secondary structures. These FRFs also illustrate the eﬀects of compres-
sible or incompressible water assumptions with respect to the dynamic response of the empty
dam. The FFRFs in Figs. A.21 (c) to (f) ﬁrst show that the relative diﬀerences between
the amplitudes of the FFRFs corresponding to the three cases, i.e. empty, compressible and
incompressible water reservoirs, depend on the exciting frequency as FRFs, but that they
attenuate quickly after approximately 12Hz and 25Hz for the 5Hz- and 15Hz-systems, res-
pectively. At dam D1, we observe that the maximum acceleration response of the 5Hz-system
(respectively 15Hz-system) is obtained when the dam impounds a compressible (resp. incom-
pressible) water reservoir. At dam D2, maximum acceleration response of the 5Hz-system
(respectively 15Hz-system) is obtained when the reservoir is empty (resp. full with an in-
compressible water assumption).
For all four cases, frequencies at which resonant responses occur include the fundamental
frequencies of the dam-supported appurtenant structures. Comparison with the FRFs in Figs.
A.21 (a) and (b) reveals that the other resonant peaks correspond roughly to the frequencies
of the dam alone or dam-reservoir systems, although slightly shifted in some cases due to
interaction between the secondary structure and the rest of the system. For instance, for dam
D1 with an empty reservoir, the ﬁrst mode also corresponds to resonant responses of the
dam with both secondary structures, while the eﬀect of the second mode is attenuated for
the dam supporting the 15Hz-system, and considerably attenuated for the dam supporting
the 5Hz-system. The same applies to dam D1 impounding a compressible reservoir, except
that the responses corresponding to the second and third modes of the dam-reservoir sys-
tem are signiﬁcantly ﬂattened for both appurtenant secondary structures. When dam D1
impounds an incompressible reservoir, the resonant response corresponding to the ﬁrst mode
of the dam-reservoir system is slightly shifted towards lower frequencies for both secondary
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systems, as well as the attenuated response corresponding to the second mode for the 15Hz-
system. For higher dam D2, practically the same previous analysis can be applied, except
that the frequency shifts are less pronounced than for dam D1. We also observe a larger
ampliﬁcation of accelerations at the fundamental frequencies of 5Hz and 15Hz of the secon-
dary structures since these frequencies are close to those corresponding to the fundamental
mode for the empty dam and third mode of the dam impounding an incompressible reservoir.
Conclusions
This paper presented an original investigation of the sensitivity of ﬂoor acceleration de-
mands in gravity dams to various modeling assumptions of the impounded reservoir. Two
techniques were used to obtain ﬂoor acceleration demands : a coupled dam-reservoir ﬁnite
element model and a semi-inﬁnite reservoir analytical model. Both techniques were applied
to typical dam-reservoir systems with diﬀerent geometries. The dam-reservoir systems were
subjected to ground motions with various frequency contents and the resulting ﬂoor accelera-
tion demands within the dams were studied through examination of ﬂoor acceleration spectra
obtained at the crest of the studied dams, and maximum ﬂoor acceleration demands along
their height. A detailed analysis of the eﬀects of reservoir geometry, water compressibility,
reservoir bottom wave absorption and dam higher vibration modes was presented. Seismic
demands within the dams with empty reservoirs were also determined for comparison pur-
poses. The following main conclusions could be drawn :
– If the geometry of the reservoir is assumed rectangular, a truncation length equal to
four times the height of the reservoir was found to be a good compromise between
accuracy and eﬃcient numerical computation of ﬂoor acceleration demands within the
studied dams.
– Fluid-structure interaction eﬀects are generally signiﬁcant in the evaluation of ﬂoor
acceleration demands, except at the very low frequency range. It was found that these
eﬀects can lead to both either ampliﬁcation or reduction of ﬂoor acceleration demands
with respect to the empty reservoir case.
– Reservoir geometry cannot always be assumed rectangular as usually done in practical
2D seismic analyses, as higher ﬂoor acceleration demands can be induced by irregular
reservoir geometries as illustrated by the case studies in the paper. Reservoir geometry
eﬀects were found to attenuate with increasing energy dissipation due to higher reservoir
bottom wave absorption. These eﬀects also vanish if water in the reservoir is assumed
incompressible.
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{ The dynamic response of a dam-supported appurtenant structure can be aected by
energy dissipation at reservoir bottom according to both trends corresponding to ei-
ther increasing or decreasing oor acceleration demands with lower reservoir bottom
wave absorption. Maximum eects are however generally concentrated around the main
resonant segments of the oor acceleration spectra.
{ The results revealed a high sensitivity of oor acceleration demands to reservoir mo-
deling assumptions as an added mass, incompressible or compressible water domain.
Water compressibility was found to aect the dynamic response of dam-supported ap-
purtenant structures dierently depending on the dam and frequency ranges considered.
Floor acceleration demands corresponding to the three assumptions are however prac-
tically identical in the low frequency range.
{ Fundamental mode analysis can be sucient to obtain low frequency range oor ac-
celeration demands within rigid dams, while more modes are required to assess the
dynamic response of appurtenant secondary structures vibrating at larger frequencies
on more exible dams.
Finally, oor frequency response functions were developed to assess oor acceleration
demands at the stage of preliminary seismic design or safety evaluation of dam-supported
appurtenant structures. We showed through examples that the proposed approach can be
eectively used to compare oor acceleration demands within dierent dams or within the
same dam considering various modeling assumptions of the reservoir.
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Figure A.1 Illustration of the computation of ﬂoor acceleration spectra at a given point P
of a gravity dam : (a) using a coupled dam-reservoir ﬁnite element model ; and (b) using a
semi-inﬁnite reservoir analytical model.
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Figure A.2 Dimensions of the 35m-high dam (D1) impounding reservoirs with : (a) rectan-
gular, (b) and irregular geometries.
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Figure A.3 Dimensions of the 90m-high dam (D2) impounding reservoirs with : (a) rectan-
gular, (b) and irregular geometries.
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Figure A.4 Acceleration time-histories and acceleration spectra of the ground motions consi-
dered : (a) Imperial Valley earthquake (1940) horizontal component at Elcentro ; (b) Parkﬁeld
earthquake (1966) horizontal component at Cholame Array no. 5 ; (c) Loma Prieta earth-
quake (1989) horizontal component at Gilroy Array no. 2 ; (d) Saguenay earthquake (1988)
horizontal component at Chicoutimi.
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Figure A.5 Floor acceleration demands at the crests of dams D1 and D2 subjected to Imperial
Valley earthquake considering truncation lengths Lr=2Hr, Lr=4Hr and Lr=20Hr : (a) Dam
D1, and (b) Dam D2.
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Figure A.6 Peak ﬂoor acceleration demands along the height of dams D1 and D2 subjected to
Imperial Valley earthquake considering truncation lengths Lr=2Hr, Lr=4Hr and Lr=20Hr :
(a) Dam D1, and (b) Dam D2.
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Figure A.7 Floor acceleration demands at the crests of dams D1 and D2 impounding rectan-
gular and irregular geometry reservoirs and subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940)
ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989)
ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.8 Maximum ﬂoor acceleration demands along the height of dams D1 and D2 impoun-
ding rectangular and irregular geometry reservoirs and subjected to : (a) and (b) Imperial
Valley (1940) ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma
Prieta (1989) ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.9 Eﬀects of reservoir bottom wave absorption and reservoir geometry of the ﬂoor
acceleration demands at the crest of dam D1 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940)
ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989)
ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.10 Eﬀects of reservoir bottom wave absorption and reservoir geometry of the ﬂoor
acceleration demands at the crest of dam D2 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940)
ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989)
ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.11 Eﬀects of reservoir bottom wave absorption and reservoir geometry of the maxi-
mum ﬂoor acceleration demands along the height of dam D1 subjected to : (a) and (b)
Imperial Valley (1940) ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and
(f) Loma Prieta (1989) ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.12 Eﬀects of reservoir bottom wave absorption and reservoir geometry of the maxi-
mum ﬂoor acceleration demands along the height of dam D2 subjected to : (a) and (b)
Imperial Valley (1940) ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and
(f) Loma Prieta (1989) ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.13 Eﬀects of water modeling assumptions on ﬂoor acceleration demands at the
crest of dam D1 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940) ground motion ; (c) and
(d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989) ground motion ; and (g)
and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.14 Eﬀects of water modeling assumption on the ﬂoor acceleration demands at the
crest of dam D2 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940) ground motion ; (c) and
(d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989) ground motion ; and (g)
and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.15 Eﬀects of water modeling assumption on maximum ﬂoor acceleration demands
along the height of dam D1 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940) ground motion ;
(c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989) ground motion ;
and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.16 Eﬀects of water modeling assumption on maximum ﬂoor acceleration demands
along the height of dam D2 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940) ground motion ;
(c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989) ground motion ;
and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.17 Eﬀect of the number of structural modes included in the analysis on ﬂoor acce-
leration demands at the crest of dam D1 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940)
ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989)
ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.18 Eﬀect of the number of structural modes included in the analysis on maximum
ﬂoor acceleration demands along the height of dam D1 subjected to : (a) and (b) Imperial
Valley (1940) ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma
Prieta (1989) ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.19 Eﬀect of the number of structural modes included in the analysis on ﬂoor acce-
leration demands at the crest of dam D2 subjected to : (a) and (b) Imperial Valley (1940)
ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma Prieta (1989)
ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
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Figure A.20 Eﬀect of the number of structural modes included in the analysis on maximum
ﬂoor acceleration demands along the height of dam D2 subjected to : (a) and (b) Imperial
Valley (1940) ground motion ; (c) and (d) Parkﬁeld (1966) ground motion ; (e) and (f) Loma
Prieta (1989) ground motion ; and (g) and (h) Saguenay (1988) ground motion.
151
Figure A.21 FRFs and FFRFs of the horizontal accelerations considering empty, compressible
and incompressible water reservoirs : (a) FRF for dam D1 ; (b) FRF for dam D2 ; (c) FFRF
for 5Hz-system at the crest of dam D1 ; (d) FFRF for 5Hz-system at the crest of dam D2 ;
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ANNEXE B
CONCEPTION ET VALIDATION DES E´LE´MENTS TEC ET TET
I) Introduction aux objectifs.
Dans le cadre de l’e´tude du B27, il est ne´cessaire de simuler la rupture possible du joint a`
l’interface barrage/fondation. Il importe donc de trouver un moyen de mode´liser cette liaison
qui repre´sentera la part non-line´aire du mode`le.
Aussi, cette annexe e´tudie les diﬀe´rents mode`les nume´riques de jointure envisageables
entre deux blocs horizontaux. Aﬁn de respecter le comportement non-line´aire, le bloc supe´-
rieur doit pouvoir glisser et se soulever au-dessus de l’infe´rieur.
En outre, le mode`le de jointure doit suivre un maximum des hypothe`ses suivantes :
– Le crite`re de rupture de l’interface est celui de Mohr-Coulomb avec un angle de frotte-
ment, une re´sistance a` la traction et une cohe´sion.
– Le bloc supe´rieur ne peut se soulever que si la limite en traction de la jointure (non-nulle
pour une interface be´ton/be´ton) est de´passe´e.
– Le bloc supe´rieur ne peut glisser que si la limite de Mohr-Coulomb est atteinte.
– Les de´formations avant rupture en un point de l’interface demeurent tre`s petites face a`
celles engendre´es par le glissement.
La re´sistance au cisaillement du crite`re de Mohr-Coulomb peut eˆtre mise en e´quation
comme suit :
V = c−N tan(φ)
La re´sistance a` l’eﬀort tranchant V est e´gale a` la cohe´sion c moins la contrainte normal N
(positif en traction) multiplie´ par l’angle de frottement φ (voir aussi ﬁgure B.1). Par la suite,
on de´signe comme e´le´ment de jointure la combinaison d’e´le´ments permettant de mode´liser le












II) Élément de jointure. 
 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs types d’éléments sont proposés à la suite pour modéliser le 
joint de contact à l’interface roc/béton. Tous sont modélisables sur le logiciel d’éléments finis ADINA 
(2011) et généralisables à d’autres logiciels. 
 




L’interface constituant l’élément de jointure peut être vue comme étant la zone de non-linéarité au 
sein d’un modèle (constitué de deux blocs linéaires superposés) respectant le critère de rupture de Mohr-
Coulomb. De fait, le bloc supérieur est considéré comme le bloc contacteur (’contactor’ en anglais) 
pouvant glisser et se soulever au-dessus du bloc cible (’target’ en anglais), le bloc inférieur, durant 
l’excitation. Ces deux derniers comportements non-linéaires doivent alors pouvoir être modélisés à 
l’interface. Deux séries de nœuds sont créés à l’interface barrage-fondation pour satisfaire les conditions 
numériques nécessaires à la modélisation de celle-ci. Ainsi, l’ensemble des n nœuds initiaux Ni, où 0 <  i  
< n+1, appartenant à l’interface, sont découplés en deux séries de nœuds distincts : une première série de 
nœuds N
(D)
i côté bloc supérieur (interface contactrice), et une seconde série de nœuds N
(F)
i côté bloc 
inférieur (interface cible), comme montré sur la figure B.2. Trois comportements peuvent alors apparaître 
durant le séisme : (i) le barrage et la fondation sont collés, (ii) une ouverture se produit à l’interface 
barrage-fondation et (iii) l’ouverture est fermée et les deux blocs glissent l’un sur l’autre. 
 
Justification théorique : 
 
Sur ADINA, l’interface est simplement modélisée par des éléments de contact présents sur les 
surfaces de chaque « corps ». Ce type d’élément autorise l’utilisation de l’angle de frottement du critère 







Figure B.2 : Modélisation de l’élément n°1 employé. 
 




Un élément treillis parallèle à l’interface (nommé TEC pour Truss Element of Cohesion) est ajouté 
au modèle n°1, modélisant la cohésion. Cet élément peut « mourir » sous certaines conditions, c’est-à-dire 
disparaitre du modèle durant l’analyse.  Le treillis se comporte de sorte qu’entre 0 et c, en contrainte 
normale, il adopte un comportement linéaire. Au-delà, pour un déplacement donné, la rupture se produit, 




Figure B.3 : Modélisation de l’élément n°2 employé. 
 
Son module de Young, E
(TEC)
, doit être choisi selon deux critères. Les efforts de traction dans les 
treillis doivent avoir convergés (une vérification devra être faite en ce sens). Les déplacements élastiques 
induits par E
(TEC)
 doivent rester très en deçà de ceux inélastiques. 
 
Justification théorique : 
 
En l'absence de cohésion, un premier critère de rupture de Mohr-Coulomb au glissement peut être 
édicté de la manière suivante : aucun glissement ne peut survenir à l’interface tant que 
 
où ϕ est l’angle de friction, σ la contrainte normale et τ la contrainte de cisaillement. Cette condition 
est modélisée par les éléments de contact programmés dans le logiciel ADINA (2011) cités 




Ce critère ne tient pas compte de la résistance due à la cohésion. Il est alors modifié en proposant le 
second critère de rupture suivant : aucun glissement de type II ne peut survenir à l’interface barrage-
fondation tant que 
 
où c est la cohésion. Cette condition est modélisée par les éléments de contact programmés dans 
ADINA auxquels ont été ajoutés les éléments de cohésion spécialement conçus ici nommés éléments 




i, ce dernier étant positionné 
de sorte à ce que l’élément treillis demeure parallèle à l’interface de contact lors de l’excitation sismique. 
Le choix d’utiliser des éléments treillis au lieu d’élément ressort permet de généraliser l’application de la 
procédure à une grande part des logiciels commerciaux couramment utilisés par l’ingénieur en structure. 
 
En outre, les éléments treillis permettent une implémentation adaptée dans un modèle existant 
comme présenté à la suite. Les éléments TEC sont composés de matériaux bilinéaires permettant leur 
disparition une fois leur résistance maximale atteinte. Un glissement de type II ne peut survenir à un 
instant t1 que si, durant la sollicitation : 
 
Alors, pour tout t > t1, la condition au glissement est de nouveau définie par les deux premières 
équations : l’élément TEC doit disparaître. Ce modèle considère donc la dégradation de la surface où 
s’applique la cohésion au cours du temps. 
 
Afin de parvenir à la condition de glissement définie précédemment, les éléments TEC implémentés 
doivent respecter un minimum de conditions. Notons Δ
(TEC)
i le déplacement du nœud N
(D)
i par rapport à 
N
(F)
i . Supposons que la résistance au glissement des éléments de contact programmés dans ADINA soit 
excédée au niveau du nœud N
(D)
i, alors un glissement de type I va s’initier, provoquant un déplacement 
Δ
(TEC)
i du nœud N
(D)
i. On contraint alors N
e1
i suivant la direction parallèle à l’interface de contact par 
rapport à N
(D)




i est toutefois contraint par N
(F)
i pour le 
déplacement perpendiculaire à l’interface, afin qu’il ne reprenne que des efforts de cisaillement. L’effort 
F
(TEC)
i repris par le i
ème




i est le module de Young de l’élément TEC, A
(TEC)
i sa section et L
(TEC)
i sa longueur. Nous 




où (l1 + l2)/2 est la longueur tributaire du nœud N
(D)
i (voir figure B.3). Notons Δ
(TEC)
i;max la 
déformation maximale admissible par le i
ème
 élément TEC. En combinant les équations II.5 et II.6, la 
relation suivante peut être obtenue 
 
Une fois qu’une déformation de Δ
(TEC)
i se produit dans le i
ème
 élément TEC, celui-ci disparaît et un 
glissement de type II peut se produire : les conditions définies précédemment sont bien respectées. E
(TEC)
i 
est choisi de sorte à ce que la résistance des éléments de contact soit atteinte avant qu’un déplacement ne 
soit engendré au sein du i
ème
 élément TEC (c’est à dire inférieur au module d’élasticité de l’ouvrage). Il 
doit être choisi aussi de sorte à ce que le glissement de type I soit d’un ordre de grandeur très inférieur à 
celui de type II, tant que l’élément TEC n’a pas disparu. 
 




Un élément treillis perpendiculaire à l’interface (nommé TET pour Truss Element of Traction) est 
ajouté au modèle n°1, modélisant la résistance à la traction. Comme pour l’élément n°2, cet élément peut 
« mourir » sous certaines conditions, c’est-à-dire disparaitre du modèle durant l’analyse (voir figure B.4). 
Concernant les propriétés du treillis, entre 0 et ft, la résistance en traction, il adopte un comportement 
linéaire. Au-delà, la rupture se produit, et l’élément disparait. 
 
Comme précédemment, son module de Young, E
(TET)
, doit être choisi selon deux critères. Les efforts 
de traction dans les treillis doivent avoir convergés (une vérification devra être faite en ce sens). Les 
déplacements élastiques induits par E
(TET)





Figure B.4 : Modélisation de l’élément n°3 employé. 
 
Justification théorique : 
 
En l'absence de résistance à la traction, un premier critère de rupture au soulèvement peut être édicté 
de la manière suivante : Aucun soulèvement ne peut survenir à l’interface tant que 
 
Cette condition est modélisée par les éléments de contact programmés dans ADINA présentés 
précédemment. Aussi, un soulèvement (qu’on notera de type I) ne peut survenir que si 
 
Ce critère ne tient pas compte de la résistance à la traction. Il est alors adapté en proposant le second 
critère de rupture suivant : Aucun soulèvement (qu’on notera de type II) ne peut survenir à l’interface tant 
que 
 
où ft est la résistance à la traction. Cette condition est modélisée par les éléments de contact 
programmés dans ADINA auxquels ont été ajoutés des éléments de résistance à la traction TET. Ceux-ci 




i, ce dernier étant positionné de sorte à ce 
que le treillis soit perpendiculaire à l’interface de contact. L’emploi d’éléments treillis permet de 
généraliser l’application de ces éléments TET à une grande part des logiciels commerciaux employant les 
éléments finis, contrairement aux éléments ”ressorts” (”spring” en anglais) plus spécifiques à ADINA 
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(2011). En outre, les éléments treillis permettent une implémentation adaptée dans un modèle comme 
présenté à la suite. Les éléments TET sont composés de matériaux bilinéaires permettant leur disparition 
une fois leur résistance maximale atteinte. Un soulèvement de type II ne peut survenir seulement si à un 
instant t1 : 
 
Alors, pour tout t > t1, la condition au soulèvement est de nouveau défini par les deux premières 
équations: l’élément de résistance à la traction doit disparaître. Aussi, ce modèle considère la dégradation 
de la résistance à la traction au cours du temps. 
 
Afin de parvenir à la condition de soulèvement définie précédemment, les éléments TET 









Supposons que la résistance au soulèvement des éléments de contact programmés dans ADINA soit 
excédée au niveau du nœuds N
(D)
i, alors un soulèvement de type I va s’initier, provoquant un déplacement 
Δ
(TET)
i du nœud N
(D)
i. On contraint alors N
e2
i suivant toutes les directions par rapport à N
(D)
i de sorte à ce 




 élément TET est toutefois toujours perpendiculaire à l’interface 




i sont identiques (de par le jeu des 
contraintes). Le  i
ème
 élément TET ne reprend donc que les efforts de traction. L’effort F
(TET)
i repris par le 
i
ème
 élément TET est alors égal à, où E
(TET)
i est son module de Young, A
(TET)
i sa section et L
(TET)
i sa 






i;max la déformation maximale admissible du i
ème






Une fois qu’une déformation de Δ
(TET)
i se produit dans le i
ème
 élément TET, celui-ci disparait et un 
soulèvement de type II peut se produire : les conditions définies précédemment sont bien respectées. 
E
(TET)
i est choisi de sorte à ce que la résistance des éléments de contact soit atteinte avant qu’un 
déplacement ne soit engendré au sein du i
ème
 élément TET (c’est à dire inférieur au module d’élasticité de 
l’ouvrage). Il doit être choisi aussi de sorte à ce que le soulèvement de type I soit d’un ordre de grandeur 
très inférieur à celui de type II, tant que l’élément TET n’a pas disparu. 
 
Notons que la construction de l’élément TET ayant été faite indépendamment de celle de l’élément 
TEC, le comportement de ces deux éléments est découplé. 
 




Cet élément consiste en une fusion des éléments 2 et 3. Il considère donc à la fois la cohésion et la 
résistance à la traction (respectivement par les treillis horizontal et vertical). Les deux composantes de cet 
élément sont donc déjà présentées séparément. 
 
Figure B.5 : Modélisation de l’élément n°4 employé.  
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Justification théorique : 
 
Les remarques établies aux sections précédentes sur la cohésion et la résistance à la traction sont 
toujours valables pour ce modèle. L’avantage de celui-ci  est d’être simple à appréhender sur un logiciel 
d’élément fini. En revanche, il présente l’inconvénient d’une indépendance entre la cohésion et de la 
traction. C’est-à-dire qu’une rupture de l’un n’implique pas la rupture de l’autre. Cela reste approximatif 
si on considère une cohésion due à une liaison chimique, puisque nécessairement une rupture du joint en 
cisaillement (donc une disparition de la cohésion) implique une disparition de la résistance en traction (et 
vice et versa). Une vérification sera donc à effectuer quant à l’impact de la résistance en traction. 
Toutefois, ce modèle s’adapte relativement bien au cas d’une cohésion apparente. 
 
5) Résumé des caractéristiques. 
 
Table B.1 : Résumé des caractéristiques de chaque élément. 
N° d’éléments 1 2 3 4 
Contact X X X X 
Angle de friction X X X X 
Cohésion  X  X 
Rupture de c au 
glissement 
 X  X 
Résistance 
traction 
   X 
Rupture de ft   X X 








III) Modèle et méthodologie. 
 
Plusieurs types d’élément de jointure ont été présentés. Toutefois, si leur formulation théorique a été 
validée dans la section précédente, leur implantation sur le logiciel ADINA peut présenter des 
inconvénients ou générer des erreurs jusque-là imprévues. 
 
Il importe donc de les valider préalablement sur ADINA au moyen d’un modèle simple avant de les 
employer sur la simulation complexe du barrage B27. Celui qui aura été jugé le plus performant sera alors 
retenu pour la suite de l’étude. 
 
1) Modèle de validation. 
 
Figure B.6 : Dimensions du modèle de validation. 
 
 
Il s’agit de deux cubes superposés dont les dimensions sont présentées dans la figure B.6. Ils sont 
très rigides (E = 200 GPa, c’est-à-dire de l’acier) et le bloc inférieur est encastré au sol. L’interface se 
situe donc au contact planaire entre les deux blocs. Le modèle sur ADINA, sans aucune jointure, est 
présenté en figure B.7. On utilise des éléments 2D à 4 nœuds en contrainte plane (épaisseur d’un mètre). 






Figure B.7: Modèle de validation représenté sur ADINA. 
 
 
L’angle de friction est pris à 45°. Lorsque considérés, la cohésion, c, et la résistance à la traction, ft, 
sont prises respectivement à 100 kPa et 150 kPa.  
 




Figure B.8: Position des chargements sur le modèle de validation.  
 
Il est possible, au moyen de ce modèle simple, de déterminer analytiquement, avec un modèle donné, 




Deux types d’efforts appliqués sont donc considérés : V et p qui sont présentés sur la figure B.8. Les 
six cas de chargement suivant sont considérés dans le tableau B.2. 
 
Tableau B.2 : cas de chargements considérés pour l’étude des éléments. 
Types de charges V (kN/m) p (kN/m2) 
Cas 1 Variable 0 
Cas 2 Variable 50 
Cas 3 Variable 100 
Cas 4 0 Variable 
Cas 5 50 Variable 
Cas 6 100 Variable 
 
Dans chacun des cas, deux efforts sont fixés et le troisième est variable. Il s’agit donc de déterminer 
pour quelle valeur de ce dernier le critère de rupture à l’interface est atteint. Ceci est d’abord réalisé 
analytiquement, puis numériquement sur ADINA (voir figure B.9). 
 
Figure B.9 : Modèle de validation représenté sur ADINA avec les différents chargements.  
 
Les deux résultats sont comparés. Si le modèle numérique abouti à des résultats semblables à 
l’analytique, le modèle de jointure est considéré comme fiable. 
 
Pour résoudre analytiquement les cas n°1, 2 et 3, les équations suivantes sont employées : 
 
Vrupture = (A p tan(φ) + c A)/2 
 




prupture1 = (2V- c A)/(tan(φ)A) 
prupture2 = - ft 
prupture = max(prupture1 ; prupture2) 
 
(valable si V différent de 0, si V = 0, prupture = - ft). 
 
Pour résoudre avec ADINA, une analyse dynamique implicite (méthode de Bathe) est employée. 
Ainsi, la charge variable est progressivement appliquée jusqu’à rupture de l’interface. Les courbes de 
chargement, selon les cas, sont présentées dans la figure B.10. La durée est choisie de sorte à ce que 
l’augmentation du chargement soit très lente : la situation devient quasi-statique. 
 
Figure B.10.a: Évolution de V(t) sur ADINA en kN en fonction de t (en s) pour les cas 1, 2 et 3. 
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IV) Résultats et analyse. 
 
Cette section présente les résultats analytiques et numériques trouvés. Ceux-ci servent de base de 
comparaison pour l’analyse. 
 
1) Résultats analytiques. 
 
Les résultats analytiques sont présentés dans le tableau B.3. Ils ont été obtenus au moyen des 
formulations précisées dans la section précédente. 
 
Tableau B.3 : Valeur de rupture obtenue avec la méthode analytique. 
Cas étudié Charge 
variable 
Valeur à la rupture 
c = 0, ft 
= 0 
c = 100 
kPa, ft = 0 
c = 0, 
ft = 
150 kPa 
c = 100 
kPa, 
ft = 150 
kPa 
Cas n°1 V (kN/m) 0 100 0 100 
Cas n°2 V (kN/m) 50 150 50 150 
Cas n°3 V (kN/m) 100 200 100 200 
Cas n°4 p (kN/m
2
) 0 0 -150 -150 
Cas n°5 p (kN/m
2
) 50 0 50 -50 
Cas n°6 p (kN/m
2
) 100 0 100 0 
 
2) Calibration des modèles. 
 
Comme noté au cours de leur présentation théorique, plusieurs propriétés de chaque modèle 
nécessitent une calibration ou une étude de convergence pour en assurer leur bon fonctionnement. Celles-
ci sont présentées dans la partie sous-jacente, au préalable de la section des résultats numériques, et 
servent de base de réflexion pour les recommandations présentées à la fin de ce rapport.  
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a) Modèle 1 : contact seul. 
 
ADINA présente la possibilité d’utiliser des éléments de type « contact ». Les réglages suivant ont 
été implémentés dans le modèle pour son bon fonctionnement : 
 
- Il s’agit d’éléments « 2D-contact ». 
- L’algorithme choisi est « Contraint Function » avec une formulation des déplacements 
« Large ». 
- Le coefficient de friction de Coulomb pris est égal à 1, c’est-à-dire tan(45°), 45° étant 
l’angle de frottement choisi pour le modèle simplifié employé. 
 
Les déplacements avant rupture au contact sont assez élevés (quelques cm). N’empêchant toutefois 
pas l’identification de la rupture dans le cas du modèle 1, leur paramétrage a été effectué en section b. 
 
b) Modèle 2 : contact + cohésion. 
 
Le modèle 2 ajoute des treillis au modèle 1 comme décris dans le chapitre III pour simuler la 
cohésion. Ceux-ci ont un matériau de type bilinéaire. Celui-ci se caractérise par une zone élastique 
linéaire et un plateau plastique. Ce plateau commence lorsque fy ou –fy, le « yield stress », est atteint. Son 
étendue dépend de « plastic displacement », up, le déplacement plastique qu’on lui autorise. 
 
Les points suivants ont dû être paramétrés : 
 
 La répartition des efforts dans les éléments treillis : 
 
Afin de répartir équitablement les efforts dans les treillis simulant la cohésion au sein de l’interface, 
ceux-ci doivent respecter un paramètre préalable. Lorsque les éléments intérieurs de la surface de contact 
ont une résistance maximale V, comme au sein du segment BD, les deux éléments extérieurs en A et E 




Figure B.11 : points géométriques de l’interface de contact entre les deux blocs. 
 
Étant donné que les deux blocs, pour ce modèle, sont quasiment rigides, les déplacements 
horizontaux à l’interface seront tous identiques. Ce n’est donc pas le cisaillement mais le déplacement qui 
peut, sous certaines conditions, contrôler la rupture des éléments.  
 
Ainsi, si les éléments treillis sur le segment BD ont pour module de Young Ec avec une résistance de 
V, pour que la rupture en cas de cisaillement pure et uniformément réparti à l’interface soit instantanée et 
totale (comme le veut la théorie), les éléments treillis en A et E devront avoir, avec une résistance de V/2, 
un module de Young Ec/2. Ce réglage est considéré par défaut pour la suite de l’étude avec le modèle 
simplifié (toutefois, pour des raisons précisées à la fin, les éléments TEC et TET utilisés sur le barrage 
emploient une formulation légèrement différente). 
 
 Le coefficient de frottement des éléments de contact (frictional contact) : 
 
Il a été noté au modèle 1 que les déplacements avant rupture étaient de l’ordre du centimètre. Or 
ceux-ci doivent rester extrêmement faibles au regard des glissements I et II (le premier devant déjà être 
très inférieur au second) pour que la formulation des éléments TEC et TET soit valide. Aussi, une étude 
de convergence est menée sur le coefficient de frottement de contact - frictional contact (figure B.12). Ce 
dernier doit être suffisamment faible  pour que la résistance de l’interface de contact de friction seule soit 
atteinte pour une déformation Lf quasi-nulle, i.e. beaucoup plus faible que celle correspondant à la rupture 
de l’élément TEC. Ainsi, une fois Lf atteinte, le glissement de type I débute et la déformation engendrée 




Figure B.12 : étude de convergence sur la valeur du coefficient de frottement de contact (frictional 
contact) – cas de chargement n°3. 
 
On note bien sur la figure B.12 : que plus le coefficient frottement de contact est faible, plus les 
reprises de charge se découplent et Lf diminue jusqu’à une valeur où les résultats convergent : il s’agit de 
la valeur seuil acceptable. Attention, une valeur trop faible peut induire des problèmes de convergence 
sous ADINA et la valeur « 0 » proposée correspond à une valeur par défaut et non une valeur nulle. 
 
Par la suite, la valeur de 10
-9
 est utilisée pour le coefficient de frottement de contact, pour le modèle 
simplifié (une étude similaire doit être menée pour le B27). Le déplacement induit avant sollicitation de la 
cohésion est faible puisqu’il ne provoque aucun effort dans les treillis – dont E
(TEC)
 = 2,5 GPa et la section 







 Le déplacement plastique autorisé : 
 
Comme écrit précédemment, lorsque les treillis atteignent leur limite de plastification, la capacité de 
reprise de charge par frottement est déjà atteinte : l’interface de contact est à la limite de rupture. Ajouter 
un seuil plastique aux treillis est donc inutile et peut générer des erreurs. Le déplacement plastique doit 
être considéré quasiment nul (up = 0). 
 
Attention, « 0 » constitue une valeur par défaut chez ADINA qui signifie déformation plastique 
infinie. Il a donc été choisie d’assigner une déformation plastique admissible de 10
-8
 m (minimale au 
regard des déplacements élastiques étudiés ci-dessous). 
 
 Le module de Young du treillis : 
 
Il a été noté que plus le module de Young des treillis se rapproche de celui des blocs, plus ces treillis 
sont sensibles à la déformabilité de l’interface. Or, les conditions de rupture sont censés ne dépendre que 
de c et φ, et non de E
(TEC)
. Une étude de convergence doit donc être réalisée sur E
(TEC)
 pour s’assurer qu’il 
n’influence pas les conditions de rupture. Comme il est directement lié au déplacement élastique, l’étude 
s’est appuyée sur la contrainte au sein de plusieurs treillis qui contrôle la rupture de ceux-ci. 
 
Les résultats convergents avec une valeur E
(TEC)
 cent fois inférieure à celle du module de Young des 
blocs (200 GPa ici). E
(TEC)
 = 2,5 GPa est choisie pour la suite de l’étude. Les treillis aux points A et E sont 




Avec une section d’étude de 0,01 m
2
 (voir justification ci-dessous), le déplacement élastique (repris 
par les treillis simulant la cohésion) maximal admissible est de 4.10
-5
 m (voir figure B.14). 
 
Notons qu’une étude similaire doit être menée pour le B27, les conditions de convergence numérique 




Figure B.13 : étude de convergence sur la valeur du module de Young (E(TEC)) des éléments TEC  – 
cas de chargement n°3. 
 
 
Figure B.14 : déformation (en m) en fonction de la contrainte normale (en Pa) dans un treillis 
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 La contrainte maximale en domaine linéaire : 
 
Avec un treillis tous les 0,1 m, la contrainte admissible par chacun d’eux sur BD devrait être de 10 
kPa avec une section de 1 m
2
. Cependant cette valeur est très faible au regard des efforts imposés, et 
l’emploi adjacent d’une surface de contact démultiplie les erreurs numériques possibles. Ainsi, si une 
erreur de l’ordre de 2 kPa se produit dans le treillis, cela peut entrainer sa disparition prématurée donc une 
instabilité du modèle. Il est donc recommandé (cette option sera suivie par la suite) de booster la 




 La stabilité du modèle lorsque p est proche de 0 kPa : 
 
Il a été noté que le modèle de test est instable pour un V élevé et un p proche de 0 : le flux de 
cisaillement n’étant pas exactement tangent à l’interface de contact, un moment dynamique se crée dans 
le bloc supérieur qui se soulève alors. Afin de parer cette instabilité, pour le cas de chargement n°1, une 
liaison glissante a été placée au-dessus du bloc supérieur. Cette solution n’a pas été appliquée pour un 
autre cas de chargement ou un autre modèle. Ceci permet de relevé la possible instabilité du modèle avec 
cohésion et sans résistance à la traction lorsque la résultante verticale est quasiment nulle. 
 
c) Modèle 3 : contact + résistance à la traction. 
 
Ce modèle reprend les bases du modèle 1 avec une résistance à la traction. L’étude sur le coefficient 
de frottement au modèle 2 n’y a donc pas été reprise. En revanche, les remarques sur la répartition des 
efforts dans les éléments treillis, le déplacement plastique autorisé  et la contrainte maximale en domaine 
linéaire restent valident. 
 
Donc : 
- Aux points A et E la résistance des éléments treillis est deux fois plus faible que sur le 
segment BD et leur module de Young est Et/2. 
- up = 10
-8
. 
- La section des éléments treillis est de 0,01 m
2
. 
- La résistance des éléments treillis sur BD est de 1500 kN. 
 
Il a été noté que plus le module de Young des treillis se rapproche de celui des blocs, plus ces treillis 
sont sensibles à la déformabilité de l’interface. Or, les conditions de rupture sont censées ne dépendre que 
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de ft, et non de E
(TET)
. Une étude de convergence doit donc être réalisée sur E
(TET)
 pour s’assurer qu’il 
n’influence pas les conditions de rupture. Comme il est directement lié au déplacement élastique, l’étude 
s’est appuyée sur la contrainte au sein de plusieurs treillis qui contrôle la rupture de ceux-ci. Celle-ci est 
présentée en figure B.15. 
 
Les résultats convergents avec une valeur E
(TET)
  cent fois inférieure à celle du module de Young des 
blocs (200 GPa ici). E
(TET)
  = 2,5 GPa est choisie pour la suite de l’étude. Les treillis aux points A et E 
sont des treillis externes, leur module de Young est donc bien égal à E
(TET)
 /2. Il est notable qu’une telle 
valeur de E
(TET)
 permet aux treillis de ne reprendre aucune charge de compression (ce qui évite toute 




Figure B.15 : étude de convergence sur la valeur du module de Young (E(TET)) des éléments TET – 




Avec une section d’étude de 0,01 m
2
 (voir justification ci-dessous), le déplacement élastique (repris 




Notons qu’une étude similaire doit être menée pour le B27, les conditions de convergence numérique 
pouvant changer vis-à-vis de ce modèle simplifié. 
 
d) Modèle 4: contact + cohésion + résistance à la traction. 
 
La calibration de ce modèle n’est qu’une fusion, au même titre que sa construction, des trois 
précédentes sections. 
 
3) Résultats numériques. 
 
Les résultats suivants ont été obtenus au moyen de la calibration citée précédemment. Les points de 
rupture brute (Pij, Vij) obtenus pour un chargement i pour le modèle j sont présentés en première partie. 
Puis un tri des valeurs est effectué, certaines devant être corrigées, afin d’obtenir le critère de rupture de 
chaque modèle. Ceux-ci sont alors validés ou non. 
 
a) Valeurs de rupture brutes. 
 
Pour chaque modèle et chaque chargement, le déplacement du bloc supérieur est analysé (voir figure 
B.18). Celui-ci est toujours pris selon Y, à l’exception du cas de chargement 4 où il est pris selon Z car il 
s’agit d’un cas de traction pure. Dès que celui-ci décroche à un instant t (i.e. où son ordre de grandeur 
change brutalement) la rupture est considérée et les valeurs de rupture Pi et Vi associées sont déduites à 
partir de ti (voir section méthodologie). Celles-ci sont présentées dans le tableau B.4. Les valeurs ne 














Valeur à la rupture 
Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 
Cas n°1 p (kN/m
2




0 100 0 100 
Cas n°2 p (kN/m
2




50 150 50 150 
Cas n°3 p (kN/m
2




100 200 100 200 






) 0 0 -150 -150 






) 50 5 50 -130 






) 100 10 100 -30 
 
b) Différences entre les valeurs analytiques et les valeurs numériques. 
 
Deux modèles présentent des écarts avec les valeurs analytiques : le modèle 2 (contact + cohésion) et 
le modèle 4 (contact + cohésion + résistance à la traction). 
 
 modèle 2 (contact + cohésion) : 
 
Lorsque V est élevé et p proche de 0 : un moment dynamique se crée au sein du bloc supérieur. Le 
flux de cisaillement n’étant pas exactement tangent à l’interface de contact mais se situant à 0,1 m de 
celle-ci, un moment M = 0,1.V se crée. Lorsque p devient dix fois inférieur à V, plus aucune force ne 
contient ce moment qui provoque alors la rotation donc le soulèvement du bloc supérieur (i. e. la rupture 






 Figure B.16 : forces de contact normales à l’interface en B et D, modèle 2, cas de chargement n°6. 
 
 
Ainsi, pour le chargement n°6, sur la figure B.16, la pression normale à l’interface devient nulle en B 
(les points géométriques cités sont explicités à la figure B.11) à t = 15s, temps à partir duquel p devient 
insuffisant pour empêcher le soulèvement du bloc de débuter. L’instabilité se produit vers 18 s ou la 
pression en D augmente soudainement avant de devenir nul (la rupture est alors totale). 
 
L’écart avec les valeurs analytiques du modèle n°2 ne provient donc pas d’un mauvais 
comportement de la jointure mais d’une imprécision liée à la mise en place du modèle de test. 
 
 modèle 4 (contact + cohésion + résistance à la traction) : 
 
Le critère de Mohr-Coulomb est donné par : 
 
Tr = c - Rn.φ 
 
ADINA ne permet pas de frottement lorsque la pression est négative (i. e. lorsque l’interface est 
soumise à un effort de traction). La résistance théorique en cisaillement de l’interface du modèle 4, 
lorsque p < 0, devient donc : 
 
Tr = c 
 
Ceci tend à correspondre à l’hypothèse sur la cohésion H2. Ce n’est pas la manière la plus usuelle 





Dans le cas de chargement n°5, le modèle est censé alors rompre à p = -150 kPa et dans le cas n°6 à 
p compris entre 0 et -150 kPa. Si le cas n°6 est alors résolu, le cas n°5 semble toujours erroné. Il est, en 
réalité, soumis au même problème d’instabilité que le modèle 2. V génère un moment de 0,1.V. Lorsque p 
est proche de ft, les treillis verticaux en B rompent de manière anticipée (voir figure B.18) car la 
contrainte en traction y est plus élevée, fragilisant l’interface qui cède en traction avec des efforts plus 
faibles que prévu (prupture = - 130 kPa au lieu de – 150 kPa). 
   
 
Figure B.17 : contraintes effectives dans les treillis verticaux en B, C et D, cas de chargement n°5. 
 
 
c) Critères de rupture en cisaillement pour chaque modèle. 
 
Les déplacements du bloc supérieur sont présentés dans la figure B.18 (ils sont, toutefois, notés nuls 
dès qu’une rupture générale de l’interface se produit). Ceux-ci ont permis de déduire les points de 
ruptures (expérimentaux) présentés dans le tableau B.4 et représentés sur la figure B.18. Un premier 
critère de rupture, le « critère de rupture brute », est alors déduit pour chaque modèle en effectuant une 





Tableau B.5 : propriétés des critères de rupture. 
Modèle Critère de rupture brute Critère de rupture corrigé 
Cohésion Tan(φ) Cohésion Tan(φ) 
Modèle 1 1.6675 1.0000 1.6675 1.0000 
Modèle 2 59.3243 1.4836 102.2500 0.9550 
Modèle 3 38.5954 0.3806 0.5737 0.9461 
Modèle 4 119.0549 0.6861 105.5833 0.9050 
 
 
Ce premier critère de rupture est incorrect (beaucoup d’écart sont notables, et les propriétés sont, 
dans la plupart des cas, fausses). Un nouveau critère de rupture doit être réalisé au moyen d’un tri des 
valeurs. 
 
En effet, toutes les ruptures du cas n°4 sont des ruptures en traction, or nous cherchons à établir un 
critère de rupture en cisaillement. Il s’agit donc d’exclure ces valeurs. Les valeurs erronées citées dans la 
partie b (dont l’erreur provient de l’imprécision du modèle de test) sont aussi exclues. Au moyen des 
valeurs restantes, on établit un nouveau critère de rupture, le « critère de rupture corrigé », par régression 
linéaire pour p > 0. 
 
Pour p < 0, le critère de rupture corrigé est déduit suivant les propriétés des modèles analysées 
précédemment. La correspondance entre la théorie et les valeurs pratiques est, alors, tout à fait notable sur 
la figure B.18. 
 
Les valeurs et les courbes obtenus sont alors analysées pour valider chacun des modèles. Les valeurs 
de cohésions et de tan(φ) conservent une erreur très acceptable au regard du nombre de points disponibles 
pour tracer le critère de rupture corrigé. 
 
d) Conclusion sur la validité des modèles. 
 
 Le modèle 1 fonctionne parfaitement pour une cohésion et une résistance à la 
traction nulles. 
 Le modèle 2 fonctionne très bien pour une cohésion non nulle et une résistance à 
la traction nulle. 
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 Le modèle 3 fonctionne parfaitement pour une cohésion nulle et une résistance à 
la traction non nulle. 
 Le modèle 4 fonctionne très bien pour une cohésion et une résistance à la traction 
non nulles mais impose deux limites aux modèles : 
- La résistance à la traction demeure lorsque la cohésion disparait et vice versa. 









4) Note concernant l’implémentation des éléments de cohésion et de résistance à la traction pour 
des modèles complexes. 
 




i soient assez élevés pour que les 
déplacements élastiques des éléments TEC et TET (type I) restent minimaux au regard de ceux générés 
après une rupture (type II). 
 




i dans le cas de modèles 
complexes, au maillage irrégulier (tel le barrage poids B27), on propose d'imposer un module de Young 
unique pour l’ensemble des éléments TEC (et de même un module de Young unique pour l’ensemble des 
éléments TET). Par ailleurs, par esprit de simplicité pour la conception du maillage, on propose que L
(TEC)
 
soit unique pour l’ensemble des éléments TEC (et de même que L
(TET)
 soit unique pour l’ensemble des 









max sur l’ensemble des éléments TEC et TET, dont les valeurs sont essentielles pour le 
bon fonctionnement du modèle employé par l'utilisateur. 
 
Cependant, la distance inter-nodale est souvent variable sur un modèle complexe. Aussi, pour chaque 
nœud N
(D)
i de l’interface, les i
ème





i (aisément paramétrables sur ADINA), données par les équations 




Malgré les limitations relevées, le modèle 4 (TEC + TET) demeure une procédure très simple à 
implémenter dans un logiciel commercial disposant d’éléments de contact et de treillis pour modéliser la 
cohésion et la résistance à la traction. L’utilisation de treillis adéquatement contraints ”death upon 
rupture” permet notamment de tenir compte de la dégradation du joint durant un séisme. Mieux, la 
maniabilité et l’adaptabilité à la géométrie de l’interface de ce modèle d’éléments permet notamment de 





V) Conclusion et recommandations. 
  
1) Conclusion sur la validité et la capacité des éléments de jointure. 
 
Un élément de jointure est considéré valide lorsque : 
 
- Le contact est établi entre le bloc inférieur et supérieur. 
- Le bloc supérieur peut glisser et se soulever au-dessus du bloc inférieur. 
- La rupture ne se produit que si le critère de rupture défini a été atteint. 
 
L’ensemble des éléments ont été validé. Leurs propriétés sont présentées dans la table B.6. Leur bon 
fonctionnement est conditionné par le respect des recommandations (voir section suivante). Cette 
remarque inclue notamment le fait que les déformations avant rupture (type I) en un point de l’interface 
demeurent très petites face à celles engendrées par le glissement ou le soulèvement (type II). 
 
Table B.6 : Conclusion du rapport pour chaque élément. 
N° d’éléments 1 2 3 4 
Validité X X X X 
Contact X X X X 
Angle de friction X X X X* 
Cohésion  X  X 
Rupture de c au 
glissement 
 X  X 
Résistance 
traction 
   X 
Rupture de ft   X X 
 
 





Aucun élément ne considère la disparition de la cohésion lorsqu’il y a rupture en traction et vice 
versa. Leurs propriétés sont donc plus en accord avec l’utilisation d’une cohésion apparente. Cette 
hypothèse rend notamment acceptable le fait que la résistance au cisaillement est « c » et non « c + 




 Éléments de contact. 
 
- La méthode de Bathe doit être employée pour une analyse dynamique implicite. 
- La fondation (le roc) constitue la « target surface » tandis que le barrage constitue la « contactor 
surface ». 
- Il faut utiliser des éléments « 2D-contact ». 
- Il faut utiliser l’algorithme « Contraint Function » avec une formulation de déplacements « 
Large ». 
- Le coefficient de frottement de Coulomb est égal à tan(φ). 
- Le coefficient de frottement de contact est pris à 10
-9 
(ceci permet de minimiser les déplacements 
avant glissement et d’utiliser efficacement les treillis simulant la cohésion). 
 






, respectivement les modules de Young des treillis simulant la cohésion (éléments 
TEC) et la résistance à la traction (éléments TET), doivent être environs 100 fois inférieur à ceux des 
deux blocs constituant l’interface (faire toutefois une vérification par une étude de convergence de la 
contrainte effective dans plusieurs treillis). 
- Le déplacement plastique admissible d’un treillis doit être pris à 10
-8
 m maximum (et non 0 qui 
est la valeur par défaut sur ADINA a et qui correspond à un déplacement admissible infini). 
- La contrainte admissible en domaine linéaire par un treillis doit être au minimum de l’ordre de 
1000 kPa. Diminuer la section moyenne du treillis peut être un bon moyen pour parvenir à ce résultat. 
- La section des éléments TEC et TET doit varier suivant la surface tributaire du nœud concerné 
afin de reprendre de manière équilibrée les efforts à l’interface de rupture. 
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ANNEXE C
EXEMPLE D’ANALYSE PSEUDO-STATIQUE : DE´TAIL DU CALCUL DU
FACTEUR DE SE´CURITE´ AU GLISSEMENT
Conside´rons le mode`le B27REG1 pre´sente´ au Chapitre 3. L’analyse gravitaire pseudo-
statique (niveau I) avait donne´, pour valeur de FSG, 1.705, au Chapitre 5, pour un char-
gement N1 (pas de charges sismiques). Le de´tail du calcul de ce FSG, re´alise´ par Cadam
(Leclerc et al., 2003), est donne´ a` la suite.
Chargements applique´s sur le barrage-poids avec la combinaison N1, calcule´ avec CA-
DAM :
– Poids propre du barrage : 5915 kN.
– Pression hydrostatique : 2003.4 kN.
– Sous-pression normale au plan de rupture : 1071.5 kN.
Calcul de l’eﬀort tranchant V sur l’interface barrage-fondation :
V = 5915 sin(15.2) + 2003.4 cos(15.2) (C.1)
V = 1521 + 1936 = 3457kN (C.2)
Calcul de l’eﬀort normal N sur l’interface barrage-fondation :
N = 5915 cos(15.2)− 2003.4 sin(15.2)− 1071 (C.3)
N = 5716− 515− 1071 = 4130kN (C.4)
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Calcul du Facteur de Se´curite´ au Glissement FSG sur l’interface barrage-fondation :
F =
N tan(φ)
V
(C.5)
F =
4130 tan(55)
3457
= 1.705 (C.6)
